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Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise

A Bitte befolgen Sie diese Sicher-
heitshinweise genau, um Gefahren

und Schaden fur Menschen und

Sachwerte auszuschliel3en.

Erlauterung der Sicherheitshinweise

A Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Perso-
nenschaden.

| Achtung
' Dieses Zeichen warnt vor Sach-
und Umweltschaden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschliel3-
lich an autorisierte Fachkrafte.

Zu beachtende Vorschriften

= Nationale Installationsvorschriften
» Gesetzliche Vorschriften zur Unfallver-
hatung
» Gesetzlichen Vorschriften zum
Umweltschutz
» Berufsgenossenschaftliche Bestim-
mungen
» Einschlagige Sicherheitsbestimmun-
gen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF
und VDE
AT: ONORM, EN,
OVGW G K-Richtlinien,
OVGW-TRF und OVE
CH: SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI,
VKF und EKAS-Richtlinie 1942:
Flussiggas, Teil 2

Hinweis
Angaben mit dem Wort Hinweis enthal-
ten Zusatzinformationen.

= Arbeiten an Gasinstallationen durfen
nur von Installateuren durchgefuhrt
werden, die vom zustandigen Gasver-
sorgungsunternenmen dazu berechtigt
sind.

» Elektroarbeiten durfen nur von Elektro-
fachkraften durchgefuhrt werden.

» Die erstmalige Inbetriebnahme hat
durch den Ersteller der Anlage oder
einen von ihm benannten Fachkundi-
gen zu erfolgen.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise fir Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

» Bei Brennstoff Gas den Gasabsperr-
hahn schlieen und gegen unbeab-
sichtigtes Offnen sichern.

» Anlage spannungsfrei schalten, z. B.
an der separaten Sicherung oder
einem Hauptschalter, und auf Span-
nungsfreiheit prufen.

» Anlage gegen Wiedereinschalten
sichern.

= Bei allen Arbeiten geeignete personli-
che Schutzausrustung tragen.

Gefahr

Heille Oberflachen und Medien

konnen Verbrennungen oder Ver-

brihungen zur Folge haben.

= Gerat vor Wartungs- und Service-
arbeiten ausschalten und abkuh-
len lassen.

» Heilde Oberflachen an Heizkessel,
Brenner, Abgassystem und Ver-
rohrung nicht berthren.

| Achtung

" Durch elektrostatische Entladung
konnen elektronische Baugruppen
beschadigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte
berthren, z. B. Heizungs- oder
Wasserrohre, um die statische Auf-
ladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

| Achtung

*  Die Instandsetzung von Bauteilen
mit sicherheitstechnischer Funktion
gefahrdet den sicheren Betrieb der
Anlage.
Defekte Bauteile mussen durch
Viessmann Originalteile ersetzt
werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Ver-
schleiBteile

| Achtung

" Ersatz- und Verschleildteile, die
nicht mit der Anlage gepruft wur-
den, kdnnen die Funktion beein-
trachtigen. Der Einbau nicht zuge-
lassener Komponenten sowie nicht
genehmigte Anderungen und
Umbauten kdnnen die Sicherheit
beeintrachtigen und die Gewahr-
leistung einschranken.
Bei Austausch ausschlieflich
Viessmann Originalteile oder von
Viessmann freigegebene Ersatz-
teile verwenden.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Sicherheitshinweise fur den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Gasgeruch

Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosi-

onen fuhren, die schwerste Verlet-

zungen zur Folge haben.

» Nicht rauchen! Offenes Feuer und
Funkenbildung verhindern. Nie-
mals Schalter von Licht und Elekt-
rogeraten betatigen.

» Gasabsperrhahn schlief3en.

» Fenster und Turen 6ffnen.

» Personen aus der Gefahrenzone
entfernen.

» Gas- und Elektroversorgungsun-
ternehmen von aulierhalb des
Gebaudes benachrichtigen.

» Stromversorgung zum Gebaude
von sicherer Stelle (aul3erhalb des
Gebaudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch

Gefahr

Abgase konnen zu lebensbedro-

henden Vergiftungen flhren.

» Heizungsanlage aul3er Betrieb
nehmen.

» Aufstellort bellften.

= Tdren zu Wohnraumen schliel3en,
um eine Verbreitung der Abgase
Zzu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem
Gerat

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerat
besteht die Gefahr eines Strom-
schlags.

Heizungsanlage an der externen
Trennvorrichtung ausschalten (z. B.
Sicherungskasten, Hausstromver-
teilung).

Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerat
besteht die Gefahr von Verbruhun-
gen.

Heilles Heizwasser nicht bertuhren.

Kondenswasser

Gefahr

Der Kontakt mit Kondenswasser
kann gesundheitliche Schaden ver-
ursachen.

Kondenswasser nicht mit Haut und
Augen in Bertuhrung bringen und
nicht verschlucken.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei
sind und nicht verschlossen werden
konnen, z. B. durch Kondenswasser-
Ansammlungen oder auldere Einflusse.
Ausreichende Versorgung mit Verbren-
nungsluft gewahrleisten.
Anlagenbetreiber einweisen, dass
nachtragliche Anderungen an den bauli-
chen Gegebenheiten nicht zulassig sind
(z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen
oder Trennwande).

Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasan-
lagen oder unzureichende Zufuhr
der Verbrennungsluft verursachen
lebensbedrohliche Vergiftungen
durch Kohlenmonoxid im Abgas.
Ordnungsgemalde Funktion der
Abgasanlage sicherstellen. Offnun-
gen fur Verbrennungsluftzufuhr dur-
fen nicht verschliel3bar sein.
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Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

Abluftgerate

Bei Betrieb von Geraten mit Abluftfuh-
rung ins Freie (Dunstabzugshauben,
Abluftgerate, Klimagerate) kann durch
die Absaugung ein Unterdruck entste-
hen. Bei gleichzeitigem Betrieb des
Heizkessels kann es zum Ruckstrom
von Abgasen kommen.

Sicherheitshinweise

Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkes-
sels mit Geraten mit Abluftfihrung
ins Freie kann durch Ruckstrom
von Abgasen lebensbedrohende
Vergiftungen zur Folge haben.
Verriegelungsschaltung einbauen
oder durch geeignete Malinahmen
fur ausreichende Zufuhr von Ver-
brennungsluft sorgen.
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Information

Entsorgung der Verpackung

Verpackungsabfalle gemaf den gesetzlichen Festle-
gungen der Verwertung zuflihren.

DE: Nutzen Sie das von Viessmann organisierte Ent-
sorgungssystem.

AT: Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem
ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznum-
mer 5766).

CH: Verpackungsabfalle werden vom Heizungs-/
Laftungsfachbetrieb entsorgt.

Symbole

Symbol | Bedeutung

Verweis auf anderes Dokument mit weiter-
fihrenden Informationen

Arbeitsschritt in Abbildungen:
Die Nummerierung entspricht der Reihen-
folge des Arbeitsablaufs.

Warnung vor Sach- und Umweltschaden

Die Arbeitsablaufe fiir die Erstinbetriebnahme, Inspek-
tion und Wartung sind im Abschnitt ,Erstinbetrieb-
nahme, Inspektion und Wartung“ zusammengefasst
und folgendermafien gekennzeichnet:

Symbol

Bedeutung

Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche
Arbeitsablaufe

Nicht erforderlich bei der Erstinbetrieb-
nahme

Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsab-
laufe

Spannungsfihrender Bereich

Besonders beachten.

O ~ - -

= Bauteil muss horbar einrasten.
oder
= Akustisches Signal

D

= Neues Bauteil einsetzen.
oder

= In Verbindung mit einem Werkzeug:
Oberflache reinigen.

Bauteil fachgerecht entsorgen.

Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge-
ben. Bauteil nicht im Hausmull entsorgen.

EICUEs

Nicht erforderlich bei der Inspektion

Bei der Wartung erforderliche Arbeitsab-
laufe

Y Y00 % %

Nicht erforderlich bei der Wartung
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat darf bestimmungsgemal nur in geschlos-
senen Heizungssystemen gemaf EN 12828 unter
Berlcksichtigung der zugehdrigen Montage-, Service-
und Bedienungsanleitungen installiert und betrieben
werden. Es ist ausschlielich fir die Erwarmung von
Heizwasser in Trinkwasserqualitat vorgesehen.

Die bestimmungsgemafe Verwendung setzt voraus,
dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anla-
genspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenom-
men wurde.

Das Gerat ist ausschlieBlich fur den hauslichen oder
haushaltsahnlichen Gebrauch vorgesehen, auch nicht
eingewiesene Personen konnen das Gerat sicher
bedienen.

Produktinformation

Vitodens 222-F, Typ B2TF

Gas-Brennwertkompaktgerat mit Inox-Radial-Heizfla-

che mit folgenden eingebauten Komponenten:

= Modulierender MatriX-Plus-Brenner fir Erdgas und
Flissiggas

» Trinkwasser-Ladespeicher, Inhalt 100 |

= Hydraulik mit 3-Wege-Umschaltventil und drehzahl-
geregelter Hocheffizienz-Umwalzpumpe

® Regelung fur witterungsgefihrten Betrieb

= Membran-Druckausdehnungsgefal’ (18 | Inhalt)

Die eingestellte Gaskategorie im Auslieferungszustand
und der zugehdrige Gasnenndruck sind auf dem
Typenschild des Heizkessels angegeben. Auf dem
Typenschild sind auch die weiteren Gasarten und DrU-
cke angegeben, mit denen der Heizkessel betrieben
werden kann. Eine Umstellung innerhalb der angege-
benen Erdgasarten ist nicht erforderlich. Umstellung
auf Flussiggas (ohne Umstellsatz) siehe ,Erstinbetrieb-
nahme, Inspektion und Wartung®.

Anlagenbeispiele

Zum Erstellen der Heizungsanlage stehen Anlagenbei-
spiele mit hydraulischen und elektrischen Anschluss-
Schemen mit Funktionsbeschreibung zur Verfigung.

Information

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu
einem anderen Zweck als zur Gebaudeheizung oder
Trinkwassererwarmung gilt als nicht bestimmungsge-
maR.

Darliber hinausgehende Verwendung ist vom Herstel-
ler fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Gerats bzw. unsachgemale Bedie-
nung (z. B. durch Offnen des Geréats durch den Anla-
genbetreiber) ist untersagt und fihrt zum Haftungsaus-
schluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Kompo-
nenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsge-
mafen Funktion verandert werden (z. B. durch Ver-
schlieen der Abgas- und Zuluftwege).

Der Vitodens 222-F darf nur in die Lander geliefert
werden, die auf dem Typenschild angegeben sind. Fir
die Lieferung in davon abweichende Lander muss ein
zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Ein-
zelzulassung nach dem jeweiligen Landesrecht erwir-
ken.

Ausfuhrliche Informationen zu Anlagenbeispielen:
www.viessmann-schemes.com


http://www.viessmann-schemes.com

Information

Ersatzteillisten

Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter
www.viessmann.com/etapp oder in der Viessmann
Ersatzteil-App.

£ Download on the GETITON
¢ App Store " Google Play
-
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Einbringung

Achtung

Gerateschaden beim Transport vermeiden.
Gerat nicht auf Front oder Seitenwande ablegen
oder belasten. Heizkessel beim Einbringen mog-
lichst auf Palette belassen.

Aufstellung in Nischen

Der Netzschalter und die elektrischen Anschlisse sind
im Auslieferungszustand links am Gerat angebracht.
Der Kondensatablauf kann wahlweise rechts oder links
aus dem Gerat gefuhrt werden.

Montagevorbereitung

Bei Einbau in Nischen darauf achten, dass die
Zuganglichkeit gewahrleistet ist (empfohlener Wandab-
stand 100 mm). Andernfalls Netzschalter und elektri-
sche Anschlusse umbauen. Der Netzschalter kann
nach rechts oder an die Oberseite umgebaut werden.
Die elektrischen Anschlisse kdnnen nach rechts
umgebaut werden.

Netzschalter und elektrische Anschliisse umbauen (falls erforderlich)

Abb. 1

Elektrischen Anschlussraum HMU o6ffnen. Leitung des
Netzschalters abklemmen und ausbauen. Siehe elekt-
rische Anschlisse.

1. Netzschalter aus Rahmen ausrasten

2. Netzschalter mit Leitung herausnehmen.

1




Montage

Montagevorbereitung

Netzschalter und elektrische Anschliisse umbauen... (Fortsetzung)

3. Netzschalter in die entsprechende Offnung oben
oder rechts einrasten. Leitung wieder im
Anschlussraum HMU anschlieRen und zugentlas-
ten.

4. Stecker der elektrischen Anschllisse durch Viertel-
drehung lésen.

5. Stecker in die Offnung rechts einsetzen und durch
Vierteldrehung befestigen.

Hinweis
Ab 09.2021 befindet sich der Stecker fiir die elekt-
rischen Anschliisse im Gerét.

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels

Zum gas- und wasserseitigen Anschluss muss ein als
Zubehor lieferbares Anschluss-Set verwendet werden.
In der folgenden Ubersicht sind beispielhaft Anschluss-
Sets fir Aufputz-Montage nach oben oder zur Seite
dargestellt.

Zubehore anbauen

Vor der endgliltigen Aufstellung alle Zubehére
anbauen, die von der Kesselrlickseite montiert werden
(z. B. Anschluss-Set). Anschluss-Set Zirkulations-
pumpe zuerst anbauen.

' Achtung

H Um Gerateschaden zu vermeiden,
alle Rohrleitungen last- und momentfrei
anschlieRen.

12

Bauseitige Vorbereitung der Anschlisse:
% Montageanleitung Anschluss-Set
Hinweis

Die Sicherheitseinrichtungen nach den gliltigen Lan-
dervorschriften installieren.
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Montagevorbereitung

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)
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Abb. 2
(® Heizungsvorlauf R % () Seitliche Ableitung Kondenswasser
Warmwasser R %2 (® Bereich firr elektrische Leitungen (bauseitige
(© Gasanschluss R % Elektro-Anschlussdose)
(© Kaltwasser R '
(® Heizungsriicklauf R % Hinweis
(®) Zirkulation R ¥ (separates Zubehor) Alle Hbhenmale haben durch die Stellfiile eine Tole-
(@ Stecker fiir elektrisches Zubehér ranz von +15 mm.

Hinweis
Je nach Ausfiihrung befindet sich der Stecker im
Gerét.
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Montagevorbereitung
Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)

1. Heizwasserseitige Anschliisse vorbereiten.
Heizungsanlage griindlich spulen.

Hinweis
Falls zusétzlich ein bauseitiges Ausdehnungsgefal
eingebaut werden muss, dieses in den Heizungs-

riicklauf einbauen.
ET 2. Trinkwasserseitige Anschllsse vorbereiten. Sicher-
val o heitsgruppe (Zubehor oder bauseits) nach EN 806
Q in die Kaltwasserleitung einbauen. Siehe folgendes
b Kapitel.
7 Empfehlung:

Montage des Sicherheitsventils oberhalb des Spei-
cher-Wassererwarmers zum Schutz vor Ver-
schmutzung, Verkalkung und hoher Temperatur.
(cH: Gemal W3 ,Leitsatz fiir die Erstellung von
Trinkwasserinstallationen® missen Sicherheitsven-
tile mit einem sichtbaren, freien Ablauf direkt oder
Uber eine kurze Auslaufleitung in das Abwasser-
system entwassert werden.

Hinweis

Sicherheitsventil des Speicher-Wassererwdrmers
nicht an Schlauch (U anschlieBen. Die Lage des
Schlauchs (U nicht verédndern (dient als Beliif-
tung).

3. Kondenswasserschlauch ™) zur seitlichen Offnung
®) (siehe Abb. Seite 13) fiihren.

Al I Kondenswasserschlauch mit Gefélle an bauseitige

] Abwasserleitung oder Siphon anschlief3en.

>A20
<-\\53

Hinweis
® ® Bauseitige Abwasserleitung min. @ 40 mm um
riickstaufreie Einleitung zu erméglichen.

= Ablaufweg vom Gerét méglichst kurz ausfiihren.

» Ablaufschlauch nicht direkt an bauseitige Abwas-
serleitung anschlieBen. Um eine Verkeimung aus

— == dem Abwassersystem zu vermeiden, einen Min-

destabstand von min. 20 mm einhalten (siehe

Abb.).

Abb. 3

' Achtung

H Durch den Ablaufschlauch wird auch eventu-
ell aus dem Sicherheitsventil austretendes
heilles Wasser abgefihrt.
Ablaufschlauch so verlegen und befestigen,
dass keine Verbrihungsgefahr besteht.

Hinweis
Weiterfiihrende Ablaufleitung méglichst innerhalb
des Gebéudes verlegen.

Falls die weiterflihrende Ablaufleitung aul3erhalb
des Gebéudes verlegt wird:

» | eitung min. @ 30 mm verwenden.

m | eitung vor Frost schiitzen.

m [ eitung so kurz wie méglich ausfiihren.

14
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Montagevorbereitung

Vorbereitungen zur Montage des Heizkessels (Fortsetzung)

Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806

Abb. 4

(A Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806
(Zubehor zu Anschluss-Sets Unterputz)

Sicherheitsventil

(© Beobachtbare Miindung der Ausblaseleitung

(©® Absperrventil

(&) Durchflussregulierventil (Einbau empfohlen)

(® Manometeranschluss

P@@EO0rO®

Gasanschluss nach TRGI vorbereiten.

Elektrische Anschlisse vorbereiten.

= Netzanschlussleitung (ca. 1,5 m lang) ist im Aus-
lieferungszustand angeschlossen.

= Stromversorgung: 230 V, 50 Hz, Absicherung
max. 16 A
Hinweis
Netzanschlussleitung (ber einen festen
Anschluss an die Stromversorgung anschlie3en.

= | eitungen fur Zubehor: Flexible PVC-Leitung
0,75 mm? mit jeweils bendtigter Aderzahl fiir
externe Anschlusse.

Hinweis
Externe Leitungen durch Leitungsfiihrung (N) verle-
gen.

OBHL W ©® N ®
%Jrz—ba—ﬂq«———

Ruckflussverhinderer

Entleerung

Kaltwasser

Trinkwasserfilter

Druckminderer DIN 1988-2 Ausgabe Dez. 1988
Ruckflussverhinderer/Rohrtrenner
Kaltwasseranschluss am Anschluss-Set (Zubehor)

15
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Heizkessel aufstellen

Abb. 5

Typenschild

Hinweis
Das Typenschild ist im Gerét auf dem Kapselblech (A)
angebracht. Siehe Seite 42.

Zusatztypenschild mit Zugangscode (QR-Code) mit
Kennzeichnung ,,i“

Das Typenschild des Warmeerzeugers enthalt
umfangreiche Produktinformationen und einen geréate-
spezifischen QR-Code mit der Kennzeichnung “i” als
direkten Einstieg zu produktspezifischen Informationen
und zur Produktregistrierung im Internet.

Der QR-Code enthalt die Zugangsdaten zum Regist-
rierungs- und Produktinformationsportal und die 16-

stellige Herstellnummer.
16

Zusatztypenschild anbringen

1.

Zusatztypenschild aus den dem Heizkessel beilie-
genden Unterlagen entnehmen.

Hinweis

Unterlagen mit Zusatztypenschild und QR-Code
mit der Kennzeichnung “i” liegen oben auf dem
Gerdét.

5855205
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Heizkessel aufstellen (Fortsetzung)

2. Zusatztypenschild in Abstimmung mit dem Anla-
genbetreiber aullen am Gerat aufkleben. Das
Zusatztypenschild muss vom Schornsteinfeger ein-
sehbar sein.

Einen weiteren QR-Code auf die Montage- und
Serviceanleitung kleben.

Vorderblech abbauen

Abb. 6

Montageablauf

17
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Montageablauf

Heiz- und trinkwasserseitige Anschlliisse

T

Abb. 7 Dargestellt mit Anschluss-Sets Aufputz
(Zubehér)

(® Heizungsvorlauf R %

Warmwasser R ¥
(© Zirkulation R ¥ (separates Zubehér)

Zirkulationsanschluss (Trinkwasser)

Zirkulationsanschluss mit Anschluss-Set Zirkulations-
pumpe (Zubehor)

Siphon mit Wasser fiillen

Hinweis
Bei Frostgefahr Siphon erst unmittelbar vor der Inbe-
triebnahme fiillen.

18

(D Kaltwasser R ¥
(® Heizungsricklauf R %

% Separate Montageanleitung

Min. 0,3 | Wasser in den Abgasanschluss fiillen.

Gefahr

Aus der Abflussleitung des Kondenswasseran-
schlusses kann bei Erstinbetriebnahme Abgas

austreten.

Vor Inbetriebnahme Siphon unbedingt mit Was-
ser flllen.

5855205
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Abgasanschluss

Abgas-Zuluftleitung anschlief3en.

% Montageanleitung Abgassystem

Anschluss mehrerer Vitodens an ein gemeinsames
Abgassystem

Falls mehrere Vitodens an ein gemeinsames Abgas-
system angeschlossen werden: An jedem Heizkessel
je eine Ruckstromsicherung (Zubehor) in den Abgas-
anschluss und in den Mischkanal des Brenners ein-
bauen.

Ruckstromsicherungen montieren:

Die Inbetriebnahme erst durchfiihren, wenn folgende

Bedingungen erfllt sind:

= Freier Durchgang der Abgaswege.

= Uberdruck-Abgasanlage ist abgasdicht.

= Verschlussdeckel von Revisionséffnungen auf siche-
ren und dichten Sitz gepruft.

= Offnungen zur ausreichenden Versorgung mit Ver-
brennungsluft sind offen und nicht verschlieBbar aus-
geflhrt.

= Glltige Vorschriften zur Errichtung und Inbetrieb-
nahme von Abgasanlagen sind eingehalten.

Montageablauf

Hinweis

Die den Technischen Unterlagen beiliegenden Aufkle-
ber ,Systemzertifizierung” und ,Abgasanlage Fa. Sko-
berne GmbH* diirfen nur in Verbindung mit dem
Viessmann Abgassystem der Firma Skoberne verwen-
det werden.

% Montageanleitungen Rickstrémsicherung

Regelung umstellen fiir Betrieb an gemeinsamem

Abgassystem:

= Im Inbetriebnahme-Assistenten in ,,Abgassystem
Typ“ die Einstellung ,,Mehrfachbelegung“ wahlen.

Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder
unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft ver-
ursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch
Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemalfe Funktion der Abgasanlage
sicherstellen. Offnungen fiir Verbrennungsluftzu-
fuhr durfen bei Raumluftabhangigem Betrieb
nicht verschliel3bar sein.
Kondenswasserableitung tber Windschutzein-
richtung vermeiden.
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Gasanschluss

1
=
Bi|=in EED
O——B
Wi|=in M

Abb. 9

1.

20

Falls der Gasanschluss nicht vormontiert wurde:
Gasabsperrhahn (&) am Gasanschluss eindichten.
Bei allen Arbeiten an den Verschraubungen des
Gasanschlusses mit geeignetem Werkzeug gegen-
halten. Keine Krafte auf die internen Bauteile lei-
ten.

Hinweis zum Betrieb mit Fliissiggas

Bei Einbau des Heizkessels unter Erdgleiche sollte
ein externes Sicherheitsmagnetventil eingebaut
werden.

Zum Anschluss des Sicherheitsmagnetventils ist
eine Erweiterung EM-EA1 (Zubehér) erforderlich.

Dichtheit prifen.

Gefahr

Gasaustritt fiihrt zu Explosionsgefahr.
Dichtheit aller gasseitigen Anschlisse (auch
gerateintern) prifen.

Hinweis

Zur Dichtheitspriifung nur geeignete und zugelas-
sene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geréte ver-
wenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhalts-
stoffen (z. B. Nitride, Sulfide) kbnnen zu Material-
schéden fiihren.

Lecksuchmittel-Riickstdnde nach der Priifung ent-
fernen.

' Achtung

. Uberhohter Prifdruck fihrt zu Schaden an
Heizkessel und Gaskombiregler.
Max. Prifiberdruck 150 mbar (15 kPa). Bei
héherem Druck fur Lecksuche den Heizkes-
sel und Gaskombiregler von der Hauptlei-
tung trennen (Verschraubung lésen).

3.

Gasleitung entliften.
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Elektrische Anschliisse

Anschlussraum HMU o6ffnen

' Achtung

H Durch elektrostatische Entladung kdnnen elekt-
ronische Baugruppen beschadigt werden.
Vor den Arbeiten geerdete Objekte, z. B. Hei-
zungs- oder Wasserrohre bertuhren, um die sta-
tische Aufladung abzuleiten.

Abb. 10
Hinweis

Weitere Angaben zu den Anschliissen siehe folgende
Kapitel.

HHMHT il

Montageablauf

|
1
654321

QOO

B

Abb. 11

Anschliisse an Stecker 230 V~

Netzanschluss

Eingang 230 V, potenzialfrei
Ausgang 230 V

Geschalteter Netzausgang

—— T

P1 Speicherladepumpe (im Auslieferungszustand
angeschlossen)

21
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Montageablauf

Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

P2 Parametrierbarer Ausgang 230 V: Anschliisse an Kleinspannungsstecker
Trinkwasserzirkulationspumpe oder Heizkreis- [1] AuBentemperatursensor
pumpe fur Heizkreis ohne Mischer (bei Anlage Klemmen 1 und 2 am Stecker ©
mit hydraulischer Weiche) Speichertemperatursensor (im Auslieferungszu-
(® Netzanschluss Feuerungsautomat BCU (im Aus- stand angeschlossen)
lieferungszustand angeschlossen) PlusBus
Netzanschluss Zubehor Klemmen 5 und 6 am Stecker (©)
(© Stecker auRen an der rechten oder linken Gerate- CAN-BUS

seite (siehe auch folgende Abbildung)

Hinweis Hinweis zum Anschluss von Zubehorteilen

Je nach Ausfiihrung befindet sich der Stecker im Fir den Anschluss die den Zubehorteilen beilie-

Gerdét. genden separaten Montageanleitungen beach-
ten.

Bauseitige Anschliisse am Zentral-Elektronikmodul

654321
OO008®
HREEREE

654321
I

Abb. 12

(© Stecker auRen an der rechten oder linken Gerate-
seite (separat mitgeliefert)

Erforderliche Stecker liegen separat verpackt bei.

Leitungen im Anschlussraum des Zentral-Elektronik-
moduls HMU mit Leitungsbindern zugentlasten.

22
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Ab 09.2021, Stecker fiir die elektrischen
Anschliisse im Gerat

654321
SO0
E=EEEHEE

654321
L

Abb. 13

Stecker mit Anschlussleitung (erforderliche Stecker lie-
gen separat verpackt bei) durch Kabelfiihrung an der

Geraterlckseite verlegen.

AuBRentemperatursensor [1]
Anbauort fiir AuBentemperatursensor

= Nord- oder Nordwestwand, 2 bis 2,5 m Gber dem
Boden, bei mehrgeschossigen Gebauden in der obe-
ren Halfte des 2. Geschosses

= Nicht Uber Fenster, Tlren und Luftabziigen

Anschluss Sensor Hydraulische Weiche [9]

Der Sensor der hydraulischen Weiche wird am Zube-
hor Erweiterung EM-P1 bzw. EM-M1/MX (Elektronik-
modul ADIO) angeschlossen.

Montageablauf

N

O

O

Abb. 14

Leitungen im Anschlussraum des Zentral-Elektronik-
modul mit Leitungsbindern zugentlasten.

Hinweis

Leitungsbinder mit Spreizniet (separat verpackt) in das
Halteblech am Stecker einsetzen.

= Nicht unmittelbar unter Balkon oder Dachrinne
= Nicht einputzen

Anschluss AuBentemperatursensor

2-adrige Leitung, max. 35 m Lange bei einem Leiter-
querschnitt von 1,5 mm?

Siehe Montageanleitung Erweiterung EM-P1
bzw. EM-M1/MX
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Umwalzpumpe anschlieBen an P2

("M@
N1

® Umwalzpumpe
Stecker P2 an Zentral-Elektronikmodul HMU

Mégliche Funktionen:

m Heizkreispumpe fur Heizkreis ohne Mischer A1 in
Verbindung mit hydraulischer Weiche und Heizkrei-
sen mit Mischer

m Heizkreispumpe fir Heizkreis ohne Mischer A1,
ohne hydraulischer Weiche und ohne weitere Heiz-
kreise (max. 1 Heizkreis in der Anlage).

» Trinkwasserzirkulationspumpe
Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenstandigen
Funktionen direkt an 230 V~ anschliel3en.

Anschluss potenzialfreier Schaltkontakt
Anschluss an Stecker

Eine der folgenden Funktionen kann angeschlossen

werden:

= Externe Anforderung

= Externes Sperren

» Externe Anforderung Trinkwasserzirkulationspumpe
(Tastfunktion, Pumpe lauft 5 min lang). Nicht bei
Vitodens 222-W.

= Raumtemperaturregler (Raumthermostat)
Bei Betriebsweise Konstantbetrieb mit Raumtempe-
raturregler (nicht bei Vitodens 3xx)

» Externe Heizkreisaufschaltung (falls vorhanden),
siehe Seite 126
Nicht bei Vitodens 3xx.

Hinweis zur Prioritdt der Anschlussméglichkeiten:

» Falls Heizkreispumpe fiir Heizkreis ohne Mischer A1
vorhanden:
Trinkwasserzirkulationspumpe dann an eine Erweite-
rung EM-P1 (Zubehér) anschliel3en.

= Falls keine Heizkreispumpe fiir Heizkreis ohne
Mischer A1 angeschlossen wird:
Trinkwasserzirkulationspumpe an Ausgang P2
anschlie3en.

Die Funktion wird im Inbetriebnahme-Assistenten
durch Einstellung der angeschlossenen Komponente
ausgewahlt.

Technische Daten

Nennstrom 1A

Nennspannung 230V ~

~]

e
El

T 1
—_

©
%)

Abb. 16

(A Potenzialfreier Kontakt

Funktion im Inbetriebnahme-Assistenten zuordnen

Siehe Inbetriebnahme-Assistent in ,Erstinbetrieb-
nahme®.

Einstellung Schalter Abschlusswiderstand CAN-BUS priifen

Mit Schalter (® im Anschlussraum wird der CAN-BUS-
Widerstand geschaltet.

24
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Montageablauf

Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

= Falls das Gerat nicht in ein CAN-BUS-System ein-
gebunden wird:
Schalter (& darf nicht auf ,ON“ stehen.

= Falls das Gerat in ein CAN-BUS-System eingebun-
den wird und sich am Anfang oder Ende (nicht in der
Mitte) des CAN-BUS-Systems befindet (nur 1 Ste-
cker [91] angeschlossen): Schalter () auf ,ON“ (ein-
geschaltet) stellen.

® © ©
|:1l]O1N
T o Lo T
Abb. 18

® Warmeerzeuger/Zentral-Elektronikmodul HMU
CAN-Bus-Leitung
© CAN-Bus andere Teilnehmer

» Falls das Gerat in ein CAN-BUS-System eingebun-
den wird und sich nicht am Anfang oder Ende des
CAN-BUS-Systems befindet (beide Stecker [91] ange-
schlossen): Schalter (&) nicht auf ,ON* (ausgeschal-

tet) stellen.
© ® ©
WION
Lo Le T
Abb. 19

Netzanschluss Zubehor an Stecker [96]/[156] (230 V ~)

Bei Aufstellung in Nassraumen darf der Netzanschluss  Falls der Gesamtstrom der Anlage 6 A (ibersteigt, eine

von Zubehdr aullerhalb des Nassbereichs nicht am oder mehrere Erweiterungen Uber einen Netzschalter
Zentral-Elektronikmodul HMU durchgefiihrt werden. direkt an das Stromnetz anschlieRen (siehe folgendes
Falls der Heizkessel aul3erhalb von Nassraumen auf- Kapitel).

gestellt wird, kann der Netzanschluss von Zubehortei-
len direkt am Zentral-Elektronikmodul HMU erfolgen.
Dieser Anschluss wird direkt mit dem Netzschalter des
Gerats geschaltet.
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Netzanschluss und PlusBus-Anschluss von Zubehoren

Netzanschluss aller Zubehore am Zentral-Elektronikmodul HMU

® © ©
©
Te)
= < < <
< [@){e] << [ole) < <t OO < <t O
~ <o ~IN~ << N~ < < NN~ < <
l | | | | |
—
Abb. 20
Zubehore teilweise mit direktem Netzanschluss
® © ®
©
Yo}
Ay < < <
© o o <t O
(o] < < N~ < <t
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74
— 74

40
74
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74

Abb. 21

®» Zentral-Elektronikmodul HMU Warmeerzeuger

Erweiterungssatz Mischer (Elektronikmodul
ADIO)

© Erweiterungssatz Mischer (Elektronikmodul
ADIO)

©) Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO)
und/oder Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul
ADIO oder SDIO/SM1A)

Systemlange PlusBus max. 50 m bei Leitungsquer-
schnitt 0,34 mm? und ungeschirmter Leitung.

Fliet zu den angeschlossenen Aktoren (z. B. Umwalz-
pumpen) ein groRerer Strom, als der Sicherungswert
des jeweiligen Zubehdrs betragt: Den betroffenen Aus-
gang nur zur Ansteuerung eines bauseitigen Relais
nutzen.

Zubehor Gerateinterne Absi-
cherung

Erweiterungssatz Mischer EM- | 2 A

M1, EM-MX

Erweiterung EM-EA1 2A

Erweiterung EM-S1 (nicht bei |2 A
Vitodens 222-F, 222-W und
333-F)

26

® Netzschalter

Netzeingang

[4JA  Netzausgang

PlusBus

[96]/[156] Netzausgang am Zentral-Elektronikmodul
HMU

Gefahr

Unsachgemal ausgefihrte Verdrahtungen kon-

nen zu geféhrlichen Verletzungen durch elektri-

schen Strom und zu Gerateschaden fuhren.

» Kleinspannungsleitungen < 42 V und Leitun-
gen > 42 V/230 V~ getrennt voneinander ver-
legen.

m | eitungen direkt vor den Anschlussklemmen
moglichst kurz abmanteln und dicht an den
zugehdrigen Klemmen bundeln.

= [ eitungen mit Leitungsbindern fixieren.
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Elektrische Anschliisse (Fortsetzung)

Netzanschluss

Gefahr

Unsachgemal ausgefihrte Elektroinstallationen
kdnnen zu Verletzungen durch elektrischen
Strom und zu Gerateschaden fuhren.

Netzanschluss und Schutzmalinahmen (z. B. FI-

Schaltung) gemaf folgenden Vorschriften aus-

fUhren:

= [EC 60364-4-41

= VVDE-Vorschriften

= Anschlussbedingungen des ortlichen Verteil-
netzbetreibers

Montageablauf

= Bei Anschluss des Gerats mit flexibler Netzan-
schlussleitung muss sichergestellt sein, dass bei
Versagen der Zugentlastung die stromfiihrenden Lei-
ter vor dem Schutzleiter gestrafft werden. Die Ader-
ldnge des Schutzleiters ist konstruktionsabhangig.
= Absicherung max. 16 A.
A Gefahr
Fehlende Erdung von Komponenten der Anlage
kann bei einem elektrischen Defekt zu gefahrli-
chen Verletzungen durch elektrischen Strom
fuhren.

Gerat und Rohrleitungen mussen mit dem

® In der Netzanschlussleitung ist eine Trennvorrich- Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

tung vorzusehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom

Netz trennt und der Uberspannungskategorie ||

(3 mm) fur volle Trennung entspricht. Diese Trenn-

vorrichtung muss gemaf den Errichtungsbestimmun-

gen in der festverlegten elektrischen Installation ein-

gebaut werden.

Zusatzlich empfehlen wir die Installation einer all-

stromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI

Klasse B [==) fur Gleich(fehler)strome, die durch

energieeffiziente Betriebsmittel entstehen kénnen.
= Netzanschlussleitung Uber einen festen Anschluss

an die Stromversorgung anschlief3en.

Betriebssicherheit und Systemvoraussetzungen WLAN

Systemvoraussetzung WLAN-Router
= \WWLAN-Router mit aktiviertem WLAN:

Reichweite Funksignal WLAN-Verbindung

Der WLAN-Router muss durch ein ausreichend
sicheres WPA2-Passwort geschitzt sein.

Der WLAN-Router muss immer das aktuellste Firm-
ware-Update enthalten.

Keine unverschlisselten Verbindungen des Warme-
erzeugers zum WLAN-Router verwenden.
Internetanschluss mit hoher Verfligbarkeit:

.Flatrate (zeit- und datenvolumenunabhangiger
Pauschaltarif)

Dynamische IP-Adressierung (DHCP, Auslieferungs-
zustand) im Netzwerk (WLAN):

Vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft pri-
fen lassen, ggf. einrichten.

Routing- und Sicherheitsparameter im IP-Netzwerk
(LAN) festlegen:

Port 80, Port 123, Port 443 und Port 8883 fiir direkte
ausgehende Verbindungen freigeben.

Vor Inbetriebnahme bauseits durch IT-Fachkraft pri-
fen lassen, ggf. einrichten.

Die Reichweite von Funksignalen kann durch Wande,
Decken und Einrichtungsgegenstande reduziert wer-
den. Die Starke des Funksignals verringert sich, der
Empfang kann durch folgende Gegebenheiten gestort
werden.
= Funksignale werden auf dem Weg vom Sender zum
Empfanger gedampft, z. B. durch Luft und beim
Durchdringen von Wanden.
= Funksignale werden reflektiert durch metallische
Teile, z. B. Armierungen in Wanden, Metallfolien von
Warmedammungen und metallbedampftes Warme-
schutzglas.
= Funksignale werden abgeschottet durch Versor-
gungsbldcke und Aufzugsschachte.
= Funksignale werden durch Gerate gestort, die eben-
falls mit hochfrequenten Signalen arbeiten. Abstand
zu diesen Geraten min. 2 m:
- Computer
- Audio- und Videoanlagen
- Gerate mit aktiver WLAN-Verbindung
- Elektronische Trafos
- Vorschaltgerate
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Wahlen Sie den Abstand zwischen Warmeerzeuger
und WLAN-Router so gering wie moglich, um eine
gute WLAN-Verbindung sicherzustellen. Die Signal-
starke kann am Warmeerzeuger angezeigt werden
(siehe Bedienungsanleitung).

Hinweis
Das WLAN-Signal kann durch handelsiibliche WLAN-
Repeater verstérkt werden.

Durchdringungswinkel

Das senkrechte Auftreffen der Funksignale auf Wande
wirkt sich positiv auf die Empfangsqualitat aus.

Je nach Durchdringungswinkel verandert sich die
effektive Wandstarke und somit die Dampfung der
elektromagnetischen Wellen.

Flacher (ungiinstiger) Durchdringungswinkel

®
O]

D@@

Abb. 22

(A WLAN-Router
Warmeerzeuger
© Wand

Anschlussleitungen verlegen

' Achtung

H Falls Anschlussleitungen an heilRen Bauteilen
anliegen, werden sie beschadigt.
Beim bauseitigen Verlegen und Befestigen
darauf achten, dass die max. zulassigen Tempe-
raturen der Leitungen nicht Uberschritten wer-
den.

28

Optimaler Durchdringungswinkel

®
O]
.
i
Abb. 23

(A WLAN-Router
Warmeerzeuger
© Wand
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Anschlussraum schlieBen

abejuopy

Abb. 24

Vorderblech und Bedieneinheit anbauen

Abb. 25

Lightguide ® nach unten

§025989
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
{f’ 1O /‘ Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

Arbeitsschritte flr die Erstinbetriebnahme
Arbeitsschritte fiir die Inspektion

r Arbeitsschritte fur die Wartung
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. Neutralisationseinrichtung priifen (falls vorhanden)
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. Magnesium-Schutzanode priifen und austauschen (falls erforderlich)

.
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. Sicherheitsventile auf Funktion priifen

°
.
°

w
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. Elektrische Anschliisse auf festen Sitz priifen

e o o 36. Gasfiihrende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit priifen...............................
o o 37. Verbrennungsqualitat priifen...............ccccooiiiiiiii e

°
.
°

w

=]

. Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit priifen

.
.
.

w

©

. Externes Sicherheitsventil Fliissiggas priifen (falls vorhanden)

30

. Siphon mit Wasser flllen..................ccoo e,
. Vorderbleche abbauen................cooii
. Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen......................coocccin
. Anlage in Betrieb nehmen...............cc e
. Heizungsanlage flllen....................ccco oo
. Heizkessel entlliften. ...
. Heizungsanlage entliften..................ocoiiiiiiiii e
. Speicher-Wassererwarmer trinkwasserseitig fiillen.......................cccccoovnnn.
. Heiz- und trinkwasserseitige Anschliisse priifen.................ccccccoiiiiiiiie
. Heizkreise bezeichnen...................oi e
L GaSArt PrUfeN.... ... ——————
. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Fllissiggas)..............cccccccini.
. Ruhedruck und Anschlussdruck messen................ccccccoiiiiiiiiiiiiie s
. Funktionsablauf und mogliche Storungen..................cc...cccoiiiiiiiice e,
. Max. Heizleistung einstellen.................ccoiiiiiii e
. Estrichtrocknung aktivieren...................ooo
. Forderleistung der integrierten Umwalzpumpe einstellen................................
. Dichtheitspriifung AZ-System (Ringspaltmessung)............ccccccoceiiniiiiennnnnn.
.Brenner ausbauen..................o e
. Brennerdichtung und Flammkorper priifen................cccooiiiieiie e
. Ziind- und lonisationselektrode priifen und einstellen......................................
. Riickstromsicherungen prifen...............c.ccccoooiiiiii e
. Heizflachen reinigen.................ooooiiiiiii e
. Kondenswasserablauf prifen und Siphon reinigen.....................coco
.Brenner eiNbauen.................oo e

. Anodenanschluss und Anodenschutzstrom mit Anoden-Priifgerat prifen
. Heizkessel trinkwasserseitig entleeren....................ccccoo i,
.Ladespeicher reiNigen...............uuuiiiiiiiii e

. Ladespeicher wieder zusammenbauen und fiillen...................................coee
. Membran-Druckausdehnungsgefa® und Druck der Anlage priifen..................
. Trinkwasser-AusdehnungsgefaB und Vordruck priifen (falls vorhanden)

Seite
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(f‘ ® /‘ Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme,... (Fortsetzung)

Arbeitsschritte flr die Erstinbetriebnahme
Arbeitsschritte fur die Inspektion

r Arbeitsschritte fur die Wartung

o 40. Regelung an die Heizungsanlage anpassen..................cccccccceieeiniiiniiiiinnen.
. 41. Heizkennlinien einstellen................cocoiiiiiiiii e

o 42. Anzeige Wartung abfragen und zuriicksetzen...................ccccocviiiiiii,
o o o 43. Vorderblech anbauen....................coiiiiiiiiii e
o 44. Einweisung des Anlagenbetreibers...................cccccoiiiiii

Seite
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i @ F Siphon mit Wasser fiillen

Achtung

Gerat nur mit vollstandig geflllitem Siphon in
Betrieb nehmen.

Prufen, ob Siphon mit Wasser geflillt ist.

Abb. 26

' @ /4 Vorderbleche abbauen

Siehe Seite 17, Arbeitsschritte 1 bis 5

Min. 0,3 | Wasser in den Abgasanschluss flllen.

' Achtung

H Aus der Abflussleitung des Kondenswasseran-
schlusses kann bei Erstinbetriebnahme Abgas
austreten.
Vor Inbetriebnahme unbedingt Siphon mit Was-
ser fullen.

(f’ 1O f‘ Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen

Fir verschiedene Wartungsarbeiten die Bedieneinheit
nach unten versetzen.

32
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{f’ ® /‘ Bedieneinheit in Wartungsposition versetzen (Fortsetzung)

Abb. 27

d’ ® K Anlage in Betrieb nehmen

Inbetriebnahme-Assistent

1. Gasabsperrhahn o6ffnen. Das Gerat schaltet automatisch den WLAN Access
Point ein.
2. Falls das Gerat noch nicht eingeschaltet wurde:
Netzschalter einschalten. Der Inbetriebnahme- 1. Gasabsperrhahn 6ffnen.
Assistent startet automatisch.
Falls das Gerat schon eingeschaltet wurde: Siehe 2. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang gedrickt hal-
Kapitel ,Inbetriebnahme-Assistenten nachtraglich ten.
aufrufen®.

3. Mit A/ ,,Mit Software-Tool verbinden* wah-
3. Weitere Schritte siehe Inbetriebnahme-Assistent in len und mit OK bestatigen.
folgender Ubersicht.
4. Anweisungen in der App folgen.
Hinweis
Nach Ablauf des Inbetriebnahme-Assistenten mit
Aktorentest richtigen Anschluss und Funktion der
Aktoren priifen.

Inbetriebnahme liber Software-Tool
Hinweis

Apps flir Inbetriebnahme und Service sind fiir iOS- und
Android-Geréte verfligbar.

Z Download on the
¢ App Store

GETITON
» Google Play
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si

Ablauf Inbetriebnahme-As-

stent

Erlauterungen und Verweise

Inbetriebnahme

Sprache

Mit Bedienteil

Falls die Inbetriebnahme an der Bedieneinheit des Warmeerzeugers erfolgen
soll.

Messebetrieb
= Aus
= Ein

Nur fur Demonstrationsbetrieb. Flir den normalen Heizbetrieb nicht einstellen.

Einheiten

= Temperatur
= Lange

= Druck

Gewlnschte Maleinheiten einstellen (z. B. °C oder °F)

Datum
= Format

Uhrzeit
= Format
= Zeitumstellung

Anlagendruck

= Einfachbelegung

= Mehrfachbelegung

= Sollwert Anlagendruck Sollwert einstellen. z. B. 1,5 bar.

= Bereich Bereich einstellen, in dem der Anlagendruck um den Sollwert schwanken
kann. z. B. +/-0,5 bar.
z. B. bei Unterschreitung des eingestellten Bereichs fiir gewisse Zeit (Sollwert
[1,5 bar] - Bereich [0,5 bar] = 1,0 bar) wird Fehlermeldung F.74 bzw. Warn-
meldung A.11 angezeigt.

Befullung Befullung: Siehe Kapitel ,Heizungsanlage fillen® und ,Heizungsanlage entlf-

EntlUftung ten®.

Gasart Bei Betrieb mit Flissiggas umstellen auf ,,Fliissiggas“

Abgasanlage

Am Abgassystem ist nur ein Warmeerzeuger angeschlossen (Auslieferungs-
zustand).

Am Abgassystem sind mehrere Warmeerzeuger angeschlossen.

Nach Bestatigung mit OK 1
des Kapitel.

uft eine automatische Priifung des Abgastemperatursensors ab. Siehe folgen-

Haustyp
= Einfamilienhaus

= Mehrfamilienhaus

Ein gemeinsames Ferienprogramm und Zeitprogramm fur die Trinkwasser-
erwarmung

Separate Einstellung von Ferienprogramm

Weiter im Inbetriebnahme-Assistenten mit Ja oder Inbetriebnahme beenden mit Nein.

etriebsweise

= Witterungsgefuhrt
= Konstantbetrieb
= Raumtemperaturgefiihrt

AuRentemperatursensor muss angeschlossen sein.
Betrieb mit konstanter Vorlauftemperatur

An Stecker 96 muss ein Raumtemperaturregler/Raumthermostat (Zubehdr)
angeschlossen sein. Nur ein Heizkreis ohne Mischer in der Anlage.

A

nlagenschema

Heizkreis 1

Heizkreis ohne Mischer oder Heizkreis ohne Mischer mit externer Aufschal-
tung (falls vorhanden)

Heizkreis 2, 3, 4

Heizkreise mit Mischer oder Heizkreis mit Mischer mit externer Aufschaltung
(falls vorhanden)
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d’ ® /‘ Anlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Ablauf Inbetriebnahme-As-
sistent

Erlauterungen und Verweise

Ww

= Nicht vorhanden

= Speicher mit einem Sen-
sor

= Speicher mit einem Sen-
sor und Zirkulations-
pumpe

= \WWarmwasser-Komfort-
funktion

= | adespeicher mit einem
Sensor

= | adespeicher mit einem
Sensor und Zirkulations-
pumpe

= Ladespeicher mit 2 Sen-
soren

= Ladespeicher mit 2 Sen-
soren und Zirkulations-
pumpe

Einstellungen zur Trinkwassererwarmung entsprechend den Komponenten
der Anlage

Anlage ohne Trinkwassererwarmung
Anlage mit Speicher-Wassererwarmer mit 1 Speichertemperatursensor

Anlage mit Speicher-Wassererwarmer mit 1 Speichertemperatursensor und
Trinkwasserzirkulationspumpe

Nur bei Gas-Brennwertkombigerat (nicht umstellbar)
Gas-Brennwertkompaktgerat mit integriertem Ladespeicher

Gas-Brennwertkompaktgerat mit integriertem Ladespeicher und Trinkwasser-
zirkulationspumpe

Gas-Brennwertkompaktgerat oder Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerat mit in-
tegriertem Ladespeicher

Gas-Brennwertkompaktgerat oder Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerat mit in-
tegriertem Ladespeicher und Trinkwasserzirkulationspumpe

Hydraulische Weiche/
Pufferspeicher

= Nicht vorhanden

Heizung

= Trinkwassererwarmung
vor der hydraulischen
Weiche

= Trinkwassererwarmung
hinter der hydraulischen
Weiche

= Pufferspeicher nur Hei-
zung

= Trinkwassererwarmung
vor dem Pufferspeicher

= Trinkwassererwarmung
hinter dem Pufferspei-
cher

= Hydraulische Weiche nur

Einstellungen zu den Verbraucherkreisen entsprechend den Komponenten
der Anlage

In der Anlage ist keine hydraulische Weiche und kein Heizwasser-Pufferspei-
cher vorhanden.

Anlage mit hydraulischer Weiche ohne Trinkwassererwarmung

Trinkwassererwarmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwarmer vor
der hydraulischen Weiche angeschlossen

Trinkwassererwarmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwarmer hinter
der hydraulischen Weiche angeschlossen

Anlage mit Heizwasser-Pufferspeicher ohne Trinkwassererwarmung

Trinkwassererwarmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwarmer vor
dem Heizwasser-Pufferspeicher angeschlossen

Trinkwassererwarmung mit z. B. separatem Speicher-Wassererwarmer hinter
dem Heizwasser-Pufferspeicher angeschlossen

Solar

= Keine Solarfunktion
= Mit Warmwasserberei-
tung

= Mit Heizungsunterstit-
zung

Solaranlage uber Erweiterung Solar (Elektronikmodul ADIO, SDIO/SM1A) am
Warmeerzeuger angeschlossen
Einstellung je nach Ausflihrung der Solaranlage

@ Montage- und Serviceanleitung Erweiterung Solar

Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A (nicht bei Vitodens 242-F)
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d’ ® /‘ Anlage in Betrieb nehmen (Fortsetzung)

Ablauf Inbetriebnahme-As-

Erlauterungen und Verweise

sistent
= Mit Vorerwdrmung 2. Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A (nicht bei Vitodens 242-F)
Speicher
= Mit Thermostatfunktion | Nur einstellbar bei Elektronikmodul SDIO/SM1A (nicht bei Vitodens 242-F)
Stecker 96 Funktionsauswahl, falls an Stecker 96 des Zentral-Elektronikmoduls HMU ein

Kontakt angeschlossen wurde

= Keine Funktion

= Externe Anforderung Zir-
kulationspumpe

= Externe Anforderung

1100.2)

= Externe Sperrung

Tastfunktion, Trinkwasserzirkulationspumpe lauft 5 min lang.

Anforderung des Warmeerzeugers mit einem einstellbaren Vorlauftemperatur-
Sollwert (Parameter 528.0) und Solldrehzahl Primarkreispumpe (Parameter

EM-EA1 (DIO) Funktion

Falls eine Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO) als Funktionserweite-
rung angeschlossen ist

Auswahl der angeschlossenen Funktion entsprechend der Tabelle in der
Montageanleitung Erweiterung EM-EA1

Fernbedienung

kreis wirken.

Typ der Fernbedienung und Teilnehmer-Nr. als Zuordnung zum jeweiligen
Heizkreis einstellen. Einer Fernbedienung kdnnen bis zu 3 Heizkreise zuge-
ordnet werden. Es kdnnen nicht mehrere Fernbedienungen auf einen Heiz-

Wartung

Zeitintervall in Brennerbe-
triebsstunden bis zur nachs-
ten Wartung

Zeitintervall einstellbar in Schritten von 100 h.

Zeitintervall bis zur nachsten
Wartung

Zeitintervall einstellbar in 3, 6, 12, 18 oder 24 Monaten.

Die Anlage fiihrt einen Neustart durch.

Automatische Priifung des Abgastemperatursen-
sors

Im Display erscheint: ,,Priifung Abgastemperatur-
sensor“ und ,,Aktiv, bitte warten ...«

Falls der Abgastemperatursensor nicht korrekt positio-
niert ist, erscheint Fehlermeldung F.416.

Weitere Angaben zur Prifung Abgastemperatursensor
siehe Instandsetzung.

Falls Fehlermeldung F.416 erscheint, den Abgastem-
peratursensor neu im Abgasanschluss positionieren.
Abgasseitige Dichtheit prifen.

Hinweis
Solange die Priifung nicht positiv beendet wurde,
bleibt der Brenner gesperrt.

Nach der Fehlerbehebung Netzschalter aus- und wie-

der einschalten.
Hinweis mit OK bestatigen.

36

WLAN einschalten/ausschalten

Das Gerat ist mit einem integrierten WLAN-Kommuni-
kationsmodul mit erweitertem Typenschild ausgestat-
tet.

Das interne Kommunikationsmodul unterstitzt die
Inbetriebnahme des Warmeerzeugers mit der "ViStart-
App", die Konnektivierung mit der "ViCare-App" und
die Verbindung mit der digitalen Servicezentrale "Vito-
guide".

Die fur den Verbindungsaufbau notwendigen Zugang-
sinformationen sind in Form eines Zugangscodes mit
»WLAN-Symbol“ gespeichert und befinden sich in 3-
facher Ausflihrung auf der Riickseite der Bedienein-
heit.

Vor Einbau der Bedieneinheit die Zugangscode Aufkle-
ber von der Ruckseite ablésen und fur die Inbetrieb-
nahme einen Aufkleber an der markierten Stelle auf
das Typenschild kleben.

WLAN-Verbindung einschalten und Verbindung zum
Router herstellen, siehe auch Seite 27.

Aktivieren der Internetverbindung:
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% Bedienungsanleitung

Einen weiteren Aufkleber Zugangsdaten hier einkle-
ben, um ihn fir spatere Verwendung wieder zu finden:

[ B

L

Abb. 28

]

Einen Aufkleber in die Bedienungsanleitung einkleben.

Kontaktdaten eingeben

Der Anlagenbetreiber kann bei Bedarf die Kontaktda-
ten aufrufen und den Heizungsfachbetrieb benachrich-
tigen.

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

6’ ® F Heizungsanlage fiillen

Fullwasser

Dieser Warmeerzeuger stellt Anforderungen an das

Fill- und Heizwasser gemal:

= |Informationsblatt Nr. 8 des BDH und ZVSHK ,Ver-
meidung von Betriebsstérungen und Schaden durch
Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen*

= VDI 2035 ,Vermeidung von Schaden in Warmwas-
ser-Heizungsanlagen®

Gemal DIN EN 1717 mit DIN 1988-100 muss das
Heizwasser als Warmetragermedium zur Trinkwasser-
erwarmung die Flussigkeitskategorie < 3 erflllen. Wird
als Heizwasser Wasser in Trinkwasserqualitat benutzt,
ist diese Anforderung erfillt. Zum Beispiel beim Ein-
satz von Additiven ist die Kategorie des behandelten
Heizwassers vom Hersteller der Additive anzugeben.

Inbetriebnahme-Assistenten nachtraglich aufrufen

Falls die Erstinbetriebnahme spater fortgeflihrt werden
soll, kann der Inbetriebnahme-Assistent jederzeit wie-
der aktiviert werden.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
2. Mit AN/ ,Basiseinstellungen wahlen.

3. OK

4. Mit AN/N ,Inbetriebnahme-Assistent wahlen.

5. OK

2. Mit AN/N,,Mit Software-Tool verbinden® wah-
len.

3. Den Anweisungen im Display der Bedieneinheit
folgen.

Achtung

Ungeeignetes Fillwasser fordert Ablagerungen

und Korrosionsbildung und kann zu Schaden

am Gerat fuhren.

® Heizungsanlage vor dem Fullen grindlich spu-
len.

= AusschlieBlich Wasser mit Trinkwasserqualitat
einflllen.

= Dem Fullwasser kann ein speziell fiir Hei-
zungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel
beigefligt werden. Die Eignung ist durch den
Hersteller des Frostschutzmittels nachzuwei-
sen.

® F{ll- und Erganzungswasser mit einer Was-
serharte Uber den folgenden Werten muss
enthartet werden, z. B. mit einer Kleinenthar-
tungsanlage fur Heizwasser.
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d" ® /‘ Heizungsanlage fiillen (Fortsetzung)

Zulassige Gesamtharte des Fiill- und Ergéanzungswassers

Gesamt-Warmeleistung

Spezifisches Anlagenvolumen

kW

<20 I/kW

2 20 I/kW bis < 40 I/kW

240 I/kW

<50

Kleinster spezifischer
Wasserinhalt Warmeer-
zeuger 2 0,3 I/kW

Keine

< 3,0 mol/m? (16,8 °dH)

< 0,05 mol/m? (0,3 °dH)

<50

Kleinster spezifischer
Wasserinhalt Warmeer-
zeuger < 0,3 I/kW

< 3,0 mol/m? (16,8 °dH)

< 1,5 mol/m?3 (8,4 °dH)

< 0,05 mol/m? (0,3 °dH)

> 50 bis <200

< 2,0 mol/m?3 (11,2 °dH)

< 1,0 mol/m?* (5,6 °dH)

< 0,05 mol/m? (0,3 °dH)

> 200 bis < 600

< 1,5 mol/m?3 (8,4 °dH)

< 0,02 mol/m3 (0,11 °dH)

< 0,05 mol/m3 (0,3 °dH)

> 600

< 0,05 mol/m?3 (0,3 °dH)

< 0,05 mol/m?3 (0,3 °dH)

< 0,05 mol/m? (0,3 °dH)

J

Abb. 29 Dargestellt mit Anschliissen nach oben

1. Vordruck des AusdehnungsgefalRes prufen.

2. Gasabsperrhahn schliel3en.

3. Beflllschlauch an Kesselflll- und Entleerungshahn

(™ im Heizungsvorlauf anschlieBen. Je nach

Anschluss-Set seitlich oder oberhalb des Heizkes-

sels.

4. Heizwasserseitige Absperrventile (8) 6ffnen.

38

5. Schlauch an Entliftungshahn (©) aufstecken.

Schlauch in geeignetes Gefall oder Abwasseran-

schluss fuhren.

6. Beflllfunktion aktivieren (siehe Inbetriebnahme-

Assistent oder folgendes Kapitel).
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Heizungsanlage an Kesselftill- und Entleerungs-
hahn @ fillen. Mindestanlagendruck > 1,0 bar

(0,1 MPa). Anlagendruck an Manometer (D) prifen.
Zeiger muss sich im griinen Bereich befinden.

Hinweis

Entliiftungshahn (©) schlieBen und an Kesselfiill-
und Entleerungshahn (&) Anlagendruck einregulie-
ren.

Befiillfunktion aktivieren

Falls die Befiillfunktion nach der Erstinbetriebnahme
aktiviert werden soll.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1.

2.

3.

4.

= und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
Mit AN/ ,,Basiseinstellungen® wahlen.
OK

Mit A/ ,Inbetriebnahme-Assistent” wahlen.

#F @ /F Heizkessel entliiften

Achtung

Um Gerateschaden zu vermeiden,
Heizkessel nicht Uber das heizwasserseitige
Sicherheitsventil entliften.

Heizwasserseitige Absperrventile (B) schliel3en.
Entliftungshahn (© und Befiillhahn &) im Hei-

zungsvorlauf 6ffnen. Mit Netzdruck entliften (spu-
len), bis keine Luftgerausche mehr horbar sind.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

8. Kesselfilll- und Entleerungshahn (& schlieRen.

OK

. NI/ fur ,,Weiter“ und OK bis ,,Befiillung“

erscheint.

OK

Die Befullfunktion ist aktiviert. Im Display wird der
Anlagendruck angezeigt.

Die Befullfunktion endet nach 20 min automatisch
oder auf OK tippen.

Entliftungshahn (©) und Befiillhahn () schlieRen.
Dabei Betriebsdruck > 1,0 bar (0,1 MPa) einregu-
lieren.

Hinweis
Druckanzeige in Menlipunkt ,,Systemiibersicht*
aufrufen. Siehe Bedienungsanleitung.

Heizwasserseitige Absperrventile (8) 6ffnen.

. Ablaufschlauch von Entliiftungshahn (©) abziehen

und aufbewahren.
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d’ ® K Heizungsanlage entliften

Abb. 30

Prifen, ob Entliftungsschraube am Schnellentliif-
ter ® der Heizkreispumpe offen ist.

Gasabsperrhahn schlieRen. Gerat einschalten.

Entliftungsfunktion aktivieren (siehe folgende
Arbeitsschritte).

Entliftungsfunktion aktivieren

Falls die Entliftungsfunktion nach der Erstinbetrieb-
nahme aktiviert werden soll.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1.

2.

40

= und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
Mit A/ ,,Basiseinstellungen® wahlen.
OK

Mit AN/, Inbetriebnahme-Assistent” wahlen.

4.

7.

Mit ,,Systemiibersicht“ Druckanzeige im Display
aufrufen.
Druck der Anlage prufen.

OK

AN/ fur ,Weiter“ und OK bis ,,Entliiftung*“
erscheint.

OK

Die EntliGftungsfunktion ist aktiviert. Im Display wird
der Anlagendruck angezeigt.

Die EntliGftungsfunktion endet nach 20 min auto-
matisch oder auf OK tippen.
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d’ ® H Speicher-Wassererwarmer trinkwasserseitig fiillen

Abb. 31

1.

Bedienhebel des Hahns muss in Stellung ® ste-
hen.

Bauseitigen Trinkwasserzulauf und eine Warmwas-

ser-Zapfstelle 6ffnen.

Falls keine Luft mehr aus der Warmwasser-Zapf-
stelle stromt, ist der Speicher-Wassererwarmer
vollstandig befillt.

Falls sich im Speicherladekreis noch Luft befinden,
kann Uber die Entliftungsschraube (D) an der Spei-

cherladepumpe, die Luft entweichen.

#F @ F Heiz-und trinkwasserseitige Anschliisse priifen

Gefahr

Gefahr eines Stromschlags durch austretendes
Heiz- oder Trinkwasser.

Bei Inbetriebnahme und nach Wartungsarbeiten
Dichtheit aller wasserseitigen Anschlisse pru-
fen.

{f’ @ J“ Heizkreise bezeichnen

Im Auslieferungszustand sind die Heizkreise mit ,Heiz-
kreis 1%, ,Heizkreis 2, ,Heizkreis 3" und ,Heizkreis 4*
bezeichnet.

Die Heizkreise kdnnen zum besseren Verstandnis fur
den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet
werden.

d‘" @ J Gasart priifen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbren-

nungsregelung ausgestattet, die den Brenner entspre-

chend der jeweils vorliegenden Gasqualitat auf eine

optimale Verbrennung einreguliert.

= Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb fir den gesamten
Wobbeindexbereich keine Umstellung erforderlich.
Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5
bis 15,2 kWh/m? (34,2 bis 54,7 MJ/m?3) betrieben
werden.

= Bei Betrieb mit Flissiggas muss die Gasart an der
Regelung umgestellt werden (siehe folgendes Kapi-
tel).

Namen fur Heizkreise eingeben:

% Bedienungsanleitung

1.

2,

Gasart und Wobbeindex beim Gasversorgungsun-

ternehmen oder Flussiggaslieferanten erfragen.

Gasart in Protokoll aufnehmen.

4
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ @ J“ Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flissiggas)

1. Umstellung der Gasart an der Regelung siehe
.Erstinbetriebnahme der Anlage mit Inbetrieb-
nahme-Assistent”

Hinweis
Es erfolgt keine mechanische Umstellung am Gas-
kombiregler.

2. Aufkleber ,G31“ (liegt bei den technischen Unterla-
gen) neben das Typenschild aulen am Gerat kle-
ben.

d’ ® / Ruhedruck und Anschlussdruck messen

Abb. 33

(A Kapselblech
Mess-Stutzen
(© Typenschild

Gefahr

CO-Bildung als Folge falscher Brennereinstel-
lung kann schwerwiegende Gesundheitsgefahr-
dungen nach sich ziehen.

Vor und nach Arbeiten an Gasgeraten eine CO-
Messung durchfihren.

Betrieb mit Fliissiggas
Fliissiggastank bei Erstinbetriebnahme/Austausch
zweimal spiilen. Tank und Gas-Anschlussleitung nach
dem Spiilen griindlich entlliften.
1. Gasabsperrhahn schlief3en.
2. Klammern I6sen und Kapselblech (&) abbauen.
3. Schraube im Mess-Stutzen (B) am Gaskombireg-
ler I8sen, nicht herausdrehen. Manometer

anschlieRen.

42

4. Gasabsperrhahn 6ffnen.

5. Ruhedruck messen und Messwert in Protokoll auf-
nehmen.
Sollwert: max. 57,5 mbar (5,75 kPa).

6. Heizkessel in Betrieb nehmen.

Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerét auf Sto-
rung gehen, weil sich Luft in der Gasleitung befin-
det. Nach ca. 5 s Gerét entriegeln (siehe Bedie-
nungsanleitung).
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ ® /‘ Ruhedruck und Anschlussdruck messen (Fortsetzung)

7. Anschlussdruck (FlieRdruck) messen. Sollwerte
siehe folgende Tabelle.

Hinweis

Zur Messung des Anschlussdrucks geeignete
Messgeréte mit einer Auflésung von min. 0,1 mbar
(0,01 kPa) verwenden.

8. Messwert in Protokoll aufnehmen.
MaRnahme entsprechend der folgenden Tabelle
treffen.

9. Heizkessel aulRer Betrieb nehmen. Gasabsperr-
hahn schlielen.

10. Manometer abnehmen. Schraube im Mess-Stut-
zen (B) verschlieRen.

11. Gasabsperrhahn 6ffnen und Gerat in Betrieb neh-
men.
A Gefahr

Gasaustritt an Mess-Stutzen flihrt zu Explo-
sionsgefahr.

Gasdichtheit am Mess-Stutzen (®) priifen.

12. Kapselblech (A anbauen.

Anschlussdruck (FlieRdruck)

Bei Erdgas Bei Fliissiggas

< 20 mbar (2,0 kPa) < 50 mbar (5,0 kPa)

MaRnahmen

Keine Inbetriebnahme vornehmen. Gasversorgungsun-
ternehmen (GVU) oder Flussiggaslieferanten benach-
richtigen.

20 bis 25 mbar (2,0 bis
2,5 kPa)

50 bis 57,5 mbar (5,0 bis
5,75 kPa)

Heizkessel in Betrieb nehmen.

> 25 mbar (2,5 kPa) > 57,5 mbar (5,75 kPa)

Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten. Vor-
druck auf 20 mbar (2,0 kPa) bei Erdgas und 50 mbar
(5,0 kPa) bei Flissiggas einstellen. Gasversorgungsun-
ternehmen (GVU) oder Flussiggaslieferanten benach-
richtigen.

d’ 1O /‘ Funktionsablauf und mogliche Storungen

Displayanzeige

Warmeanforderung durch

nein

MaBnahme

Sollwert erhéhen. Fur War-

Regelung — meabnahme sorgen.
|
Geblase lauft an nein | Stérung F.59, F.457 Verbindungsleitungen zum
— —m | Geblase prifen. Spannungs-
versorgung am Geblase pru-
fen.
|
Zundung nein | Stérung F.359 Zundbaustein prifen (An-
—— —= | steuerung 230 V zwischen
Stecker ,X18.1 und ,X18.3*
am Feuerungsautomaten).
Gasversorgung prufen.
|
Gaskombiregler 6ffnet nein | Stérung F.357 Gasanschlussdruck prufen.
e i

> >
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ ® /‘ Funktionsablauf und mogliche Storungen (Fortsetzung)

P

lonisationsstrom baut sich

auf
f

Brenner in Betrieb

P

Selbsttatige Kalibrierung
der Verbrennungsrege-
lung

nein

nein

nein

Storung F.369, F.380

Abstand lonisationselektrode
zum Flammkorper prifen.
Gasleitung entliften.

Schaltet unterhalb des ein-
gestellten Kesselwassertem-
peratur-Sollwerts aus und
startet unmittelbar neu.

Dichtheit der Abgasanlage
prufen (Abgasrezirkulation).
GasflieRdruck prifen.

Stérung F.62, F.373

Stoérung F.346, F.377

Far ausreichende Wéarmeab-
nahme sorgen. Gerat entrie-
geln.

Weitere Angaben zu Stérungen siehe ,Stérungsbehe-

bung®.

#F @ /4 Max. Heizleistung einstellen

Fir den Heizbetrieb kann die max. Heizleistung 4,

begrenzt werden. Die Begrenzung wird Gber den

Modulationsbereich eingestellt.

Hinweis

Bevor die max. Heizleistung eingestellt werden kann,

5. OK

Abstand der lonisationselekt-
rode zum Flammk®orper pru-
fen.

Abgassystem prifen. Ggf.
Abgasrezirkulation beseiti-
gen.

Gerat entriegeln.

% Bedienungsanleitung

Mit AN/ ,,Heizkessel*“ wahlen.

6. Mit AN/\ Parameter 596.0 ,,Maximale Heizleis-

wird der Volumenstrom gepriift. Flir ausreichende

Wérmeabnahme sorgen.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

7. OK

tung“ wahlen.

8. Mit AN/ gewinschten Wert in % der Nenn-War-
meleistung einstellen. Auslieferungszustand

100 %.

2. Mit AN/N ,,Systemkonfiguration® wahlen. 9. OK

3. OK

44
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(f’ ® K Estrichtrocknung aktivieren

Estrichtrocknung

Zur Estrichtrocknung kdnnen 6 verschiedene Tempera-
turprofile eingestellt werden:

Vorgegebene Temperaturprofile einstellbar in Parame-
ter 897.0 ,,Estrichtrocknung* in Gruppe Allgemein.
Weitere Angaben siehe Funktionsbeschreibung.

Erstinbetriebnahme, Inspektion

Hinweis

, Wartung

Die Estrichtrocknung gilt fiir alle angeschlossenen

Heizkreise gleichzeitig!

Wéhrend der Estrichtrocknung ist beim Kombigerét

keine Warmwasserbereitung méglich. Beim

Umlauf

oder Kompaktgeréat wird die Warmwasserbereitung
nach 30 Minuten fiir eine Stunde (Parameter 1087.1)
unterbrochen, um das Estrichprogramm durchzufiih-

ren.

d’ 1O /‘ Forderleistung der integrierten Umwalzpumpe einstellen

Die Pumpendrehzahl und damit die Forderleistung

wird in Abhangigkeit von AuRentemperatur und Schalt-

zeiten fur Heizbetrieb oder reduzierten Betrieb gere-
gelt. Zur Anpassung an die vorhandene Heizungsan-
lage kann die min. und max. Drehzahl fur Heizbetrieb
an der Regelung eingestellt werden.

100
Max

RN

£

<

N

< =1 Min

g

a

+30 +20 -20 -30

AuRentemperatur in °C

Abb. 34

Einstellung (%) in Gruppe Heizkreis 1:
= Min. Drehzahl: Parameter 1102.0
» Max. Drehzahl: Parameter 1102.1

= Die minimale Fdrderleistung und die maximale For-

derleistung sind im Auslieferungszustand
gende Werte eingestellt:

Hinweis

Die Mindestdrehzahl von 60 % wird nicht

auf fol-

unterschrit-

ten, um den erforderlich Volumenstrom (iber das

interne Uberstrémventil zu gewéhrleisten.

Mit der

Einstellung der Min. Férderleistung = 40 % wird
erreicht, dass die Pumpe bei witterungsgefiihrter

Betriebsweise energiesparender arbeitet.

Nenn-Warmeleistung Drehzahlansteuerung
in kW im Auslieferungszu-
stand in %
Min. Forder- | Max. For-
leistung derleistung
11 40 60
19 40 70
25 40 85
32 40 100
= |n Verbindung mit hydraulischer Weiche, Heizwas-

ser-Pufferspeicher und Heizkreisen mit Mischer wird
die interne Umwalzpumpe mit konstanter Drehzahl

betrieben.
Einstellung der Drehzahl (%): Parameter
Gruppe Heizkessel

1100.2 in
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ ® K Forderleistung der integrierten Umwalzpumpe... (Fortsetzung)

Restforderhéhen der eingebauten Umwalzpumpe
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

{f ® H Dichtheitspriufung AZ-System (Ringspaltmessung)

Abb. 36

(® Verbrennungsluftéffnung (Zuluft)

Fir die gemeinsam mit dem Warmeerzeuger gepriften
Abgas-Zuluft-Systeme entfallt die Dichtheitsprifung
(Uberdruckpriifung) durch den Bezirksschornsteinfe-
germeister bei der Inbetriebnahme.

In diesem Fall wird empfohlen, bei der Inbetriebnahme
der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprifung durch-
zufiihren. Dazu die CO,- oder die O,-Konzentration in
der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung
messen.

Falls die CO,-Konzentration kleiner als 0,2 % oder die
0O,-Konzentration groRer als 20,6 % ist, gilt die Abgas-
leitung als ausreichend dicht.

Falls gréRere CO,- oder kleinere O,-Werte gemessen
werden, ist eine Druckprifung der Abgasleitung bei
einem statischen Uberdruck von 200 Pa erforderlich.

' Achtung

H Falls die Messo6ffnung nicht verschlossen ist,
wird Verbrennungsluft aus dem Raum ange-
saugt.
Nach der Dichtheitsprifung die Messo6ffnung
wieder mit dem Stopfen verschlief3en.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung
(f’ @ 4 Brenner ausbauen

B L/
1. Netzschalter ausschalten. 5. Verschraubung des Gasanschlussrohrs (E) I16sen.
2. Gasabsperrhahn schlief3en und sichern. 6. Venturiverlangerung (F) von Geblaseeinheit 16sen.
3. Klammern I6sen und Kapselblech abbauen. 7. 4 Schrauben @) ldésen und Brenner abnehmen.
4. Elektrische Leitungen abziehen von: Hinweis
= Geblasemotor (&) Gasanschluss () abdecken, damit keine Kleinteile
Adapter Geblase CAN-Bus hineinfallen kénnen.

= |onisationselektrode
= Z{indeinheit ©
= Erdung ©

48
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" 1O /‘ Brennerdichtung und Flammkorper priifen

Abb. 38

Flammkorper (D), Elektroden (®8), Warmedammring (F)
und Dichtung (G auf Beschadigungen prifen. Bauteile
nur im Fall von Beschadigung oder Verschleils demon-
tieren und austauschen.

Hinweis

Falls der Flammké&rper ausgetauscht wird, Flammkor-
perdichtung und Befestigungsschraube ebenfalls aus-
tauschen.

1. Stecker mit Leitungen der Ziindelektroden an der
Zindeinheit & abziehen.

2. Elektroden (8 ausbauen.

3. Torxschraube (©) Idsen. Dabei Flammkdrper (D)
festhalten.

4. Flammkérper (® mit Dichtung (E) und Warme-
dammring (F) abnehmen. Bauteile auf Beschadi-
gungen prifen.

Neue Brennerdichtung (G einbauen. Einbaulage
beachten. Lasche entsprechend der Abbildung
ausrichten.

Warmedammring (F) und Flammkdrper (©) mit
Dichtung (E) einsetzen. Einbaulage beachten.
Lasche entsprechend der Abbildung ausrichten.

Bohrung am Flammkdrper (D) an Stift der Brenner-

tlr ausrichten.

Flammkérper (O und Dichtung () mit Torx-
schraube (©) befestigen.
Anzugsdrehmoment: 3,0 Nm.

Warmedammring (F) auf festen Sitz priifen.

Elektroden einbauen. Abstande prifen, siehe

folgendes Kapitel.

Anzugsdrehmoment: 4,5 Nm.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f ® J Ziind- und lonisationselektrode priifen und einstellen

=
659 .51
\‘ )
‘ <
e ey R v | AR ’.‘::’.‘::".:’:.;
Abb.39 -

(A Zundelektroden
lonisationselektrode

Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung
fen.

1005

pru-

Elektroden mit kleiner Birste (keine Drahtbirste)

oder Schleifpapier reinigen.

é’ ® M Riickstromsicherungen priifen

Nur bei Mehrfachbelegung eines Abgassystems oder
Mehrkesselanlagen mit Abgaskaskade.

Riickstromsicherung im Mischkanal des Brenners

Abb. 40

1. 2 Schrauben lésen und Geblase (&) ausbauen.
2. Ruickstromsicherung abnehmen.

3. Klappe und Dichtung auf Verschmutzung und

50

Beschadigungen prufen. Ggf. austauschen.

Abstande prifen. Sind die Absténde nicht in Ord-
nung oder die Elektroden beschadigt, Elektroden
mit Dichtung austauschen und ausrichten.
Befestigungsschrauben fur Elektroden mit Anzugs-
drehmoment 4,5 Nm festziehen.

Ruckstromsicherung (B) wieder einbauen.

Hinweis
Einbaulage beachten!

Geblase () wieder anbauen und mit 2 Schrauben
befestigen.
Anzugsdrehmoment: 4,0 Nm

Riickstromsicherung im Abgasanschluss

Abb. 41

1.

Abgas-Zuluft-System abziehen.

Hinweis

Falls das Abgas-Zuluft-System nicht demontiert
werden kann, Riickstrémsicherung Uber die Revisi-
onsklappe reinigen und priifen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d’ 1O /‘ Riickstromsicherungen priifen (Fortsetzung)

2. Ruckstrémsicherung (& auf Verschmutzung, 4.
Leichtgangigkeit und Funktion prifen.

Kleine Menge Wasser durch die Revisionsoffnung

3. Abgas-Zuluft-System wieder anbauen.

d" @ /M Heizflichen reinigen

Achtung

Kratzer an der heizgasberuhrten Oberflache des
Warmetauschers konnen zu Korrosionsschaden
fuhren. Durch Ausblrsten kdnnen sich vorhan-
dene Ablagerungen in den Wendelspalten fest-
setzen.

Heizflachen nicht ausbiirsten.

Achtung

Beschadigungen durch Reinigungswasser ver-
meiden.

Elektronikbauteile mit geeignetem Material was-
serdicht abdecken.

Hinweis

Verfarbungen an der Oberfldche des Wérmetauschers
sind normale Betriebsspuren. Sie haben keinen Ein-
fluss auf Funktion und Lebensdauer des Wérmetau-
schers.

Der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln ist
nicht erforderlich.

Abb. 42

einfullen, um die Funktion der Riickstromsicherung

sicherzustellen.

Verbrennungsriickstéande von der Heizflaiche &)
des Warmetauschers absaugen.

Heizflache (® mit Wasser spiilen.

Kondenswasserablauf priifen. Siphon reinigen:
Siehe folgendes Kapitel.

Warmedammplatte (falls vorhanden) im Warme-
tauscher auf Beschadigung priifen, ggf. austau-
schen.

d’ ® /H Kondenswasserablauf priifen und Siphon reinigen

Achtung

Beschadigungen durch Kondenswasser vermei-
den.

Elektronikbauteile mit geeignetem Material was-
serdicht abdecken.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f" 1O /‘ Kondenswasserablauf prifen und Siphon reinigen (Fortsetzung)

Abb. 43
1. Zentral-Elektronikmodul HMU nach vorn klappen.
2. Schlauchsicherung I6sen. Zulaufschlauch abzie-
hen.
' Achtung
. Nicht mit scharfen Gegenstand I6sen. Kon-
densatschlauch kann beschadigt werden.
Schlauchsicherung ist I6sbar.
3. Schlauchklemme I6sen und Ablaufschlauch abzie-
hen.
4. Siphon aus Halteclip l6sen.
Siphon mdglichst gerade halten und herausneh-
men. Darauf achten, dass kein Kondenswasser
auslauft.
5. Siphon reinigen.
6. Siphon wieder einbauen.
7. Schlauche wieder aufstecken. Ablaufschlauch mit

52

Schlauchklemme befestigen und Zulaufschlauch
mit Sicherung fixieren.

Sitz der Anschliisse am Siphon und am Warmetau-

scher prifen.

Hinweis
Ablaufschlauch ohne Bégen und mit stetigem
Gefélle verlegen.

Heizflache nochmals mit min. 0,3 | Wasser spllen.
Dadurch wird auch der Siphon mit Wasser gefillt.

' Achtung

H Falls Siphon nicht mit Wasser gefUllt ist,
kann Abgas austreten.
Gerét nur mit gefulltem Siphon in Betrieb
nehmen.

Gefahr

Gefahr eines Stromschlags durch austreten-
des Kondenswasser und Vergiftungsgefahr
durch austretende Abgase.

Dichtheit der Anschlisse und richtigen Sitz
des Siphon prifen.

A\
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' @ /4 Brenner einbauen

Abb. 44

Falls erforderlich, Bedieneinheit versetzen.

Brenner einsetzen und Schrauben @) Uber Kreuz
anziehen.
Anzugsdrehmoment: 6,5 Nm

Hinweis
Vor Montage Brennerdichtung auf Beschéadigun-
gen priifen.

Venturiverlangerung (F) an Gebléseeinheit aufste-
cken.

Gasanschlussrohr () mit neuer Dichtung anbauen.
Anzugsdrehmoment: 30 Nm

7.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

7

N

Dichtheit der gasseitigen Anschlisse prifen.

Gefahr
Gasaustritt fihrt zu Explosionsgefahr.
Gasdichtheit der Verschraubung prifen.

Elektrische Leitungen anschlieRen:
= Geblasemotor (&
Geblase CAN-Bus an Adapter stecken.
= |onisationselektrode
= Z{indeinheit ©
= Erdung ©

Kapselblech anbauen.

d’ ® H Neutralisationseinrichtung prufen (falls vorhanden)
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f" (O /‘ Anodenanschluss und Anodenschutzstrom mit Anoden-Priifgerat priifen

Prifen, ob die Masseleitung an der Magnesium-
Schutzanode angeschlossen ist.

Hinweis

Wir empfehlen eine jéhrliche Funktionspriifung der
Magnesium-Schutzanode. Die Funktionspriifung kann
ohne Betriebsunterbrechung erfolgen, indem mit
einem Anoden-Priifgerét der Schutzstrom gemessen
wird.

%
D
Abb. 45
1. Abdeckung @) (bis 26 kW zweiteilig) abnehmen. 3. Messgerét (bis 5 mA) zwischen Steckzunge (©
und Masseleitung (8 in Reihe schalten.
2. Masseleitung von der Steckzunge (© abziehen. = Falls der Strom > 0,3 mA ist, ist die Magnesium-

Schutzanode funktionsfahig.

= Falls der Strom < 0,3 mA oder kein Strom mess-
bar ist, muss die Magnesium-Schutzanode einer
Sichtprifung unterzogen werden (siehe
Seite 56).

(f’ @ J# Heizkessel trinkwasserseitig entleeren

1. Trinkwasserzulauf vor dem Gerat absperren.

54
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" ® /‘ Heizkessel trinkwasserseitig entleeren (Fortsetzung)

Abb. 46

d’ @ /M Ladespeicher reinigen

Hinweis

Gemal EN 806 sind Besichtigung und (falls erforder-
lich) Reinigung spétestens 2 Jahre nach Inbetrieb-
nahme und danach bei Bedarf durchzufiihren.

Schlauch an Entleerungshahn anschlief3en und in
geeignetes Gefall oder Abwasseranschluss flih-
ren.

Hinweis
Im Trinkwasserleitungsnetz fiir ausreichende Bellif-
tung sorgen.

Entleerungshahn aus Hebelstellung (® (Betrieb) je

nach Anforderung in Hebelstellung (8) oder (C) dre-

hen.

= Hebelstellung (8): Entleerung Trinkwasserkreis-
lauf im Gerat ohne Speicher-Wassererwarmer
Uber den Kaltwasseranschluss.

= Hebelstellung (©: Entleerung Trinkwasserkreis-
lauf im Gerat und Speicher-Wassererwarmer
Uber den Warmwasseranschluss.
Der Kaltwasseranschluss bleibt gefulit.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ ® /‘ Ladespeicher reinigen (Fortsetzung)

Abb. 47

1. Ladespeicher entleeren.

2. Flanschdeckel (A abbauen.

3. Damit keine Verunreinigungen in das Rohrleitungs-
system gelangen kénnen, Ladespeicher vom Rohr-
leitungssystem trennen.

4. Lose anhaftende Ablagerungen mit einem Hoch-

druckreiniger entfernen.

Fest anhaftende Belage, die nicht mit dem Hoch-
druckreiniger zu beseitigen sind, mit einem chemi-
schen Reinigungsmittel entfernen.

' Achtung
. Speicher nicht beschadigen:
= Zur Innenreinigung nur Reinigungsgerate
aus Kunststoff benutzen.
» Keine salzsaurehaltigen Reinigungsmittel
verwenden.

5. Ladespeicher nach der Reinigung grundlich spu-
len.

(f’ 1O /‘ Magnesium-Schutzanode prifen und austauschen (falls erforderlich)

Sichtprifung Magnesium-Schutzanode. Falls ein
Anodenabbau auf 10 bis 15 mm @ festzustellen ist,
empfehlen wir einen Austausch der Magnesium-
Schutzanode.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f‘ @ /M Ladespeicher wieder zusammenbauen und fiillen

Abb. 48

1. Ladespeicher wieder an das Rohrleitungssystem
anschlieRen.

2. Neue Dichtung (® am Flanschdeckel () einlegen.

3. Flanschdeckel (8) anbauen und 8 Schrauben (D
mit einem max. Anzugsdrehmoment von 25 Nm
anziehen.

4. Masseleitung (© auf Steckzunge stecken.
5. Abdeckung (E) (bis 26 kW zweiteilig) anbauen.

6. Ladespeicher mit Trinkwasser fillen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ 1O f‘ Membran-DruckausdehnungsgefaR und Druck der Anlage prufen

Abb. 49

(® Ventil Membran-Druckausdehnungsgefan

Prifung bei kalter Anlage durchfiihren.

1.

58

Anlage so weit entleeren, bis Druckanzeige ,,0
anzeigt.

Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefalles nied-
riger ist als der statische Druck der Anlage: Am
Ventil vom Membran-Druckausdehnungsgefay
Stickstoff nachfillen, bis der Vordruck 0,1 bis

0,2 bar (10 bis 20 kPa) hoher ist als der statische
Druck der Anlage.

3. Wasser nachfiillen, bis bei abgekuhlter Anlage der

Fulldruck min. 1,0 bar (0,1 MPa) betragt und 0,1
bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) hoher ist als der Vor-
druck des Ausdehnungsgefalles.

Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa)

Hinweis

Das Ausdehnungsgefal3 wird ab Werk mit einem
Vordruck von 0,7 bar ausgeliefert.

Vordruck nicht unterschreiten (Siedegerédusche).
Auch nicht bei Etagenheizungen oder Dachzentra-
len (kein statischer Druck).

Wasser nachftillen, bis der Flilldruck 0,1 bis 0,2
bar tiber Vordruck liegt.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ (O /‘ Trinkwasser-AusdehnungsgefaR und Vordruck priifen (falls vorhanden)

Abb. 50

1. Ruhedruck der Trinkwasserleitung hinter dem
Druckminderer prifen und falls erforderlich anpas-
sen. Sollwert: max. 3,0 bar (0,3 MPa)

2. Bauseitiges Absperrventil in der Kaltwasserleitung
schlielen.
Wasserdruck ablassen.

3. Bedienhebel des Hahns in Stellung (8) drehen.

4. Vordruck des Trinkwasser-Ausdehnungsgefalies
prifen und falls erforderlich anpassen. Sollwert:
Ruhedruck minus 0,2 bar (20 kPa).

5. Bedienhebel des Hahns zurlick in Stellung (&) dre-
hen. Bauseitiges Absperrventil in der Kaltwasser-
leitung 6ffnen.

d’ ® /‘ Sicherheitsventile auf Funktion priifen

{f‘ ® J Elektrische Anschliisse auf festen Sitz priifen

(f’ ® M Gasfiihrende Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit priifen

Gefahr

Gasaustritt fiihrt zu Explosionsgefahr.
Gasflihrende Teile (auch gerateintern) auf Gas-
dichtheit prifen.

i @ 4 Verbrennungsqualitit priifen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt auto-
matisch fiir eine optimale Verbrennungsqualitat. Bei
der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle
der Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO-
Gehalt und CO,- oder O,-Gehalt messen.

Zulassiger CO-Gehalt

Der CO-Gehalt muss bei allen Gasarten < 1000 ppm
betragen.

Hinweis

Zur Dichtheitspriifung nur geeignete und zugelassene
Lecksuchmittel (EN 14291) und Geréte verwenden.
Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B.
Nitride, Sulfide) kénnen zu Materialschéden fiihren.
Lecksuchmittel-Riickstdnde nach der Priifung entfer-
nen.

Hinweis
Um Betriebsstérungen und Schédden zu vermeiden,
Gerét mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ (O /‘ Verbrennungsqualitat priifen (Fortsetzung)

Zulassiger CO, oder O,-Gehalt

Betrieb mit Erdgas

Nenn-Warmeleis- CO,-Gehalt (%) 0,-Gehalt (%)

tung (kW) Obere Wirmeleis- | Untere Warmeleis- | Obere Wirmeleis- | Untere Wirmeleis-
tung tung tung tung

11 7,3-10,5 7,5-10,5 2,1-79 2,1-7,6

19 7,5-10,5 7,5-10,5 2,1-7,6 2,1-7,6

25 7,5-10,5 7,5-10,5 2,1-7,6 2,1-7,6

32 7,3-10,0 7,5-10,5 3,1-79 21-7,6

Betrieb mit Fliissiggas
= CO,-Gehalt: 8,4 - 11,8 %
= O,-Gehalt: 3,1-8,1 %

Liegt der gemessene CO,- oder O,-Wert aulerhalb

des entsprechenden Bereichs in folgenden Schritten

vorgehen:

= Dichtheitsprifung AZ-System durchfihren, siehe
Seite 47.

= |onisationselektrode und Anschlussleitung prifen.

Hinweis
Die Verbrennungsregelung fiihrt bei Inbetriebnahme

eine selbsttétige Kalibrierung durch. Emissionswerte
erst ca. 50 s nach Brennerstart messen.

1. Abgasanalysegerat an Offnung Abgas (A am Kes-
selanschluss-Stick anschlielen.

2. Gasabsperrhahn 6ffnen. Heizkessel in Betrieb neh-
men. Warmeanforderung herbeifiihren.

3. Untere Warmeleistung einstellen. Siehe folgendes
Kapitel.

4. CO,-Gehalt prifen. Falls der Wert von den zulassi-
gen Bereichen abweicht, vorgenannte Mal3nahmen
durchflhren.

5. Wert in Protokoll eintragen.

6. Obere Warmeleistung einstellen. Siehe folgendes
Kapitel.

Obere/untere Warmeleistung einstellen

Hinweis
Fiir ausreichende Wérmeabnahme sorgen.

Auf folgende Schaltflachen tippen:
1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
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Abb. 51

7. CO,-Gehalt prufen. Falls der Wert um mehr als

1 % von den zulassigen Bereichen abweicht, vor-
genannte MalRnahmen durchfihren.

8. Wert in Protokoll eintragen.
9. Messoffnung & wieder verschlieRen.
Gefahr
Austretendes Abgas kann gesundheitliche

Schaden hervorrufen.
Dichtheit der Messéffnung @) priifen.

2. Mit AN/N/ ,,Aktorentest“ wahlen.
3. OK

4. Mit AN/N/ Gruppe ,,Heizung“ wahlen.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

d" (O /‘ Verbrennungsqualitat priifen (Fortsetzung)

5. OK 13.
6. Mit AN/N/ ,,Primarkreispumpe Drehzahl*“ wah-

len. 14.
7. OK 15.

8. Mit A/ max. Wert einstellen.

9. OK

16.

10.

11. Mit A/ Gruppe ,,Heizkessel“ wahlen.

12. OK

F ©® K Abgassystem auf freien Durchgang und Dichtheit priifen

d’ ® /‘ Externes Sicherheitsventil Flussiggas prufen (falls vorhanden)

Mit AN/N 5, Brennermodulation Sollwert “
wahlen.

OK

Untere Warmeleistung einstellen:

»Minimale Heizleistung“ wahlen.

Mit ,,OK“ bestatigen.

Der Brenner lauft mit unterer Warmeleistung.

Obere Warmeleistung einstellen:
»Maximale Heizleistung“ wahlen.

Mit ,,OK“ bestatigen.

Der Brenner lauft mit oberer Warmeleistung.

d" ® F Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage
angepasst werden.

Parameter im Zusammenhang mit angebauten Zube-
horen einstellen:

{f’ @ /“ Heizkennlinien einstellen

Auf folgende Schaltflachen tippen: 7.
1. = (3 sek drlcken, falls Display mit Hauschen) 8.
2. Mit AN/ ,,Einstellungen“ wahlen. 9.
3. OK 10.

4. Mit AN/N/ ,Heizkennlinie®“ wahlen.

1.

5. OK

6. Mit AN/N/ ,,Heizkreis ...“ flir den gewlinschten
Heizkreis wahlen.

% Montage- und Serviceanleitungen Zubehor

OK
Mit A/ ,,Neigung“ oder ,,Niveau“ wahlen.
OK

Mit AN Wert entsprechend den Erfordernissen
der Anlage einstellen.

OK zur Bestatigung

' @ 4 Anzeige Wartung abfragen und zuriicksetzen

Wartungsmeldung abfragen 2.

1. = (3 sek drlcken, falls Display mit Hauschen) 3.

Mit AN/ ,,Aktive Meldungen® wahlen.

OK > >
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

(f’ (O f‘ Anzeige Wartung abfragen und zurlicksetzen (Fortsetzung)

4. Mit AN/N ,Wartung“ wahlen.

5. OK
Vorhandene Meldungen werden angezeigt.

Wartung zuriicksetzen (nach durchgefiihrter War-
tung)

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

#F @ JF Vorderblech anbauen

Abb. 52

2. Mit AN/'N ,Wartungsmeldungen zuriickset-
zen“ wahlen.

3. OK

{f ® H Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage
die Bedienungsanleitung zu Gbergeben und ihn in die
Bedienung einzuweisen.

Trinkwasserhygiene

Far eine optimale Trinkwasserhygiene Warmwasser-
temperaturen < 50 °C vermeiden. Bei groReren Anla-
gen und Anlagen mit geringem Wasseraustausch soll-
ten < 60 °C nicht unterschritten werden.

62

Hygienefunktion

Das Trinkwasser kann fir die Dauer einer Stunde auf
einen vorgegebenen (héheren) Trinkwassertempera-
tur-Sollwert aufgeheizt werden.

Aktivierung der Funktion siehe Bedienungsanleitung.
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Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

& ® /‘ Einweisung des Anlagenbetreibers (Fortsetzung)

Anlagenbetreiber auf einzustellende Warmwassertem-
peraturen und Gefahren durch erhéhte Auslauftempe-
ratur an den Zapfstellen hinweisen.

5855205
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Parameter aufrufen

= Die Parameter sind in Gruppen eingeteilt:
- ,,Allgemein“
- ,Heizkessel“
- ,WW*“ (Warmwasser)
- ,,Heizkreis 1/2/3/4*
- ,Solar“

= Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer
und einem oder 2 Heizkreisen mit Mischer:
Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit
,Heizkreis 1“ und die Heizkreise mit Mischer wer-
den mit ,,Heizkreis 2%, ,,Heizkreis 3“ oder ,,Heiz-
kreis 4“ bezeichnet.
Falls die Heizkreise umbenannt wurden, erscheint
die gewahlte Bezeichnung.

Hinweis

Anzeige und Einstellung der Parameter ist teilweise

abhéngig von:

» Wérmeerzeuger

m Angeschlossenen Zubehdren und den damit ausge-
flihrten Funktionen

Allgemein

Hinweis
Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungs-
zustand.

508.0 ,,UTC-Zeitzone*

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
2. Mit AN\ ,,Systemkonfiguration“ wahlen.

3. OK

4. Mit AN/N gewlinschte Gruppe wahlen.

5. OK

6. Mit A/N/ einzustellenden Parameter wahlen.
Siehe folgende Tabellen.

7. OK
8. AA\/\/ flir gewlinschten Wert.

9. OK

Einstellung

Erlduterungen

2

—24 bis
+24

Einstellung der UTC-Zeitzone, in der sich das Gerat
befindet.

Auslieferungszustand UTC +1 h

Zeitverschiebung einstellbar von -12 h bis +12 hin
Schritten von 0,5 h

528.0 ,,Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung“

Einstellung

Erlduterungen

70

20 bis 82

Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung
Vorlauftemperatur-Sollwert im Auslieferungszustand
70 °C

Vorlauftemperatur-Sollwert einstellbar von 20 bis

82 °C in Schritten von 1 °C

896.0 ,,Anzeigekorrektur AuBentemperatur

Einstellung

Erlauterungen

-10 bis
+10

Korrektur der gemessenen AulRentemperatur
Korrektur im Auslieferungszustand 0 K

Korrektur einstellbar von -10 bis +10 K in Schritten
von 1 K

64
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Systemkonfiguration (Parameter)

Allgemein (Fortsetzung)

897.0 ,,Estrichtrocknung*

Einstellung Erlduterungen

Nicht aktiv 0 Estrichtrocknung nach wahlbaren Temperatur-Zeit-
Profilen einstellbar. Verlauf der einzelnen Profile siehe
Kapitel ,Funktionsbeschreibung®.

Diagramm A 2

Diagramm B 3

Diagramm C 4

Diagramm D 5

Diagramm E 6

Diagramm F 7

912.0 ,,Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung“

Einstellung Erlauterungen
Nein 0 Automatische Umstellung ausgeschaltet
Ja 1 Automatische Umstellung eingeschaltet

912.1 ,Friihester Tag der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit*

5855205

Einstellung

Erlduterungen

25

1 bis 31

Umstellung erfolgt am Sonntag nach oder an diesem
eingestellten Datum um 2 Uhr auf 3 Uhr.

Tag der Umstellung einstellbar von 1. bis 31. des Mo-

nats

912.2 ,,Monat der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit“

Einstellung

Erlauterungen

3
1 bis 12

Monat der Umstellung: Méarz
Monat der Umstellung einstellbar von Januar bis De-

zember

912.3 ,,Friihester Tag der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit“

Einstellung

Erlauterungen

25

1 bis 31

Umstellung erfolgt am Sonntag nach oder an diesem
eingestellten Datum um 3 Uhr auf 2 Uhr.

Tag der Umstellung einstellbar von 1. bis 31. des Mo-

nats

912.4 ,,Monat der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit“

Einstellung Erlauterungen
10 Monat der Umstellung: Oktober
1 bis 12 Monat der Umstellung einstellbar von Januar bis De-
zember
1098.4 ,,Gaszustandszahl®
Einstellung Erlauterungen
Wert ist in der Abrechnung des Gasversorgers aufge-
fuhrt.
Wird fir Angaben zum Gasverbrauch verwendet.
1,0000
0,7000 bis | Gaszustandszahl einstellbar von 0,7000 bis 1,0000 in
1,0000 Schritten von 0,0001.
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Allgemein (Fortsetzung)

1098.5 ,,Brennwert“

Einstellung

Erlauterungen

10,0000

5,0000 bis
40,0000

Wert ist in der Abrechnung des Gasversorgers aufge-
fuhrt.
Wird fiir Angaben zum Gasverbrauch verwendet.

Brennwert einstellbar von 5,0000 bis 40,0000 kWh/m?3
in Schritten von 0,0001

1139.0 ,,AuBentemperaturgrenze fiir Aufhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts*

Einstellung

Erlauterungen

-5
-61 bis
+10

Temperaturgrenze fiir Aufhebung des reduzierten
Raumtemperatur-Sollwerts

Temperaturgrenze im Auslieferungszustand -5 °C

Temperaturgrenze einstellbar von -61 bis +10 °C in
Schritten von 1 °C

1139.1 ,,AuBentemperaturgrenze fiir Anhebung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts auf den nor-

malen Raumtemperatur-Sollwert*

Einstellung

Erlauterungen

Temperaturgrenze fir Anhebung des reduzierten
Raumtemperatur-Sollwerts (siehe Funktionsbeschrei-
bung)

-14 Temperaturgrenze im Auslieferungszustand -14 °C
-60 bis Temperaturgrenze einstellbar von -60 bis +10 °C in
+10 Schritten von 1 °C
1504.0 ,,Quelle fiir Datum und Uhrzeit*
Einstellung Erlauterungen
Auswahl der Quelle fir Datum und Uhrzeit
Einstellung ist abhangig von Warmeerzeuger und Zu-
behor.
Lokal 0 Auslieferungszustand: Datum und Uhrzeit werden von
der Regelung ibernommen.
1 Internet-Protokoll (siehe Parameter ,508.0%)
Heizkessel
Hinweis

Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungs-

zustand.

521.0 ,,Zeitintervall in Brennerbetriebsstunden bis zur nachsten Wartung“

Einstellung

Erlauterungen

0 bis
25500

Anzahl der Brennerbetriebsstunden bis zur nachsten
Wartung

Brennerbetriebsstunden bis zur nachsten Wartung
einstellbar von 0 bis 25500
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Heizkessel (Fortsetzung)

522.3 ,,Zeitintervall bis zur nachsten Wartung“

Systemkonfiguration (Parameter)

Einstellung

Erlauterungen

a b WON -~ O

Zeitintervall bis zur nachsten Wartung
Kein Zeitintervall eingestellt

3 Monate

6 Monate

12 Monate

18 Monate

24 Monate

596.0 ,,Maximale Heizleistung“

Einstellung

Erlduterungen

100
0 bis 100

Fir den Heizbetrieb kann die max. Heizleistung be-
grenzt werden.

Heizleistung im Auslieferungszustand 100 %
Einstellbar von 0 bis 100 %

597.0 ,,Begrenzung max. Warmeleistung bei Trinkwas

sererwarmung*

Einstellung

Erlauterungen

100
0 bis 100

Far die Trinkwassererwarmung kann die max. Warme-
leistung begrenzt werden.

Warmeleistung im Auslieferungszustand 100 %
Einstellbar von 0 bis 100 %

1100.2 ,,Solldrehzahl der Primarkreispumpe bei Heizbetrieb*

Einstellung

Parameter

Erlauterungen

Solldrehzahl der internen Umwalzpumpe

= Bei Heizbetrieb

= Bei externer Anforderung

= Bei Anforderung in Verbindung mit hydraulischer
Weiche

Auslieferungszustand vorgegeben durch geratespezi-
fische Einstellungen

Einstellbereich ist gerateabhangig

1240.0 ,,Betriebsart Primarkreispumpe*

Einstellung Erlauterungen
1 LAutomatik®
Eingeschaltet unabhangig vom aktuellem Temperatur-
niveau
7 Ausschalten im reduzierten Betrieb (in Verbindung mit

Konstantbetrieb oder wenn keine Anforderung durch
Raumthermostat)

1411.0 ,,Wartungsmeldungen zuriicksetzen*

Einstellung

Erlauterungen

Nein 0
Ja 1

Wartungsmeldungen zurlicksetzen, wenn Wartung
durchgeflhrt wurde.

Wartungsmeldungen sind aktiv (falls vorhanden).
Wartungsmeldungen einmalig zuriicksetzen.
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Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkessel (Fortsetzung)

1432.1 ,,Restforderhohenregelung der Primarkreispumpe*

Einstellung

Erlauterungen

1 bis 255

Grenzwert Restforderhéhe zur Reduzierung der Pum-
pendrehzahl der internen Umwalzpumpe in mbar

Interne Umwalzpumpe wird auflentemperaturabhan-
gig gesteuert

Interne Umwalzpumpe wird mit konstanter Restforder-
hoéhe betrieben.

Empfohlene Einstellung: 120 mbar

1 Einstellschritt 2 1 mbar

1432.2 ,,Betriebsweise der Primarkreispumpe*

Einstellung

Erlauterungen

1 bis 20

Interne Umwalzpumpe wird mit konstantem Differenz-
druck betrieben.

Interne Umwalzpumpe wird mit ansteigendem Diffe-
renzdruck betrieben.
Einstellbar von 1 bis 20 mbar

1503.0 ,,Minimale Heizleistung*

Einstellung

Erlauterungen

5 bis 100

FUr den Heizbetrieb kann die minimale Heizleistung
begrenzt werden.

Auslieferungszustand vorgegeben durch geratespezi-
fische Einstellungen

Einstellbar von 5 bis 100 %

1606.0 ,,Brenner-Mindestpausenzeit”

Einstellung

Erlauterungen

Die Brenner-Mindestpausenzeit kann abhangig von
der Belastung des Heizkessels eingestellt werden.

Brenner-Mindestpausenzeit fest eingestellt

Auslieferungszustand, Integralverfahren (siehe Para-
meter 1606.4)

1606.4 ,,Integralschwellwert zur Abschaltung des Brenners*

Einstellung Erlauterungen
Nur Wirksam falls in Parameter 1606.0 der Wert 1 ein-
gestellt ist.
50 Auslieferungszustand 50 K x min
5 bis 255 | Einstellbar von 5 bis 255 K x min
Je grofier der Wert umso spater schaltet der Brenner
aus.
Warmwasser
Hinweis

Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungs-
zustand.
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Warmwasser (Fortsetzung)

497.0 ,,Betriebsart Zirkulationspumpe*

Systemkonfiguration (Parameter)

Einstellung Erlauterungen
Trinkwasserzirkulationspumpe:
0 Zeitprogramm
4 Eingestellter Zyklus (siehe Parameter 497.3)

497.1 ,, Trinkwasserzirkulationspumpe bei Hygienefun

ktion“

Einstellung

Erlauterungen

Aus 0
Ein 1

Trinkwasserzirkulationspumpe:
Nach dem eingestellten Zeitprogramm
Eingeschaltet wahrend Hygienefunktion

Gefahr

Verletzungsgefahr durch erhéhte Warmwasser-
temperatur.

Anlagenbetreiber auf Gefahren durch erhohte
Auslauftemperatur an den Zapfstellen hinwei-

sen.
497.2 , Trinkwasserzirkulationspumpe bei Trinkwassererwarmung*
Einstellung Erlauterungen

Aus 0
Ein 1

Trinkwasserzirkulationspumpe:
Nach dem eingestellten Zeitprogramm

Eingeschaltet wahrend der Trinkwassererwarmung
auf den normalen Sollwert

Parameter

497.3 ,,Anzahl Zyklen Zirkulationspumpe*

Einstellung

Erlauterungen

a b WOWN -~ O

Anzahl der Zyklen pro Stunde fiir jeweils 5 Minuten
wahrend der eingestellten Zeitphase:

1 Zyklus
2 Zyklen
3 Zyklen
4 Zyklen
5 Zyklen
6 Zyklen
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Systemkonfiguration (Parameter)

Warmwasser (Fortsetzung)

503.0 ,,Verbriihschutz*

Einstellung Erlauterungen
Die einstellbare Warmwassertemperatur wird auf ei-
nen Hochstwert begrenzt.
Aus 0 Verbrihschutz ausgeschaltet
Gefahr
Verletzungsgefahr durch erhéhte Warmwasser-
temperatur.
Anlagenbetreiber auf Gefahren durch erhohte
Auslauftemperatur an den Zapfstellen hinwei-
sen.
Ein 1 Verbrihschutz eingeschaltet (Hochstwert Warmwas-

sertemperatur 60 °C)

Hinweis

Auch bei eingeschaltetem Verbriihschutz kann in fol-
genden Féllen an den Zapfstellen erh6hte Auslauf-
temperatur auftreten:

= Bei aktiver Hygienefunktion

= Bei Kalibriervorgéngen des Geréts

1087.0 ,,Max. Zeitdauer Trinkwassererwarmung

Einstellung

Erlauterungen

240

1 bis 240

Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Trinkwas-
sererwdrmung beendet, obwohl der Trinkwassertem-
peratur-Sollwert noch nicht erreicht ist.

Nicht einstellbar bei Gas-Brennwertkombigerat

Auslieferungszustand 240 min

Keine zeitliche Begrenzung der Trinkwassererwar-
mung

Zeitdauer Trinkwassererwarmung einstellbar von 1 bis
240 min in Schritten von 1 min

1087.1 ,,Min. Wartezeit bis nachste Trinkwassererwarmung erfolgt“

Einstellung

Erlauterungen

60
60 bis 240

Mindest-Wartezeit bevor eine erneute Trinkwasser-
erwarmung erfolgt, obwohl eine Anforderung besteht.

Hinweis

Funktion wird wirksam, wenn die eingestellte ,Max.
Zeitdauer Trinkwassererwdrmung” (1087.0) (iber-
Schritten wird.

Nicht einstellbar bei Gas-Brennwertkombigerat
Auslieferungszustand Wartezeit 60 min

Wartezeit einstellbar von 60 bis 240 min in Schritten
von 1 min
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Warmwasser (Fortsetzung)

Systemkonfiguration (Parameter)

1101.2 ,,Solldrehzahl der Primérkreispumpe bei Trinkwassererwarmung*“

Einstellung

Erlauterungen

Solldrehzahl der internen Umwalzpumpe bei Betrieb
als Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung

Auslieferungszustand vorgegeben durch geratespezi-
fische Einstellungen

Einstellbereich ist gerateabhangig.

1394.0 ,Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachlad

eunterdrickung“

Einstellung

Erlauterungen

40 °C 40

0 bis 95

Warmwassertemperatur-Sollwert bei Nachladeunter-
drickung. Oberhalb des eingestellten Sollwerts ist die
Nachladeunterdriickung aktiv.

Warmwassertemperatur-Sollwert einstellbar von 0 bis
95 °C

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3, Heizkreis 4

Hinweis
Fett gedruckter Parameterwert ist der Auslieferungs-
zustand.

424.3 , Erhéhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Ubergang von Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur in den Betrieb mit normaler/Komfort Raumtemperatur Heizkreis 1“

Einstellung

Erlauterungen

0
0 bis 20

0K

Parameter

Erhéhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Uber-
gang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in
den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Kom-
fort Raumtemperatur.

Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

Auslieferungszustand Erhdhung 0 K
Temperaturerh6hung einstellbar von 0 bis 20 K

424.4 ,Zeitdauer fiir die Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 1

Einstellung

Erlauterungen

60
0 bis 120

60 Min

Zeitdauer fUr die Erhéhung des Vorlauftemperatur-
Sollwerts
Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung®

Auslieferungszustand 60 Min
Temperaturerh6hung einstellbar von 0 bis 120 min

426.3 ,,Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts be

im Ubergang von Betrieb mit reduzierter Raumtem-

peratur in den Betrieb mit normaler/Komfort Raumtemperatur Heizkreis 2*

Einstellung

Erlduterungen

0K
0 bis 20

Erhéhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Uber-
gang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in
den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Kom-
fort Raumtemperatur.

Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

Auslieferungszustand Erhéhung 0 K
Temperaturerhéhung einstellbar von 0 bis 20 K

7



Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

426.4 ,Zeitdauer fiir die Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 2

Einstellung Erlauterungen

Zeitdauer fir die Erhéhung des Vorlauftemperatur-
Sollwerts
Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

60 Min 60 Auslieferungszustand 60 Min
0 bis 120 | Temperaturerh6hung einstellbar von 0 bis 120 min

428.3 ,,Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Ubergang von Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur in den Betrieb mit normaler/Komfort Raumtemperatur Heizkreis 3

Einstellung Erlauterungen

Erhéhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Uber-
gang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in
den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Kom-
fort Raumtemperatur.

Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

0K 0 Auslieferungszustand Erhéhung 0 K
0 bis 20 Temperaturerhéhung einstellbar von 0 bis 20 K

428.4 , Zeitdauer fiir die Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 3

Einstellung Erlauterungen

Zeitdauer fir die Erhéhung des Vorlauftemperatur-
Sollwerts
Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung®

60 Min 60 Auslieferungszustand 60 Min
0 bis 120 | Temperaturerh6hung einstellbar von 0 bis 120 min

430.3 ,,Erhdhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Ubergang von Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur in den Betrieb mit normaler/Komfort Raumtemperatur Heizkreis 4“

Einstellung Erlauterungen

Erhéhung des Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Uber-
gang von Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in
den Betrieb mit normaler Raumtemperatur oder Kom-
fort Raumtemperatur.

Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

0K 0 Auslieferungszustand Erhéhung 0 K
0 bis 20 Temperaturerhéhung einstellbar von 0 bis 20 K

430.4 , Zeitdauer fiir die Erhohung des Vorlauftemperatur-Sollwerts Heizkreis 4“

Einstellung Erlauterungen

Zeitdauer fur die Erhéhung des Vorlauftemperatur-
Sollwerts
Siehe auch Kapitel ,Funktionsbeschreibung*

60 Min 60 Auslieferungszustand 60 Min
0 bis 120 | Temperaturerh6hung einstellbar von 0 bis 120 min
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Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

933.3 ,,Vorrang Trinkwassererwarmung Heizkreis 1“

Einstellung

Erlauterungen

Aus 0

Warmwasser 1

Vorrang der Trinkwassererwdrmung gegenuber Heiz-
kreis

Ohne Vorrang der Trinkwassererwarmung (nur falls
der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen
Weiche installiert ist)

Mit Vorrang der Trinkwassererwarmung

933.6 ,,Betriebsweise Heizkreis 1

Einstellung

Erlauterungen

witterungsgefiihrt ohne Raumtemperatur- | 4
Aufschaltung
witterungsgefihrt mit Raumtemperatur-Auf- | 7
schaltung

Nur einstellen bei Anlagen mit einem Heizkreis.
Heizbetrieb:

Witterungsgeflihrt ohne Raumtemperatur-Einfluss

Witterungsgefuhrt mit Raumtemperatur-Einfluss (Sie-
he auch Parameter 933.7)

933.7 ,,Raumeinflussfaktor Heizkreis 1

Einstellung

Erlauterungen

8
0 bis 64

Je hoher der Wert umso grofRer der Einfluss der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises (Heizkennlinie). FUr den Heizkreis muss
Betriebsweise mit Raumtemperatur-Aufschaltung (Pa-
rameter 933.6) eingestellt sein. Wert nur andern bei
Anlagen mit einem Heizkreis.

Beispielrechnung siehe Kapitel ,Heizkennlinie® in
~Funktionsbeschreibung®

Raumeinflussfaktor
Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64

Parameter

934.3 ,Vorrang Trinkwassererwarmung Heizkreis 2“

Einstellung

Erlauterungen

Aus 0

Warmwasser 1

Vorrang der Trinkwassererwdrmung gegenuber Heiz-
kreispumpe und Mischer

Ohne Vorrang der Trinkwassererwarmung (nur falls
der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen
Weiche installiert ist)

Mit Vorrang der Trinkwassererwarmung

934.5 ,,Differenztemperatur Heizkreis 2*

Einstellung

Erlauterungen

8K 8
0 bis 20

Die Vorlauftemperatur des Warmeerzeugers ist um ei-
ne einstellbare Differenztemperatur hoher als die Vor-
lauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe
auch Kapitel Funktionsbeschreibung.
Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K.

Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

934.6 ,,Betriebsweise Heizkreis 2

Einstellung

Erlauterungen

witterungsgefiihrt ohne Raumtemperatur- 4
Aufschaltung
witterungsgefiihrt mit Raumtemperatur-Auf- | 7
schaltung

Heizbetrieb:
Witterungsgeflihrt ohne Raumtemperatur-Einfluss

Witterungsgefuhrt mit Raumtemperatur-Einfluss
Siehe auch Parameter 934.7

934.7 ,,Raumeinflussfaktor Heizkreis 2

Einstellung

Erlauterungen

8
0 bis 64

Je hoher der Wert umso grofRer der Einfluss der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises (Heizkennlinie). FUr den Heizkreis muss
Betriebsweise mit Raumtemperatur-Aufschaltung (Pa-
rameter 934.6) eingestellt sein. Wert nur andern fur
Heizkreis mit Mischer.

Beispielrechnung siehe Kapitel ,Heizkennlinie® in
~Funktionsbeschreibung*

Raumeinflussfaktor
Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64

935.3 ,,Vorrang Trinkwassererwarmung Heizkreis 3“

Einstellung

Erlauterungen

Aus 0

Warmwasser 1

Vorrang der Trinkwassererwdrmung gegenuber Heiz-
kreispumpe und Mischer

Ohne Vorrang der Trinkwassererwarmung (nur falls
der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen
Weiche installiert ist)

Mit Vorrang der Trinkwassererwarmung

935.5 ,,Differenztemperatur Heizkreis 3

Einstellung

Erlauterungen

8K 8
0 bis 20

Die Vorlauftemperatur des Warmeerzeugers ist um ei-
ne einstellbare Differenztemperatur hoher als die Vor-
lauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe
auch Kapitel Funktionsbeschreibung.
Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K.

Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K

935.6 ,,Betriebsweise Heizkreis 3

Einstellung

Erlauterungen

witterungsgefihrt ohne Raumtemperatur- | 4
Aufschaltung
witterungsgefiihrt mit Raumtemperatur-Auf- | 7
schaltung

Heizbetrieb:
Witterungsgefiihrt ohne Raumtemperatur-Einfluss

Witterungsgefihrt mit Raumtemperatur-Einfluss
Siehe auch Parameter 935.7
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Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

935.7 ,,Raumeinflussfaktor Heizkreis 3“

Einstellung

Erlauterungen

8
0 bis 64

Je hoher der Wert umso grofer der Einfluss der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises (Heizkennlinie). FUr den Heizkreis muss
Betriebsweise mit Raumtemperatur-Aufschaltung (Pa-
rameter 935.6) eingestellt sein. Wert nur andern fur
Heizkreis mit Mischer.

Beispielrechnung siehe Kapitel ,Heizkennlinie® in
~Funktionsbeschreibung*

Raumeinflussfaktor
Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64

936.3 ,,Vorrang Trinkwassererwarmung Heizkreis 4“

Einstellung

Erlauterungen

Aus 0

Warmwasser 1

Vorrang der Trinkwassererwdrmung gegenuber Heiz-
kreispumpe und Mischer

Ohne Vorrang der Trinkwassererwarmung (nur falls
der Trinkwasserspeicher hinter der hydraulischen
Weiche installiert ist)

Mit Vorrang der Trinkwassererwarmung

936.5 ,,Differenztemperatur Heizkreis 4

Einstellung

Erlauterungen

8K 8
0 bis 20

Die Vorlauftemperatur des Warmeerzeugers ist um ei-
ne einstellbare Differenztemperatur hoher als die Vor-
lauftemperatur des Heizkreises mit Mischer. Siehe
auch Kapitel Funktionsbeschreibung.

Differenztemperatur im Auslieferungszustand 8 K.
Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 20 K

Parameter

936.6 ,,Betriebsweise Heizkreis 4

Einstellung

Erlauterungen

witterungsgefihrt ohne Raumtemperatur- | 4
Aufschaltung
witterungsgefihrt mit Raumtemperatur-Auf- | 7
schaltung

Siehe auch Parameter 936.7
Heizbetrieb:

Witterungsgeflihrt ohne Raumtemperatur-Einfluss

Witterungsgefuhrt mit Raumtemperatur-Einfluss

936.7 ,,Raumeinflussfaktor Heizkreis 4“

Einstellung

Erlauterungen

0 bis 64

Je hoher der Wert umso groRRer der Einfluss der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises (Heizkennlinie). Fir den Heizkreis muss
Betriebsweise mit Raumtemperatur-Aufschaltung (Pa-
rameter 936.6) eingestellt sein. Wert nur andern fir
Heizkreis mit Mischer.

Beispielrechnung siehe Kapitel ,Heizkennlinie* in
~Funktionsbeschreibung*

Raumeinflussfaktor
Raumeinfluss einstellbar von 0 bis 64
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

1102.0 ,,Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primarkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 1“

Einstellung

Erlauterungen

Minimale Drehzahl der internen Umwalzpumpe im
Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur

Auslieferungszustand vorgegeben durch spezifische
Einstellungen des Warmeerzeugers
Einstellbereich ist gerateabhangig.

1102.1 ,,Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primarkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis

1“

Einstellung

Erlauterungen

Maximale Drehzahl der internen Umwalzpumpe im
Heizbetrieb mit normaler Raumtemperatur

Auslieferungszustand vorgegeben durch spezifische
Einstellungen des Warmeerzeugers
Einstellbereich ist gerateabhangig.

1192.0 ,,Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Einstellung Erlduterungen
Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises
20 °C 20 Minimalbegrenzung im Auslieferungszustand 20 °C
1 bis 90 Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-

sche Parameter

1192.1 ,,Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 1“

Einstellung Erlauterungen
Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises
74 °C 74 Maximalbegrenzung im Auslieferungszustand 74 °C
10 bis 100 | Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-

sche Parameter

1193.0 ,,Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2*

Einstellung Erlduterungen
Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises
20 °C 20 Minimalbegrenzung im Auslieferungszustand 20 °C
1 bis 90 Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-

sche Parameter

1193.1 ,,Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 2“

Einstellung Erlduterungen
Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises
74 °C 74 Maximalbegrenzung im Auslieferungszustand 74 °C
10 bis 100 | Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-

sche Parameter
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Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

1194.0 ,,Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3

Systemkonfiguration (Parameter)

Einstellung Erlauterungen
Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises

20 °C 20 Minimalbegrenzung im Auslieferungszustand 20 °C

1 bis 90 Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-
sche Parameter

1194.1 ,,Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 3“

Einstellung Erlauterungen
Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises

74 °C 74 Maximalbegrenzung im Auslieferungszustand 74 °C

10 bis 100 | Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-
sche Parameter

1195.0 ,,Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4*

Einstellung Erlauterungen
Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises

20 °C 20 Minimalbegrenzung im Auslieferungszustand 20 °C

1 bis 90 Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-
sche Parameter

1195.1 ,,Maximalbegrenzung Vorlauftemperatur Heizkreis 4“

Einstellung Erlauterungen

Parameter

kreises

74 °C 74 Maximalbegrenzung im Auslieferungszustand 74 °C

10 bis 100 | Einstellbereich begrenzt durch warmeerzeugerspezifi-
sche Parameter

Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur des Heiz-

1395.1 ,,Heizgrenze: Sparfunktion AuRentemperatur Heizkreis 1“

Einstellung Erlauterungen

Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sommersparschal-
tung): Heizkreispumpe schaltet aus, falls Au3entem-
peratur 1 K grof3er als der eingestellte Wert. Heiz-
kreispumpe schaltet wieder ein, falls Aulientempera-
tur 1 K kleiner als der eingestellte Wert.

25°C 25 Auslieferungszustand: Heizgrenze bei Aulientempera-

tur 25 °C

von 1 °C

10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C in Schritten
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

1396.1 ,,Heizgrenze: Sparfunktion AuRentemperatur Heizkreis 2“

Einstellung Erlauterungen

Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sommersparschal-
tung): Heizkreispumpe schaltet aus, falls Aulentem-
peratur 1 K groRer als der eingestellte Wert. Heiz-
kreispumpe schaltet wieder ein, falls Aulientempera-
tur 1 K kleiner als der eingestellte Wert.

25°C 25 Auslieferungszustand: Heizgrenze bei Aulientempera-
tur 25 °C
10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C in Schritten
von 1°C

1397.1 ,,Heizgrenze: Sparfunktion AuRentemperatur Heizkreis 3“

Einstellung Erlauterungen

Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sommersparschal-
tung): Heizkreispumpe schaltet aus, falls Aulentem-
peratur 1 K groRer als der eingestellte Wert. Heiz-
kreispumpe schaltet wieder ein, falls Aulientempera-
tur 1 K kleiner als der eingestellte Wert.

25°C 25 Auslieferungszustand: Heizgrenze bei Aulientempera-
tur 25 °C
10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C in Schritten
von 1°C

1398.1 ,,Heizgrenze: Sparfunktion AuRentemperatur Heizkreis 4“

Einstellung Erlauterungen

Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sommersparschal-
tung): Heizkreispumpe schaltet aus, falls Aulentem-
peratur 1 K groRer als der eingestellte Wert. Heiz-
kreispumpe schaltet wieder ein, falls Aulientempera-
tur 1 K kleiner als der eingestellte Wert.

25°C 25 Auslieferungszustand: Heizgrenze bei Aulientempera-
tur 25 °C
10 bis 35 | Heizgrenze einstellbar von 10 bis 35 °C in Schritten
von 1°C

Energiesparfunktionen (Einstellung nur tiber Software-Tool)

2426.1 ,,AuBentemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 1“ (nur bei Regelung fiir witte-
rungsgefiihrten Betrieb).

Einstellung Erlduterungen

Einstellbe- | Falls die AuRentemperatur iber dem Schwellwert
reich -9 bis | (eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
+5°C K) sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die AuRentemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.
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Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

2426.3 ,,Raumtemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 1“(nur bei Regelung fiir witterungs-

gefiihrten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung).

Einstellung

Erlauterungen

Funktion nur aktivieren fir den Heizkreis
mit Mischer oder falls nur ein direkter Heiz-
kreis in der Anlage vorhanden ist.

Einstellbe-
reich -2 bis
+5°C

Falls die Ist-Raumtemperatur Gber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K') sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die Ist-Raumtemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

2427.1 ,,AuBentemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 2“ (nur bei Regelung fiir witte-

rungsgefiihrten Betrieb).

Einstellung

Erlauterungen

Einstellbe-
reich -9 bis
+5°C

Falls die AuRentemperatur Gber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die Au’entemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

2427.3 ,,Raumtemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 2“(nur bei Regelung fiir witterungs-
gefiihrten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung).

Einstellung

Erlduterungen

Funktion nur aktivieren fir den Heizkreis
mit Mischer oder falls nur ein direkter Heiz-
kreis in der Anlage vorhanden ist.

Einstellbe-
reich -2 bis
+5°C

Falls die Ist-Raumtemperatur iber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K') sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die Ist-Raumtemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

Parameter

2428.1 ,,AuBentemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 3“ (nur bei Regelung fiir witte-

rungsgefihrten Betrieb).

Einstellung

Erlauterungen

Einstellbe-
reich -9 bis
+5°C

Falls die AuBentemperatur Gber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die AuRentemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

2428.3 ,,Raumtemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 3“(nur bei Regelung fiir witterungs-

gefiihrten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung).

Einstellung

Erlauterungen

Funktion nur aktivieren fiir den Heizkreis
mit Mischer oder falls nur ein direkter Heiz-
kreis in der Anlage vorhanden ist.

Einstellbe-
reich -2 bis
+5°C

Falls die Ist-Raumtemperatur Gber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K') sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die Ist-Raumtemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

2429.1 ,,AuBentemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 4“ (nur bei Regelung fiir witte-

rungsgefiihrten Betrieb).

Einstellung

Erlauterungen

Einstellbe-
reich -9 bis
+5°C

Falls die AuBentemperatur iber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die AuRentemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

2429.3 ,,Raumtemperaturgefiihrte Heizkreispumpenlogik fiir Heizkreis 4“(nur bei Regelung fiir witterungs-

gefiihrten Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung).

Einstellung

Erlauterungen

Funktion nur aktivieren fir den Heizkreis
mit Mischer oder falls nur ein direkter Heiz-
kreis in der Anlage vorhanden ist.

Einstellbe-
reich -2 bis
+5°C

Falls die Ist-Raumtemperatur Gber dem Schwellwert
(eingestellte Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K') sinkt, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
Falls die Ist-Raumtemperatur unter dem Schwellwert
(eingestellten Raumtemperatur-Sollwert plus Offset in
K) sinkt, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

Frostschutzkonfiguration (Einstellung nur iiber Software-Tool)

2855.1 ,,Zusatzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 1

Einstellung

Erlauterungen

=1°C

Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C

Wird der eingestellte Auflentemperaturgrenzwert un-
terschritten, schaltet sich die entsprechende Heiz-

kreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgefiihrtem Be-
trieb).

2856.1 ,, Zusatzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 2

Einstellung

Erlduterungen

=1°C

Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C

Wird der eingestellte Auflentemperaturgrenzwert un-
terschritten, schaltet sich die entsprechende Heiz-

kreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgefiihrtem Be-
trieb).

2857.1 ,,Zusatzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 3“

Einstellung

Erlauterungen

=1°C

Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C

Wird der eingestellte Auflentemperaturgrenzwert un-
terschritten, schaltet sich die entsprechende Heiz-
kreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgefiihrtem Be-
trieb).
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Systemkonfiguration (Parameter)

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3,... (Fortsetzung)

2858.1 ,,Zusatzliche (passive) Frostschutzkonfiguration Heizkreis 4

Einstellung

Erlauterungen

=1°C

Einstellbereich - 9 °C bis + 3 °C

Wird der eingestellte AuRentemperaturgrenzwert un-
terschritten, schaltet sich die entsprechende Heiz-
kreispumpe ein (Gilt nur bei witterungsgefiihrtem Be-
trieb).

Teilnehmernummern der angeschlossenen Erweiterungen

Alle am Warmeerzeuger angeschlossenen Erweiterun-
gen (auBer Elektronikmodul SDIO/SM1A) missen eine
Teilnehmernummer haben. Die Teilnehmernummer
wird am Drehschalter S1 an jeder Erweiterung einge-
stellt.

Einstellungen Drehschalter S1:
= Erweiterung EM-S1 (Anlage mit Sonnenkollektoren):
0
= Erweiterung EM-EA1 (max. 3 Erweiterungen in einer
Anlage)
Fortlaufende Nr. (Reihenfolge beliebig): 1 bis max. 3
= Erweiterung EM-P1
- Falls keine Heizkreise mit Mischer in der Anlage
vorhanden sind: 1
- Falls Heizkreise mit Mischer (Erweiterungen EM-
M1 oder EM-MX) in der Anlage vorhanden sind:
Teilnehmernummer Erweiterung EM-P1 immer auf
fortlaufende Nr. nach den Erweiterungen EM-M1
oder EM-MX einstellen.
= Erweiterungen EM-M1 oder EM-MX
- Heizkreis 2 mit Mischer: Drehschalter am Erweite-
rungssatz auf 1
- Heizkreis 3 mit Mischer: Drehschalter am Erweite-
rungssatz auf 2

Parameter

Hinweis

Erweiterungen EM-EA1 dlirfen die gleiche Teilnehmer-
nummer haben, wie die Erweiterungen EM-P1, EM-M1
oder EM-MX.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die mégliche
Ausstattung einer Anlage.

Abb. 53

Funktion Elektronikmodul Erweiterung Einstellung
Drehschalter S1

Anlage mit Sonnenkollektoren ADIO EM-S1 0

Heizkreis 2 mit Mischer ADIO EM-M1/EM-MX 1
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Parameter

Systemkonfiguration (Parameter)

Teilnehmernummern der angeschlossenen... (Fortsetzung)

Funktion Elektronikmodul Erweiterung Einstellung
Drehschalter S1

Heizkreis 3 mit Mischer ADIO EM-M1/EM-MX 2

Heizkreis 4 mit Mischer ADIO EM-M1/EM-MX 3

Heizkreis 1 ohne Mischer (Umwalzpumpe hin- | ADIO EM-P1 4

ter hydr. Weiche)

Funktionserweiterungen (z. B.): DIO EM-EA1 1

" Stbrmeldeeingang DIO EM-EA1 2

= Stérmeldeausgang DIO EM-EAT 3

= Betriebsartumschaltung
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Diagnose und Serviceabfragen

Service-Meni

Service-Menii aufrufen

Auf folgende Schaltflachen tippen: Hinweis
Durch Tippen auf ,=" zurlick zum ,,Service Haupt-
1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen. menti“

2. Gewiinschten Menibereich wahlen, z. B. ,,Mit
Software-Tool verbinden*.

Hinweis
Je nach Ausstattung der Anlage sind nicht alle
Mentibereiche wéhlbar.

Ubersicht Service-Menii

Service

Aktive Meldungen

Wartungsmeldungen zurlicksetzen

Mit Software-Tool verbinden
Diagnose

Allgemein

Brenner

Heizkreis 1

Heizkreis 2

Heizkreis 3

Heizkreis 4
Ww

Solar
WLAN

Aktorentest
Systemkonfiguration
Meldungshistorie

)
]
o
c
(=]

]

(a]

Basiseinstellungen

Werkseinstellungen

Inbetriebnahme-Assistent

Erkannte Gerate

Messebetrieb verlassen

Diagnose

Betriebsdaten abfragen

Betriebsdaten kdnnen in verschiedenen Bereichen Hinweis
abgefragt werden. Siehe ,,Diagnose* in der Ubersicht Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint ,,- - -*
Service-Menu. im Display.

Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer kbnnen nur
abgefragt werden, falls die Komponenten in der
Anlage vorhanden sind.
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Diagnose

Diagnose und Serviceabfragen

Diagnose (Fortsetzung)

Betriebsdaten aufrufen
Auf folgende Schaltflachen tippen:
1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

2. Mit AN/ ,,Diagnose“ wahlen.

Ausgange priifen (Aktorentest)

Hinweis
Beim Start des Aktorentests werden alle Aktoren
zuerst ausgeschaltet und Ventile in Mittelstellung

OK
Mit A/ gewlinschte Gruppe wahlen.
OK

Mit A/ gewlinschte Information wahlen.

OK

Mit AN\ Aktor wahlen. Siehe folgende Tabelle.

gefahren.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

8. OK

9. A/\/ flr gewlinschten Wert.

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

2. ,,Aktorentest”

3. OK

4. OK um den Hinweis zu bestatigen.

10. OK

Hinweis
Die Funktion ist 30 min lang aktiv.

11. Mit = Aktorentest beenden.

5. Mit AN/\ gewlinschte Gruppe wahlen.

Folgende Aktorfunktionen konnen je nach Anlagen- und Gerateausstattung angesteuert werden:

Displayanzeige

Erklarung

Gruppe Heizkessel

Geblasedrehzahl Sollwert Geblasedrehzahl Brenner in rpm (Umdrehungen/Minute)
Brennermodulation Soll- = Aus Modulationsgrad (je nach spezifischen Einstellungen des Warmeer-
wert = Minimale zeugers)
Heizleistung
= Maximale
Heizleistung
= Maximale
Warmwas-
serleistung
3-Wege-Ventil Zielposi- Heizen 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
tion Mittel 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Befiillung/Entleerung)
ww 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwarmung
Gruppe Heizung
Primarkreispumpe Sollwert Drehzahl interne Umwalzpumpe in %
Drehzahl
3-Wege-Ventil Zielposi- Heizen 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
tion Mittel 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Befiillung/Entleerung)
ww 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwarmung
Pumpe Heizkreis 1 Sollwert Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 1 ohne Mischer in %
Drehzahl
Pumpe Heizkreis 2 Sollwert Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 2 mit Mischer in %
Drehzahl
Pumpe Heizkreis 3 Sollwert Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 3 mit Mischer in %
Drehzahl
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Diagnose und Serviceabfragen

Ausgange prifen (Aktorentest) (Fortsetzung)

Displayanzeige

Erklarung

Pumpe Heizkreis 4 Sollwert Drehzahl Heizkreispumpe Heizkreis 4 mit Mischer in %
Drehzahl
Mischer Heizkreis 2 Auf Ausgang ,Mischer auf* aktiv (Erweiterungssatz Mischer)
Stopp Aktuelle Stellung wird gehalten
Zu Ausgang ,Mischer zu“ aktiv
Mischer Heizkreis 3 Auf Ausgang ,Mischer auf* aktiv (Erweiterungssatz Mischer)
Stopp Aktuelle Stellung wird gehalten
Zu Ausgang ,Mischer zu® aktiv
Mischer Heizkreis 4 Auf Ausgang ,Mischer auf* aktiv (Erweiterungssatz Mischer)
Stopp Aktuelle Stellung wird gehalten
Zu Ausgang ,Mischer zu“ aktiv
Gruppe WW (Warmwasser)
Primarkreispumpe Sollwert Interne Umwalzpumpe in %
Drehzahl Sollwert
3-Wege-Ventil Zielposi- Heizen 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
tion Mittel 3-Wege-Umschaltventil in Mittelstellung (Beflllung/Entleerung)
ww 3-Wege-Umschaltventil in Stellung Trinkwassererwarmung
Speicherladepumpe Ein
Aus
Zirkulationspumpe Ein
Aus
Umschichtpumpe Hygi- Ein
enefunktion AUS
Umwalzpumpe zur Ein
Speicherbeheizung Aus
Gruppe Solar
Solarkreispumpe Dreh-  Sollwert Drehzahl Solarkreispumpe in %
zahl Sollwert
Umschichtpumpe Hygi- Ein
enefunktion Aus
Solare Umwalzpumpe  Ein
Aus
3-Wege-Ventil Solar Auf
Zielposition Zu
Stopp
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Stérungsbehebung

Storungsanzeige an der Bedieneinheit

Bei einer Storung erscheint im Display ,,Brennersto-
rung“ oder ,,Aktive Meldung*.

Hinweis

Falls eine Sammelstérmeldeeinrichtung angeschlos-
sen ist, wird diese eingeschaltet.

Stérungsmeldungen aufrufen
Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. ,.=" (3 sek drucken, falls Display mit Hauschen)

2. NN/ flr:
m , Details“, falls Brennerstdrungen vorliegen.
= , Aktive Meldung®, falls weitere Stérungen vor-
liegen.
3. OK

4. NN/ fur ,,Fehler” um alle Stérungsmeldungen
anzuzeigen.

Stérungsanzeige quittieren

1. ,=" (3 sek drticken, falls Display mit Hauschen)
2. NN/ fur ,,Aktive Meldung“

3. OK

4. NN/ fur ,,Fehler” um alle Stérungsmeldungen
anzuzeigen.

5. OK

6. A/ flr ,Quittieren“ um alle Stérungsmeldun-
gen zu quittieren.

Hinweis
Auch Wartungsmeldungen werden quittiert.

Quittierte Storungsmeldung aufrufen
Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. =

2. AN/ flr ,Aktive Meldungen‘ wahlen.

3. OK

4. A/\/ fir ,Fehler

86

Falls ,,Verbindungsfehler“ im Display erscheint:
Verbindungsleitung und Stecker zwischen Zentral-
Elektronikmodul HMU und Bedieneinheit HMI priifen.

5. OK

6. A/ flr gewlinschte Meldung
Bedeutung der Stérungscodes siehe folgende
Tabelle.

7. OK
8. ,="flr ,Fehler”

9. AN/ um weitere Meldungen aufzurufen

Hinweis

Falls eine Sammelstérmeldeeinrichtung angeschlos-
sen ist, wird diese ausgeschaltet.

Falls eine quittierte Stérung nicht behoben wird,
erscheint die Stérungsmeldung am néachsten Tag um
7:00 Uhr erneut und die Stérmeldeeinrichtung wird
wieder eingeschaltet.

5. OK

Hinweis

Bei der Fehlersuche und Behebung unbedingt
die Teilnehmernummer der Komponente beach-
ten.

Angezeigte Komponente priifen. Ggf. Fehler behe-
ben. Die Teilnehmernummer der Komponente ist
abhéngig von der Einstellung Drehschalter ST am
Jjeweiligen Erweiterungsmodul. Die Drehschalter-
stellung wurde bei der Montage eingestellt.

Zur Ildentifizierung des betroffenen Moduls ggf.
Einstellung Drehschalter ST am Modul priifen.
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Stérungsbehebung

Storungsanzeige an der Bedieneinheit (Fortsetzung)

Angezeigt werden:
= Datum und Uhrzeit vom Auftreten der Stérung
= Stérungscode
= Beschreibung der Stérung
= Teilnehmernummer der Komponente an der die Sto-
rung aufgetreten ist:
Komponenten PlusBus-Teilnehmer
0 Erweiterung EM-S1 (Elektronikmodul
ADIO)
1 bis 15 Erweiterungen EM-M1, EM-MX, EM-P1
(Elektronikmodul ADIO)
17 bis 31 Erweiterung EM-EA1 (Elektronikmodul
DIO)
32 bis 47 Speichermodul, Erweiterungen (Elektro-
nikmodul M210)
48 bis 63 Vitotrol 200-E
64 Elektronikmodul SDIO/SM1A
Komponenten CAN-BUS-Teilnehmer
1 Zentral-Elektronikmodul HMU
50 Feuerungsautomat BCU
58 Kommunikationsmodul (TCU 200)
59 Bedieneinheit HMI
60 Geblaseeinheit
90 Gateway
Komponenten Low-Power-Funk-Teilnehmer
48 bis 63 Vitotrol 300-E

Stérungsmeldungen aus Storungsspeicher auslesen (Meldungshistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Stérungen (auch beho-
bene) und Wartungsmeldungen werden gespeichert
und kdénnen abgefragt werden.

Die Stérungen sind nach Aktualitat geordnet.

Auf folgende Schaltflachen tippen:

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.
2. NN/ flr ,Meldungshistorie*

3. OK

4. Mit AN/N gewlinschte Kategorie wahlen.

=, Stérungen“, um die gespeicherten Stérungs-
meldungen aufzurufen.

=, Wartungen“, um die gespeicherten Wartungs-
meldungen aufzurufen.

»  Status“, um die gespeicherten Statusmeldun-
gen aufzurufen.

= ,Warnungen“, um die gespeicherten Warnungs-
meldungen aufzurufen.

=, Informationen®, um die gespeicherten Informa-
tionen aufzurufen.

Meldungen siehe Kapitel ,weitere Meldungen®.

Meldungsliste I6schen

1. = und OK gleichzeitig ca. 4 s lang und loslassen.

5. OK
6. A/ flr gewlinschte Meldung

7. OK

2. ,,Meldungshistorie*
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Stérungsbehebung

Storungsanzeige an der Bedieneinheit (Fortsetzung)

3. OK

4. Mit AN/N ,Meldungsliste I16schen* wahlen.

Ubersicht der Elektronikmodule

Abb. 54

(A Bedieneinheit HMI
Feuerungsautomat BCU
(© Zentral-Elektronikmodul HMU

88

5. OK

6. OK, um den Hinweis zu bestatigen.
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Storungsmeldungen

Hinweis

Diagnose und Stérungsbehebung siehe Kapitel

Instandsetzung.

Stérungsmeldungen abhéngig von Geréteausstattung

Stérungsbehebung

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.5

Volumenstrom wird nicht
Uberwacht. Anlage lauft mit
Ersatzwert im normalen Be-
trieb weiter.

Unterbrechung oder Kurz-
schluss Volumenstrom-
sensor

Stecker 33/X6 und Leitung zwi-

schen Feuerungsautomat BCU

und Volumenstromsensor priifen:

= Spannungspegel priifen, ob 5 V
an Stecker 33, Pin 1 und 2 anlie-
gen.

= Netzschalter Gas-Brennwertheiz-
gerat aus- und wieder einschal-
ten.

F.7

Keine Trinkwassererwdrmung

Unterbrechung Speicher-
temperatursensor

= Einstellung Warmwasser im In-
betriebnahme-Assistenten prifen
gdf. korrigieren.

= Speichertemperatursensor pri-
fen (Stecker 5, Adern 3 und 4).

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

F.8

Keine Trinkwassererwarmung

Kurzschluss Speichertem-
peratursensor

Speichertemperatursensor prifen
(Stecker 5, Adern 3 und 4).
Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

F.11

Keine solare Trinkwasser-
erwarmung oder Heizungsun-
terstlitzung

Unterbrechung Kollektor-
temperatursensor

= Kollektortemperatursensor pri-
fen.

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

F.12

Keine solare Trinkwasser-
erwarmung oder Heizungsun-
terstlitzung

Kurzschluss Kollektortem-
peratursensor

= Kollektortemperatursensor pri-
fen.

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

F.13

Regelt nach 0 °C AuRRentem-
peratur.

Unterbrechung Auflen-
temperatursensor

= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent Betriebsart prifen ggf.
korrigieren.

= AuRentemperatursensor und
Verbindung zum Sensor (aulen-
liegender Stecker, Kontakte 1
und 2) prufen.
Hinweis
Je nach Geréteausfiihrung befin-
det sich der Stecker bei den
bodenstehenden Kompakt-Geréa-
ten im Gerdét.

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

Ggf. defektes Bauteil ersetzen.
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Stérungsbehebung

Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme

im Display

F.14 Regelt nach 0 °C AuRentem- | Kurzschluss Aufientempe- | AuRentemperatursensor und Ver-
peratur. ratursensor bindung zum Sensor (auRenliegen-

der Stecker und Kontakte 1 und 2)
prifen. Ggf. defekte Bauteile aus-
tauschen.

Hinweis

Je nach Geréteausflihrung befin-
det sich der Stecker bei den
bodenstehenden Kompakt-Geréaten
im Gerdét.

F.15 Keine solare Trinkwasser- Unterbrechung Speicher- | Speichertemperatursensor prifen.
erwarmung oder Heizungsun- | temperatursensor Spannung am Sensoreingang am
terstltzung Elektronikmodul messen. Sollwert:

3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor

F.16 Keine solare Trinkwasser- Kurzschluss Speichertem- | Speichertemperatursensor prifen.
erwarmung oder Heizungsun- | peratursensor Spannung am Sensoreingang am
terstitzung Elektronikmodul messen. Sollwert:

3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor

F.19 Keine Warmwasserbereitung | Unterbrechung Speicher- | Speichertemperatursensor unten

temperatursensor unten prifen.

F.29 Regelt ohne Vorlauftempera- | Unterbrechung Sensor = Einstellung Inbetriebnahme-As-
tursensor hydraulische Wei- | hydraulische Weiche sistent hydraulische Weiche pri-
che. fen.

= Vorlauftemperatursensor hydrau-
lische Weiche prifen.

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

F.30 Regelt ohne Vorlauftempera- | Kurzschluss Sensor hyd- | Vorlauftemperatursensor hydrauli-
tursensor hydraulische Wei- | raulische Weiche sche Weiche prtfen.
che. Spannung am Sensoreingang am

Elektronikmodul messen. Sollwert:
3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor

F.49 Brenner auf Stérung Unterbrechung Abgastem- | Abgastemperatursensor prifen.

peratursensor Gerat entriegeln.

F.50 Brenner auf Stérung Kurzschluss Abgastempe- | Abgastemperatursensor prifen.

ratursensor Gerat entriegeln.

F.57 Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | = Inbetriebnahme Einstellung der
fluss peratursensor Fernbedienung prifen.

= Stecker und Leitung externen
Raumtemperatursensor Heiz-
kreis prufen.

= Falls kein externer Raumtempe-
ratursensor vorhanden, Bedien-
teil der Vitotrol ersetzen.

F.58 Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Stecker und Leitung externen

fluss

ratursensor

Raumtemperatursensor Heizkreis
prufen.

Falls kein externer Raumtempera-
tursensor vorhanden, Bedienteil
der Vitotrol ersetzen.
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Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.59

Brenner blockiert

Interne Umwalzpumpe aus
Keine Raumbeheizung, keine
Trinkwassererwarmung

Unterspannung Stromver-
sorgung

Netzspannung prifen.

Falls Spannung in Ordnung und
der Fehler wiederholt auftritt,
Geblaseeinheit austauschen.

F.62

Brenner auf Stérung

Sicherheitstemperaturbe-
grenzer hat ausgelost.

= Fillstand der Heizungsanlage
prufen.

= Vordruck im MAG prifen. An er-
forderlichen Anlagendruck an-
passen.

= Priifen, ob ausreichend Volu-
menstrom vorliegt (Volumen-
stromsensor und Umwalzpum-
pe).

= Funktion 3-Wege-Umschaltventil
im Aktorentest prufen. Anlage
entliften.

Gerat entriegeln.

F.63

Brenner auf Stérung

Abgastemperaturbegren-
zer hat ausgel6st.

= Fillstand der Heizungsanlage
prufen.

= Vordruck im MAG prifen. An er-
forderlichen Anlagendruck an-
passen.

= Prufen, ob ausreichend Volu-
menstrom vorliegt (Volumen-
stromsensor und Umwalzpum-
pe).

= Funktion 3-Wege-Umschaltventil
im Aktorentest prifen.

Anlage entluften.

Nach Abkuhlen der Abgasanlage

Geréat entriegeln.

F.64

Regelbetrieb
Brenner startet neu

Flammenverlust in der
Stabilisierungs- oder
Betriebsphase

= Gasversorgung (Gasdruck und
Gasstromungswachter) prifen.

= Abgas-/Zuluftanlage auf Abgas-
rezirkulation prifen.

= |onisationselektrode prufen.

= Abstand zum Flammkd&rper pru-
fen.

= Elektrode/Flammkdrper auf Ver-
schmutzung prifen.
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Stérungsbehebung

Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.65

Brenner auf Stérung

Flammensignal ist bei
Brennerstart nicht vorhan-
den oder zu gering

= Gasversorgung (Gasdruck und
Gasstromungswachter) prifen.

= Gaskombiregler priifen.

= Anlage auf Kondenswasserstau
prufen. Kondenswasserablauf
prifen.
Hinweis
Wasserschéden vermeiden.
Gebladseeinheit vor Ausbau des
Brenners abbauen.

= |onisationselektrode und Verbin-

dungsleitung priifen.
= Zindung prifen:

Verbindungsleitungen Zindbau-

stein und Zindelektrode.
= Zlundelektrode Abstand zum
Flammkorper prifen.

= Elektrode/Flammkorper auf Ver-

schmutzung priifen.
= Zindelektrode auf gebrochene
Isolierung prifen.

F.67

Brenner auf Stérung

lonisationsstrom nicht im
gultigen Bereich

Gasversorgung (Gasdruck und
Gasstromungswachter) prifen,

Gaskombiregler und Eingangssieb

prufen.

lonisationselektrode prifen:
= Abstand zum Flammkérper

= Elektrode/Flammkd&rper auf Ver-

schmutzung prifen.

Falls genannte MaRnahmen nicht
helfen, Geblaseeinheit austau-
schen.

Gerat entriegeln.

F.68

Brenner auf Stérung

Flammensignal ist beim
Brennerstart bereits vor-
handen.

Gasabsperrhahn schlieen. Ver-
bindungsleitung der lonisationse-
lektrode abziehen. Gerat entrie-
geln.

Falls der Fehler weiterhin vorliegt,

Feuerungsautomat BCU austau-
schen: Siehe Seite 115.
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Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.69 Regelbetrieb

eingetragen.

Fehler wird in Fehlerhistorie

lonisationsstrom nicht im
gultigen Bereich

lonisationselektrode priifen:

= Priifen, ob Dammblock an Elekt-
rodenkeramik anliegt.

= Gaskombiregler priifen: Ca. 4
min lang im Aktorentest ,,Mini-
male Heizleistung“ aktivieren.
Falls Fehler dabei auftrifft, Feue-
rungsautomat BCU austauschen.

= |m Aktorentest von ,,Minimale
Heizleistung“ in ,,Maximale
Heizleistung“ wechseln. Falls
bei der Modulation dieser Fehler
auftritt, Eingangssieb auf Ver-
schmutzung prifen. Ggf. Gebla-
seeinheit austauschen.

F.70 Brenner auf Stérung

Interner Fehler Feue-
rungsautomat

Feuerungsautomat BCU austau-
schen: Siehe Seite 115.

F.71 Brenner auf Stérung

Geblasedrehzahl zu nied-
rig

= Geblase auf Blockade prifen.

= Einstellung Gasart und Abgas-
system prufen.

Gerat entriegeln.

F.72 Brenner auf Stérung

Geblasestillstand nicht er-
reicht

Gerét entriegeln.
Falls Fehler wiederholt auftritt,
Geblaseeinheit austauschen.

F.73 Brenner auf Stérung

Interner Kommunikations-
fehler

Gerat entriegeln.

Falls Fehler wiederholt auftritt,
Feuerungsautomat BCU austau-
schen: Siehe Seite 115.

F.74 Brenner blockiert.

Keine Raumbeheizung und
keine Trinkwassererwar-
mung.

Interne Umwalzpumpe aus.

Anlagendruck zu niedrig

Wasser nachflllen.
Anlage entliften.

Bei wiederholtem Auftreten:

= Anlagendrucksensor mit exter-
nem Manometer prifen.

= MAG-Vordruck prufen.

= Einstellung Anlagendruck Soll-
wert und Bereich prifen.

F.77 Brenner auf Stérung

Datenspeicher Feue-
rungsautomat

Gerat entriegeln.

Falls Fehler wiederholt auftritt,
Feuerungsautomat BCU austau-
schen: Siehe Seite 115.

F.78 Regelbetrieb

Kommunikation zwischen
Zentral-Elektronikmodul
und Bedieneinheit gestort

Leitungen und Steckverbindungen
zwischen Zentral-Elektronikmodul
und Bedieneinheit prufen. Leitun-

gen auf richtige Verlegung undPo-
sition prufen.

F.80 Regelbetrieb

Kurzschluss analoger
Sensoreingang 2 am
ADIO

Sensor priufen/austauschen
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F.87

Brenner auf Stérung

Wasserdruck zu hoch

KFE Hahne o6ffnen.

Funktion Ausdehnungsgefal® pri-
fen.

Wassermenge im System korrigie-
ren.

Wasserdrucksensor austauschen.
Sicherheitsbaugruppe austau-
schen.

F.89

Keine Raumbeheizung und
keine Trinkwassererwdrmung
Interne Pumpe ohne Funktion

Interne Umwalzpumpe
blockiert

Umwalzpumpe prufen. Ggf. aus-
tauschen.

F.91

Funktion der betroffenen Er-
weiterung im Notbetrieb

Kommunikationsfehler
Elektronikmodul DIO

Anschlisse an Elektronikmodul
DIO und Verbindung zum Zentral-
Elektronikmodul prifen.

F.92

Funktion des betroffenen
Elektronikmoduls im Notbe-
trieb

Kommunikationsfehler
Elektronikmodul ADIO

= Einstellung im Inbetriebnahme-
Assistenten prifen ggf. korrigie-
ren.

= Anschlisse und Leitungen zum
Elektronikmodul ADIO prufen.

= PlusBus Spannungspegel
(24 bis 28 V) prufen.

= Teilnehmernummer am Dreh-
schalter S1 prufen ggf. korrigie-
ren.

F.94

Funktion des betroffenen
Elektronikmoduls im Notbe-
trieb. Keine solare Heizungs-
unterstiitzung.

Kommunikationsfehler
Elektronikmodul SDIO

= Einstellung im Inbetriebnahme-
Assistenten prifen ggf. korrigie-
ren.

= Anschlisse und Leitungen zum
Elektronikmodul SDIO prifen.

= PlusBus Spannungspegel
(24 bis 28 V) prufen.

F.100

Funktion der am PlusBus an-
geschlossenen Elektronikmo-
dule auf3er Funktion

Spannungsfehler PlusBus

Prifen, ob die PlusBus-Span-
nungsversorgung am Zentral-
Elektronikmodul HMU in Ordnung
ist: Alle angeschlossenen PlusBus
Komponenten abziehen und
nacheinander wieder anschliel3en.
Prifen, ob nicht mehr als 2 Vitotrol
200-E am HMU angeschlossen
sind.

Prifen, ob ein Kurzschluss an der
PlusBus-Leitung vorliegt.

F.104

Abhangig von Konfigurierung
Erweiterung EM-EA1 (Elekt-
ronikmodul DIO)

Ist "Anlage sperren" konfigu-
riert, wird/bleibt der Brenner
ausgeschaltet.

Ist "Stérmeldeausgang” konfi-
guriert, wird der Stérmelde-
ausgang eingeschaltet.

Externer Stérmeldeein-
gang aktiv

Aufgeschaltetes externes Gerat
prufen.
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Stérungsbehebung

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme

im Display

F.142 Brenner auf Stérung Kommunikationsfehler = Geblaseeinheit auf Funktion pri-
CAN-BUS fen, dazu Schrittmotor der Gebla-

seeinheit prifen (Referenzfahrt
bei Netz-Ein).
= Falls Fehler trotzdem anliegt
Steckverbindungen und Leitun-
gen des CAN-BUS visuell priifen.
= Weitere CAN-BUS Teilnehmer
prifen.
Falls Fehler weiterhin anliegt,
Geblaseeinheit ersetzen.
F.160 Brenner auf Stérung Kommunikationsfehler = Falls ,,Verbindungsfehler® an-
CAN-BUS gezeigt wird, interne CAN-BUS

Teilnehmer Verbindungen prufen.

= Falls nur F.160 angezeigt wird,
Verbindungen der externen CAN-
BUS Teilnehmer prifen.

= Verbindungsleitungen auf festen
Sitz oder Korrosion prifen.

Geréat entriegeln.

F.161 Brenner auf Stérung Zugriffsfehler Datenspei- | Gerat entriegeln.
cher BCU Falls Fehler wiederholt auftritt Feu-

erungsautomat BCU austauschen:
Siehe Seite 115.

F.163 Brenner auf Stérung Prifsummenfehler Spei- Gerat entriegeln.

cherzugriff BCU Falls Fehler wiederholt auftritt Feu-
erungsautomat BCU austauschen:
Siehe Seite 115.

F.182 Keine Trinkwassererwarmung | Kurzschluss Auslauftem- | Auslauftemperatursensor (Stecker
peratursensor (falls vor- X1, Adern 13 und 14) prifen. Sen-
handen) soreingang am Elektronikmodul

messen. Sollwert: 3,3 V- bei abge-
klemmtem Sensor

F.183 Keine Trinkwassererwarmung | Unterbrechung Auslauf- Auslauftemperatursensor (Stecker
temperatursensor (falls X1, Adern 13 und 14) prifen.
vorhanden)

F.184 Brenner auf Stérung Kurzschluss Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor/Sicher-
peratursensor/Sicherheits- | heitstemperaturbegrenzer prifen.
temperaturbegrenzer Leitung zum Sensor priifen. Ggf.

defektes Bauteil ersetzen.
Gerét entriegeln.

F.185 Brenner auf Stérung Unterbrechung Vorlauf- Vorlauftemperatursensor/Sicher-
temperatursensor/Sicher- | heitstemperaturbegrenzer prifen.
heitstemperaturbegrenzer | Ggf. defektes Bauteil ersetzen.

Gerat entriegeln.
F.299 Uhrzeit/Datum falsch Einstellung der Echtzeit- Uhrzeit und Datum einstellen.

uhr falsch

> >
95



Stérungsbehebung

Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache
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F.342

Keine Raumbeheizung, keine
Warmwasserbereitung

Kommunikationsfehler
Feuerungsautomat BCU

= Verbindungsleitung zum Feue-
rungsautomaten Stecker X4 auf
BCU priifen.

= Alle Steckverbindungen und Lei-
tungen des internen CAN prifen.

= Alle Stecker auBer X4, X2, X16
und X18 von Feuerungsautomat
BCU entfernen. Priifen, ob Feh-
ler weiterhin anliegt.

Hinweis

Mehrere andere Stérungsmeldun-
gen kommen aufgrund der entfern-
ten Stecker hinzu, diese ignorie-
ren. Falls Stérungsmeldung F.342
nicht mehr angezeigt wird, die Ste-
cker nacheinander aufstecken und
fehlerhafte Komponente ermittein.

Gerat entriegeln.

F.345

Brenner blockiert, automati-
sche Freigabe nach Gerate-
abkuhlung. Selbststandiger
Wiederanlauf.

Temperaturwachter hat
ausgelost.

Siehe Technische Daten
des Warmeerzeugers.

= Fir ausreichende Warmeab-
nahme sorgen.

= Fillstand der Heizungsanlage
prufen.

= Vordruck im MAG prifen. An er-
forderlichen Anlagendruck an-
passen.

= Priifen, ob ausreichender Volu-
menstrom vorliegt (Volumen-
stromsensor und Pumpe).

= Funktion 3-Wege-Umschaltventil
im Aktorentest prifen. Anlage
entluften.

Falls der Fehler wahrend der Trink-

wassererwarmung auftritt: Spei-

cher-Wassererwarmer oder Plat-

tenwarmetauscher auf Verschmut-

zung und Verkalkung prufen.

F.346

Brenner auf Stérung

Kalibrierungsfehler lonisa-
tionsstrom

= Gasanschlussdruck prtfen.

= Eingangsseitiges Sieb am Gas-
kombiregler auf Verschmutzung
prufen.

= |onisationselektrode auf Ver-
schmutzung prifen.

= Abgassystem prufen. Ggf.
Abgasrezirkulation beseitigen.

= Verbindungsleitung zur Geblase-
einheit prifen.

= Geblaserad auf Leichtgangigkeit
prufen.

Gerat entriegeln.
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F.348 Brenner auf Stérung

Gasmodulationsventil

Falls mehrere Warmeerzeuger an
einem gemeinsamen Abgassystem
angeschlossen sind: Prifen, ob im
Inbetriebnahme-Assistenten
»Mehrfachbelegung*“ eingestellt
ist.

Abgassystem auf freien Durchgang
prufen.

Falls Fehler weiterhin vorhanden,
Gasgeblaseeinheit ersetzen.

F.349 Brenner auf Stérung

Luftmassestrom in Gebla-
seeinheit wird nicht kor-
rekt erkannt.

= Staubbelastung in der Zuluft pru-
fen.

= Flammkdrper auf Verschmutzung
prufen.

Gerat entriegeln. Bei wiederholtem

Auftreten Gasgeblaseeinheit erset-

zen.

F.350, F.351 Brenner auf Stérung

lonisationsstrom nicht im
gultigen Bereich

Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.

F.352 Brenner auf Stérung

Gerateinterner CO-Grenz-
wert Uberschritten

Gesamten Abgasweg prufen auf:

= Abgasrezirkulation

= Undichtheit

= Abgasstau hervorgerufen durch
Wassersack (bei zu geringem
Gefalle des Abgassystems)

= Verengung

= Verstopfung

Falls erforderlich, Abgassystem in-
stand setzen.
Geréat entriegeln.

F.353
deranlauf bei bestehender
Anforderung

Brennerabschaltung mit Wie-

Unzureichende Gasver-
sorgung, Brennerleistung
reduziert

Gasversorgung prifen.
Eingangsseitiges Sieb im Gaskom-
biregler optisch auf Verschmutzung
prufen.

Gerat entriegeln.

F.354 Brenner auf Stérung

Gasmodulationsventil To-
leranz nicht im gultigen
Bereich

Gasgeblaseeinheit ersetzen.

F.355 Brenner auf Stérung

Kondenswasserstau oder
Analogsignal Referenz-
prifung: Flammensignal
ist bei Brennerstart bereits
vorhanden.

Bei Kondenswasserstau: Dammb-
I6cke, Elektroden und Flammkaor-
per tauschen.

Hinweis

Geblaseeinheit vor Offnen des
Brenners abbauen. Elektronik vor
Wasserschéden schlitzen.

Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
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F.357

Brenner auf Stérung

Unzureichende Gasver-
sorgung

= Prifen, ob der Gasabsperrhahn
offen ist.

= Eingangsseitiges Sieb im Gas-
kombiregler optisch auf Ver-
schmutzung priifen.

= Gasruhedruck und GasflieRdruck
messen.

= Bauseitige Gasleitung und Gas-
stromungswachter auf korrekte
Dimensionierung prifen.

Hinweis

Falls der Hausdruckregler undicht
ist, kann bei Brennerstillstand ein
ansteigender Druck beobachtet
werden. Bei erneutem Start der
Anlage wird eventuell der Gasstré-
mungswéchter ausgelost.

Falls der Ruhedruck nicht abféllt,
Leitung zur Gebléseeinheit priifen.
Priifen, ob am Brennstoffventil der
Spulenwiderstand ca. 4 kQ betragt
(Stecker 35, Kontakt 2 und 4).
Ziindelektrode auf Beschéadigung
der Isolierung priifen.

Gerat entriegeln.

F.359

Brenner auf Stérung

Kein Ziindfunke vorhan-
den

= Prifen, ob die Isolierung der
Zundelektrode beschadigt ist.

= Prifen, ob in der Zindphase am
Zindbaustein 230 V~ anliegt.
Falls nicht Feuerungsautomat
BCU austauschen.

= Falls 230V~ am Ziundbaustein-
eingang anliegen, aber trotzdem
Fehler vorliegt, Zindbaustein er-
setzen.

= Anschluss- und Verbindungslei-
tungen von Zindbaustein und
Zindelektrode prifen.

Gerat entriegeln.

F.361

Brenner auf Stérung

Flammensignal ist bei
Brennerstart nicht vorhan-
den oder zu gering.

lonisationselektrode und Verbin-
dungsleitung prifen. Steckverbin-
dungen auf Wackelkontakte pri-
fen.

Hinweis

Ablagerungen auf den Elektroden
weisen auf Fremdstoffe aus der
Verbrennungsluft hin. Aufstellraum
und Abgassystem auf Ursachen
der Ablagerungen priifen. Z. B.
Waschmittel, Reinigungsmittel,
Korperpflegemittel, Ablagerungen
im Zuluftweg (Schornstein).

Gerat entriegeln.
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Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
F.365, F.366, Brenner auf Stérung Stromversorgung zum Feuerungsautomat BCU austau-
F.367 Gasventil schaltet nicht schen: Siehe Seite 115.
aus.
F.369 Brenner auf Stérung Flammenverlust direkt Gasversorgung (Gasdruck und
nach Flammenbildung Gasstromungswachter) prufen.
(wahrend der Sicherheits- | Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasre-
zeit) zirkulation prifen.
lonisationselektrode prifen:
= Abstand zum Flammk®érper.
= Verschmutzung der Elektrode.
Gerat entriegeln.
F.370 Brenner auf Stérung Brennstoffventil oder Mo- | Gerat entriegeln.
dulationsventil schliel3t Falls Fehler wiederholt auftritt,
nicht. Geblaseeinheit austauschen.
F.372 Brenner auf Stérung Wiederholter Flammen- = |onisationselektrode und Verbin-

verlust wahrend der Kalib-
rierung

dungsleitung prifen.

= Steckverbindungen auf Wackel-
kontakte prufen.

= Abgassystem prifen. Ggf.
Abgasrezirkulation beseitigen.

= Anlage auf Kondenswasserstau
prifen.

= Eingang Gaskombiregler und
eingangsseitiges Sieb optisch
auf Verschmutzung priifen.

Hinweis

Um Wasserschéden zu vermeiden
Geblaseeinheit vor Ausbau des
Brenners abbauen. Ablagerungen
auf den Elektroden weisen auf
Fremdstoffe aus der Verbren-
nungsluft hin.

Aufstellraum und Abgassystem auf
Ursachen der Ablagerungen pri-
fen. Z. B. Waschmittel, Reinigungs-
mittel, Kérperpflegemittel, Ablage-
rungen im Zuluftweg (Schornstein).
Falls Flammkérper und lonisations-
elektrode ausgetauscht werden,
zusatzlich Geblaseeinheit, Gas-
Luft-Kanal und Venturiverlange-
rung reinigen.

Geréat entriegeln.
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im Display
F.373 Brenner auf Stérung Zu geringe Warmeab- = FUr ausreichende Warmeab-
nahme wahrend der Kalib- | nahme sorgen.
rierung = Umwalzpumpe auf Defekt, Ver-
Temperaturwachter hat kalkung oder Blockade priifen.
ausgeschaltet. = Funktion 3-Wege-Umschaltventil
im Aktorentest priifen. Anlage
entliften.
= Volumenstromsensor auf Funkti-
on prifen.
Gerét entriegeln.
F.375 Brenner auf Stérung Kalibrierungsfehler lonisa- | = GasflieRdruck prifen.
tionsstrom = Eingangsseitiges Sieb am Gas-
kombiregler auf Verschmutzung
prufen.
= |onisationselektrode auf Ver-
schmutzung prifen.
= Abgassystem prufen, ggf. Abgas-
rezirkulation beseitigen.
Gerat entriegeln.
F.377 Brenner auf Stérung Nachbereitung lonisati- Gasarteinstellung prifen. Bei wie-
onsstrom Kalibrierung: derholtem Auftreten Feuerungsau-
Stabilisierungsbedingun- | tomat BCU austauschen: Siehe
gen fur Nachkalibrierung | Seite 115.
nicht erreicht Gerat entriegeln.
F.378 Brenner auf Stérung Flammenverlust in der = Gasversorgung (Gasdruck und
Stabilisierungs- oder Gasstromungswachter) prifen.
Betriebsphase = Abgasrezirkulation prifen.
= Verschmutzung von lonisationse-
lektrode und Flammkorper pri-
fen.
Gerét entriegeln.
F.379 Brenner auf Stérung Flammensignal nicht vor- | = Verbindungsleitung lonisationse-
handen oder zu gering lektrode auf Beschadigung und
festen Sitz prtfen.
= |onisationselektrode prifen, ggf.
ersetzen.
Gerat entriegeln.
F.380 Brenner auf Stérung Flammenverlust direkt Gasversorgung (Gasdruck und

nach Flammenbildung
(wahrend der Sicherheits-
zeit)

Gasstromungswachter) prifen.
Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasre-
zirkulation prifen.

lonisationselektrode, Flammkaorper
prufen:

= Abstand zum Flammkorper

= Verschmutzung der Elektrode

Gerat entriegeln.
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Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
F.381 Brenner auf Stérung Flammenverlust in der Gasversorgung (Gasdruck und
Betriebsphase Gasstromungswachter) prifen.
Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasre-
zirkulation prifen.
lonisationselektrode, Flammkaorper
prufen:
= Abstand zum Flammk®orper.
= Verschmutzung der Elektrode
Geréat entriegeln.
F.382 Brenner auf Stérung Fehlerzahler hat Grenz- Gerat entriegeln. Fehleranalyse
wert Uberschritten. anhand Fehlerhistorie abarbeiten.
F.383 Brenner auf Stérung Mogliche Verschmutzung |= Gasleitung auf Verunreinigung
der Gasleitung prufen.
= Gasanschlussdruck prtfen.
= Ggf. Gasgeblase ersetzen.
Geréat entriegeln.
F.384 Brenner auf Stérung Mégliche Verschmutzung | = Gasleitung auf Verunreinigung
der Gasleitung prifen.
= Gasanschlussdruck prifen.
= Ggf. Gasgeblase ersetzen.
Gerét entriegeln.
F.385 Brenner auf Stérung Kurzschluss Signal 1 loni- | Masseschluss 10-Elektrode prifen.
sationsstrom. Falls Fehler weiterhin besteht,
Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt. Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.386 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.387 Brenner auf Stérung Masseschluss lonisations- | lonisationselektrode und Verbin-
strom. Feuerungsautomat | dungsleitung prifen. Falls Fehler
BCU defekt. weiterhin besteht, Feuerungsauto-
mat BCU ersetzen: Siehe Sei-
te 115.
Gerét entriegeln.
F.388 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Geréat entriegeln.
F.394 Brenner auf Stérung Unterbrechung Abgastem- | Sensor und Anschlussleitung pri-
peratursensor 2 fen. Ggfs. Sensor ersetzen.
Geréat entriegeln.
F.395 Brenner auf Stérung Masseschluss 10-Elektro- | Masseschluss Ziindelektrode pru-
de, Feuerungsautomat fen. Falls Fehler weiterhin besteht,
BCU defekt Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
Geréat entriegeln.
F.396 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.

> >
101



Stérungsbehebung

Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme
im Display
F.399 Brenner auf Stérung Masseschluss 10-Elektro- | Masseschluss 10-Elektrode priifen.
de, Feuerungsautomat Falls Fehler weiterhin besteht,
BCU defekt Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
Geréat entriegeln.
F.400 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.401 Brenner auf Stérung Masseschluss 10-Elektro- | Masseschluss I0-Elektrode prufen.
de, Feuerungsautomat Falls Fehler weiterhin besteht,
BCU defekt Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
Gerét entriegeln.
F.402 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerét entriegeln.
F.403 Brenner auf Stérung Masseschluss lonisations- | Masseschluss 10-Elektrode prifen.
elektrode, Feuerungsauto- | Falls Fehler weiterhin besteht,
mat BCU defekt Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.404 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.405 Brenner auf Stérung Masseschluss lonisations- | Masseschluss 10-Elektrode priifen.
elektrode, Feuerungsauto- | Falls Fehler weiterhin besteht,
mat BCU defekt Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.
Gerét entriegeln.
F.406, F.408, Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
F.410 defekt Siehe Seite 115.
Gerat entriegeln.
F.416 Brenner blockiert Abgastemperatursensor | Abgastemperatursensor richtig ein-
nicht richtig positioniert bauen. Siehe Instandsetzung.
Nach Fehlerbehebung Netzreset
durchflhren.
F.417, F.418 Brenner auf Stérung Feuerungsautomat BCU Feuerungsautomat BCU ersetzen:
defekt Siehe Seite 115.
Gerét entriegeln.
F.425 Anlage im Regelbetrieb, Bi- | Zeitsynchronisierung fehl- | Uhrzeit einstellen. Falls externe
lanzierung auler Betrieb geschlagen Uhrzeit verwendet wird, Parameter
1504 und 508 prifen.
F.430 Regelbetrieb nach Sollwerten | Kommunikationsfehler Verbindungsleitung und Span-
des Warmeerzeugers Gateway nungsversorgung Gateway-Modul
prufen.
F.437 Volumenstrom wird nicht Unterbrechung oder Kurz- | Anschlussleitung zwischen BCU

Uberwacht
Anlage lauft mit Ersatzwert
im normalen Betrieb weiter

schluss Volumenstrom-
sensor

und Volumenstromsensor priifen.
Spannung prifen ob 5 V anliegt.
Netzschalter Gas-Brennwertgerat
aus- und wieder einschalten.
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Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
F.446 Brenner auf Stérung Abweichung Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor/Sicher-
peratursensor/Sicherheits- | heitstemperaturbegrenzer prifen.
temperaturbegrenzer War- | Steckverbindung und Leitung zum
meerzeuger Sensor prifen.
Gerat entriegeln.
F.447, F.448 Brenner auf Stérung Abweichung Signal lonisa- | Feuerungsautomat BCU ersetzen:
tionsspannung Siehe Seite 115.
Geréat entriegeln.
F.449, F.450, Brenner auf Stérung Fehler in zeitlicher Pro- Geréat entriegeln. Bei wiederholtem
F.451, F.452 grammlaufiiberwachung Auftreten Feuerungsautomat BCU
ersetzen: Siehe Seite 115.
F.453 Brenner auf Stérung Synchronisationsfehler Gerat entriegeln. Bei wiederholtem
Ablauffolge Auftreten Feuerungsautomat BCU
ersetzen: Siehe Seite 115.
F.454 Brenner auf Stérung Falsche Softwareversion | Korrekte Softwareversion Feue-
BCU rungsautomat BCU flashen.
F.455 Brenner auf Stérung Fehler in Programmlauf- | Gerat entriegeln. Bei wiederholtem
Uberwachung Auftreten Feuerungsautomat BCU
ersetzen: Siehe Seite 115.
F.456 Brenner auf Stérung Fehler in Programmlauf- | Gerat entriegeln. Bei wiederholtem
Uberwachung Auftreten Feuerungsautomat BCU
ersetzen: Siehe Seite 115.
F.457 Brenner auf Stérung Geblase schwergangig Gerat entriegeln.
oder blockiert. Geblase auf Schwergangigkeit pri-
fen. Bei starker Verschmutzung
oder Schleifgerauschen Geblase-
einheit ersetzen.
F.458 Brenner auf Stérung Fehlerhafte Entriegelungs- | Verbindungen zwischen Zentral-
sequenz Elektronikmodul HMU und Bedien-
einheit HMI prufen.
Gerét entriegeln.
F.463 Brenner auf Stérung Unsaubere Verbrennungs- Montage- und Serviceanlei-
luft, Abgasrezirkulation tung Warmeerzeuger
Abgassystem auf Verschmutzung
und Abgasrezirkulation prufen.
Ggf. Abgassystem reinigen.
Brenner entriegeln.
Hinweis
Ablagerungen auf den Elektroden
weisen auf Fremdstoffe aus der
Verbrennungsluft hin. Aufstellraum
und Abgassystem auf Ursachen
der Ablagerungen priifen. Z. B.
Waschmittel, Reinigungsmittel,
Kérperpflegemittel, Ablagerungen
im Zuluftweg (Schornstein).
Falls Flammkérper und lonisations-
elektrode ausgetauscht werden,
zusétzlich Gebléaseeinheit, Gas-
Luft-Kanal und Venturiverlédnge-
rung reinigen.
Gerét entriegeln.
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Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.464

Brenner auf Stérung

lonisationsstrom wahrend
der Kalibrierung zu nied-
rig. Differenz zum Vorgan-
gerwert nicht plausibel.

= |onisationselektrode und Verbin-
dungsleitung prifen. Steckver-
bindungen auf Wackelkontakte
prifen.

= Prifen, ob hohe Staubbelastung
in der Zuluft vorhanden (z. B.
durch Bauarbeiten).

= Abgassystem priifen. Ggf.
Abgasrezirkulation beseitigen.

= Anlage auf Kondenswasserstau
prifen.

Gerat entriegeln.

Hinweis

Um Wasserschaden zu vermeiden
Gebléaseeinheit vor Ausbau des
Brenners abbauen.

Falls Stérung permanent vorhan-
den, Feuerungsautomat BCU aus-
tauschen: Siehe Seite 115.

Hinweis

Ablagerungen auf den Elektroden
weisen auf Fremdstoffe aus der
Verbrennungsluft hin. Aufstellraum
und Abgassystem auf Ursachen
der Ablagerungen priifen. Z. B.
Waschmittel, Reinigungsmittel,
Kérperpflegemittel, Ablagerungen
im Zuluftweg (Schornstein).

Falls Flammké&rper und lonisations-
elektrode ausgetauscht werden,
zusétzlich Geblaseeinheit, Gas-
Luft-Kanal und Venturiverldnge-
rung reinigen.

F.467

Brenner auf Stérung

Gasversorgung wéahrend
der Kalibrierung unzurei-
chend. Verschmutzte oder
zu gering dimensionierte
Gasleitung.

= Gasruhedruck und Gasfliefddruck
prufen.

= Bauseitige Gasleitung und Gas-
stromungswachter auf korrekte
Dimensionierung prufen.

= Eingang Gaskombiregler und
eingangsseitiges Sieb optisch
auf Verschmutzung prifen.

Gerat entriegeln.

Hinweis

Verunreinigungen z. B. durch eine
hartgelotete Gasleitung kébnnen
das eingangsseitige Sieb des Gas-
kombireglers zusetzen.
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Storungsmeldungen (Fortsetzung)

Stérungsbehebung

Storungscode
im Display

Verhalten der Anlage

Storungsursache

MaBRnahme

F.468 Brenner auf Stérung

lonisationsstrom wahrend
der Kalibrierung zu hoch

Abstand der lonisationselektrode
zum Flammkaorper prifen.

Montage- und Serviceanlei-
tung Warmeerzeuger

Prifen, ob hohe Staubbelastung in
der Zuluft vorhanden (z. B. durch
Bauarbeiten).

Geréat entriegeln.

Hinweis

Ablagerungen auf den Elektroden
weisen auf Fremdstoffe aus der
Zuluft hin. Aufstellraum und Abgas-
system auf Ursachen der Ablage-
rungen priifen. Z. B. Waschmittel,
Reinigungsmittel, Kérperpflegemit-
tel, Ablagerungen im Zuluftweg
(Schornstein).

Falls Flammké&rper und lonisations-
elektrode ausgetauscht werden,
zusétzlich Geblaseeinheit, Gas-
Luft-Kanal und Venturiverlédnge-
rung reinigen.

F.471 Keine Warmeanforderung

Anlagendrucksensor nicht
verflgbar, unterbrochen
oder Kurzschuss

= Anlagendrucksensor (Stecker
[163]) priifen.

= Leitung und Steckverbindung
prifen.

= Messen, ob Versorgungsspan-
nung zum Sensor 5 V- betragt.

F.473 Keine Warmeanforderung

Kommunikationsfehler
Zentral-Elektronikmodul
HMU

Verbindungsleitung zwischen Feu-
erungsautomat und Zentral-Elekt-
ronikmodul HMU prtfen.

F.474 Brenner auf Stérung

Fehler in zeitlicher Pro-
grammlaufiiberwachung

Gerat entriegeln.

Falls Fehler wiederholt auftritt,
Feuerungsautomat BCU ersetzen:
Siehe Seite 115.

F.477
Solaranlage

Eingeschrankte Funktion der

Differenztemperaturtiber-
wachung Solar

Solarkreislauf, Solarkreispumpe,
Sensoren priifen.

F.517
on

Regelbetrieb.

gefuhrter Betrieb

Fernbedienung ohne Funkti-
Witterungsgeflhrter Betrieb:

Konstantbetrieb: witterungs-

Unterbrechung PlusBus-
Leitung falsche Geratead-
resse eingestellt Fernbe-
dienung defekt

= Einstellung Inbetriebnahme As-
sistent prufen.

= Leitung zur Fernbedienung pri-
fen.

= Teilnehmernummer der Fernbe-
dienung prufen. Ggf. defekte
Fernbedienung ersetzen.

F.527 Brenner auf Stérung

Falscher Parametersatz
Zentral-Elektronikmodul
HMU

Zentral-Elektronikmodul HMU mit
dem korrekten Parametersatz
Uberschreiben (flashen): Siehe
Seite 115.
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Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme

im Display

F.528 Brenner auf Stérung Falscher Parametersatz Feuerungsautomat BCU mit dem
Feuerungsautomat BCU korrekten Parametersatz Uber-

schreiben (flashen): Siehe Sei-
te 115.

F.530 Solarfunktion eingeschrankt | Sensorwert nicht verflig- | Sensor(en) prifen, bzw. fehlen-
bar bzw. Unterbrechung de(n) Sensor(en) am Elektronikmo-
eines oder mehrerer Sen- | dul SDIO anschlief3en.
soren / fehlende(r) Sen-
sor(en)

F.538 Keine solare Heizungsunter- | Unterbrechung des Tem- | Sensor prifen, bzw. fehlenden

stltzung bei SDIO peratursensors am Sys- Sensor am Elektronikmodul SDIO
temricklauf anschlief3en.

F.539 Keine solare Heizungsunter- | Kurzschluss des Tempera- | Sensor prifen, bzw. fehlenden

stitzung bei SDIO tursensors am System- Sensor am Elektronikmodul SDIO
ricklauf anschlief3en.

F.540 Brenner auf Stérung Kondenswasserstau in der | = Anlage auf Kondenswasserstau
Warmezelle prifen.

= Kondenswasserablauf und Si-
phon prifen.
= Ggf. Dammblocke, Elektroden
und Flammkorper austauschen.
Hinweis
Um Wassersché&den zu vermeiden,
Gebldseeinheit vor Ausbau des
Brenners abbauen.
Gerat entriegeln.
F.544 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Unterbrechung Vorlauf- = Vorlauftemperatursensor Mischer
pumpe ist in Betrieb. temperatursensor Heiz- 4 prifen.
kreis 2 mit Mischer = Spannung am Sensoreingang
Einstellung bei Inbetrieb- am Elektronikmodul messen.
nahme falsch Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor
= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent prufen.
= Einstellung Drehschalter ADIO
prifen.
F.545 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Kurzschluss Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor Mischer 2
pumpe ist in Betrieb. peratursensor Heizkreis 2 | priifen.
mit Mischer Spannung am Sensoreingang am
Elektronikmodul messen. Sollwert:
3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor
F.546 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Unterbrechung Vorlauf- = Vorlauftemperatursensor Mischer

pumpe ist in Betrieb.

temperatursensor Heiz-
kreis 3 mit Mischer

4 prifen.

= Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor

= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent prufen.

= Einstellung Drehschalter ADIO
prufen.
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Stérungsbehebung

Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme
im Display
F.547 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Kurzschluss Vorlauftem- | Vorlauftemperatursensor Mischer 3
pumpe ist in Betrieb. peratursensor Heizkreis 3 | priifen.
mit Mischer Spannung am Sensoreingang am
Elektronikmodul messen. Sollwert:
3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor
F.548 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Kurzschluss Vorlauftem- | = Vorlauftemperatursensor Mischer
pumpe ist in Betrieb. peratursensor Heizkreis 4 4 prufen.
mit Mischer = Spannung am Sensoreingang
am Elektronikmodul messen.
Sollwert: 3,3 V- bei abgeklemm-
tem Sensor
= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent prufen.
= Einstellung Drehschalter ADIO
prufen.
F.549 Mischer fahrt zu. Heizkreis- Kurzschluss Vorlauftem- Vorlauftemperatursensor Mischer 4
pumpe ist in Betrieb. peratursensor Heizkreis 4 | prifen.
mit Mischer Spannung am Sensoreingang am
Elektronikmodul messen. Sollwert:
3,3 V- bei abgeklemmtem Sensor
F.574 Regelbetrieb ohne Raumein- | Raumtemperatursensor Externen Raumtemperatursensor
fluss im Heizkreis 1 nicht vor- im Heizkreis oder Raumtempera-
handen tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
Einstellung Parameter 933.6 pri-
fen.
F.575 Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Externen Raumtemperatursensor
fluss peratursensor Heizkreis 1 |im Heizkreis oder Raumtempera-
tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.576 Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Externen Raumtemperatursensor
fluss ratursensor Heizkreis 1 im Heizkreis oder Raumtempera-
tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.577 Regelbetrieb ohne Raumein- | Raumtemperatursensor in | Externen Raumtemperatursensor
fluss Heizkreis 2 nicht vorhan- | im Heizkreis oder Raumtempera-
den tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
Einstellung Parameter 934.6 pru-
fen.
F.578 Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Externen Raumtemperatursensor
fluss peratursensor in Heizkreis | im Heizkreis oder Raumtempera-
2 tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.579 Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Externen Raumtemperatursensor
fluss ratursensor in Heizkreis 2 | im Heizkreis oder Raumtempera-
tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.580 Regelbetrieb ohne Raumein- | Raumtemperatursensor Externen Raumtemperatursensor

fluss

Heizkreis 3 nicht vorhan-
den

im Heizkreis oder Raumtempera-
tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
Einstellung Parameter 935.6 pru-
fen.
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Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaBRnahme
im Display
F.581 Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung beim Externen Raumtemperatursensor
fluss Raumtemperatursensor in | im Heizkreis oder Raumtempera-
Heizkreis 3 tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.582 Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss beim Raum- | Externen Raumtemperatursensor
fluss temperatursensor in Heiz- |im Heizkreis oder Raumtempera-
kreis 3 tursensor bei Fernbedienung pri-
fen.
F.583 Regelbetrieb ohne Raumein- | Raumtemperatursensor in | Externen Raumtemperatursensor
fluss Heizkreis 4 nicht vorhan- | im Heizkreis oder Raumtempera-
den tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
Einstellung Parameter 936.6 pri-
fen.
F.584 Regelbetrieb ohne Raumein- | Unterbrechung Raumtem- | Externen Raumtemperatursensor
fluss peratursensor in Heizkreis | im Heizkreis oder Raumtempera-
4 tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.585 Regelbetrieb ohne Raumein- | Kurzschluss Raumtempe- | Externen Raumtemperatursensor
fluss ratursensor in Heizkreis 4 |im Heizkreis oder Raumtempera-
tursensor bei Fernbedienung pru-
fen.
F.666 Keine Solarfunktion mit Vor- | Unterbrechung des Sen- | Temperatursensor TS3 prifen.
erwarmung aktiv. 2. Speicher | sors fur Trinkwasservorer-
und solare Umschichtpumpe |warmung TS3
auller Funktion
F.667 Keine Solarfunktion mit Vor- | Kurzschluss des Sensor | Temperatursensor TS3 prifen.
erwarmung aktiv. 2. Speicher | fir Trinkwasservorerwar-
und solare Umschichtpumpe | mung TS3
auller Funktion
F.668 Keine Solarfunktion mit Vor- | Unterbrechung des Sen- | Temperatursensor TS4 prifen.
erwarmung aktiv. 2. Speicher | sors fur Trinkwassernach-
und solare Umschichtpumpe | erwdrmung TS4
auller Funktion
F.669 Keine Solarfunktion mit Vor- | Kurzschluss des Sensor | Temperatursensor TS4 prifen.
erwarmung aktiv. 2. Speicher | flr Trinkwasservorerwar-
und solare Umschichtpumpe | mung TS4
aufer Funktion
F.670 Keine solare Heizungsunter- | Unterbrechung des Puffer- | Temperatursensor TS3 prifen.
stutzung temperatursensors TS3
F.671 Keine solare Heizungsunter- | Kurzschluss des Puffer- Temperatursensor TS3 prifen.
stitzung temperatursensors TS3
F.672 Keine Solarfunktion mit Ther- | Unterbrechung des Tem- | Temperatursensor TS3 prufen.
mostatfunktion und solare peratursensors der Ther-
Umschichtpumpe aul3er mostatfunktion TS3
Funktion
F.673 Keine Solarfunktion mit Ther- | Kurzschluss des Tempera- | Temperatursensor TS3 prifen.
mostatfunktion und solare tursensors der Thermos-
Umschichtpumpe aulder tatfunktion TS3
Funktion
F.682 Brenner auf Stérung Luftmassenstromsensor Luftmassenstromsensor prifen.

nicht vorhanden
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Storungscode | Verhalten der Anlage Storungsursache MaRnahme

im Display

F.683 Brenner auf Stérung Luftmassenstromsensor | Luftmassenstromsensor prifen.
defekt

F.684 Brenner auf Stérung Ruckstromsicherung de- | RUckstromsicherung prufen.
fekt

F.693 Brenner auf Stérung Unterbrechung Abgastem- | Abgastemperatursensor prifen.
peratursensor Gerat entriegeln.

F.694 Brenner auf Stérung Signalvergleich Abwei- = Steckverbindung und Leitung
chung Sicherheitsabgas- Sensor prifen.
temperaturbegrenzer = Sensor prufen. Ggf. Sensor aus-

tauschen.
= Gerat entriegeln.

F.696 Brenner auf Stérung Kurzschluss Abgastempe- | Abgastemperatursensor prifen.
ratursensor Gerat entriegeln.

F.797 Keine Warmwasserbereitung, | Heizkreispumpe mechani- | Pumpe priifen, ggf. austauschen

kein Heizbetrieb scher Fehler Gerat entriegeln.

F.799 Keine Warmwasserbereitung, | Zentrale Heizkreispumpe | Gerat am Gerateschalter aus und

kein Heizbetrieb elektrischer Fehler wieder einschalten. Bei wiederhol-
tem Auftreten Heizkreispumpe er-
setzen.

F.980 Keine Warmwasserbereitung | Unterschreitung des Was- |= Prufen, ob der Speicher Vorlauf
servolumenstroms und Rucklauf gedffnet sind.

= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent Warmwasser prifen ggf.
korrigieren.

= Pausenzeit Warmwasserberei-
tung kann durch Netzreset abge-
brochen werden. Gerat am Gera-
teschalter aus und wieder ein-
schalten. Bei wiederholtem Auf-
treten Pumpe ersetzen.

F.981 Keine Warmwasserbereitung | Unterschreitung des Was- |= Prifen, ob der Speicher Vorlauf
servolumenstroms und Rucklauf gedffnet sind.

= Einstellung Inbetriebnahme-As-
sistent Warmwasser prifen ggf.
korrigieren.

= Pausenzeit Warmwasserberei-
tung kann durch Netzreset abge-
brochen werden. Gerat am Gera-
teschalter aus und wieder ein-
schalten. Bei wiederholtem Auf-
treten Pumpe ersetzen.

F.982 Keine Warmwasserbereitung, | Trockenlauf Heizkreis- Pumpe und Membran-Ausdeh-

kein Heizbetrieb pumpe, Heizkreis 1 nungsgefal prufen.
Wasserdruck prufen.
Hinweis

Bei Stérungen der Teilnehmer wird im Display ,,St6-
rung Teilnehm. ... angezeigt.
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Weitere Meldungen

Wartungsmeldungen

Meldung im Display

Bedeutung

P.1

Wartung nach Zeitintervall steht bevor.

P.4

Heizwasser nachftllen.

P.8

Wartung nach Brennerbetriebsstunden steht bevor.

Statusmeldungen

Meldung im Display

Bedeutung

S.60

Sommerbetrieb aktiv (Sparfunktion Aufientemperatur)

S.74 Heizunterdriickung Heizen

S.75 Trinkwasserzirkulationspumpe aktiv

S.94 Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 1

S.95 Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 2

S.96 Keine Anforderung externe Aufschaltung Heizkreis 3

S.154 Aufgrund zu geringer Warmeabnahme im Heizsystem, kein Brennerbetrieb erforder-
lich

Warnungsmeldungen

Meldungen im Dis- | Bedeutung MaBnahme

play

A12

Batterie der Echtzeituhr entladen.

Batterie (Typ CR2032) des Zentral-Elektron-
ikmoduls HMU ersetzten.

A.18

Méglicher Kondenswasserstau in der War-
mezelle

Brennraum und Kondenswasserablauf pri-
fen.

Kondensataustritt bei der Demontage der
Brennertir mdglich. Entsprechende Vorkeh-
rungen treffen um die Elektronikkomponen-
ten zu schitzen.

Liegt ein Kondensatstau bis in die Brenn-
kammer vor, sind Dammring Dammblock,
Dammmatten, lonisations-Elektrode, Zind-
elektrode, Flammkd&rper und Flammkaorper-
dichtung zu tauschen.

A.19

Temperaturwachter hat ausgeldst

A.20

Serviceintervall konnte nicht aktiviert wer-
den.

Einstellungen Uhrzeit und Datum prifen.

Informationen

Meldung im Display

Bedeutung

1.56

Extern Anfordern aktiv

1.57

Extern Sperren aktiv

1.59

BCU geflasht).

Parameter wurden wiederhergestellt (Parametersatz wurde auf Elektronikmodul
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Instandsetzung

Achtung

Bei Montage oder Demontage des Heizkessels

oder folgender Komponenten tritt Restwasser

aus:

= Wasserfiihrende Leitungen

= \WWarmetauscher

= Umwalzpumpen

= Plattenwarmetauscher

= Bauteile die im Heiz- oder Trinkwasserkreis-
lauf montiert sind.

Eindringendes Wasser kann Schaden an ande-

ren Bauteilen verursachen.

Folgende Bauteile vor eindringendem Wasser

schutzen:

= Komponenten der Regelung (besonders in
Wartungsposition)

= Elektrische Bauteile

= Steckverbindungen

m Elektrische Leitungen

Heizkessel auBer Betrieb nehmen

1. Netzspannung am Gerate-Netzschalter ausschal- 3. Falls der Heizkessel abgebaut werden muss:
ten. = Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der
separaten Sicherung oder einem Hauptschalter,
2. Gaszufuhr absperren. und auf Spannungsfreiheit prifen.

= Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.

= Abgas-Zuluft-System abbauen.

= Heizkessel heizwasserseitig und trinkwassersei-
tig entleeren.

= Bauseitige Leitungen abbauen.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Heizkessel heizwasserseitig entleeren

1. Heizwasserseitige Absperrventile schlieRen. 3. 3-Wege-Ventil Gber Aktorentest in Mittelstellung
fahren.
2. Schlauch an Entliftungshahn (&) aufstecken und in
geeignetes Gefall oder Abwasseranschluss fiih- 4. Entliftungshahn (& &ffnen und Heizkessel so weit,
ren. wie erforderlich entleeren.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Temperatursensoren prifen

o=
\J
[ 1
654321
@
SN
654321 gggggg

654321
e

Abb. 56
Vorlauftemperatursensor Warmeerzeugerkreis 3. Widerstand der Sensoren messen. Lage des Fih-
(Doppelsensor) rungsstegs beachten.
= Sensor 1: Anschlisse 1 und 3
1. Leitungen und Stecker der Vorlauftemperatursen- m Sensor 2: Anschllsse 2 und 4

soren (A priifen.
Widerstande mit Wert fir die aktuelle Temperatur

2. Leitungen an den Vorlauftemperatursensoren (&) aus folgendem Diagramm vergleichen. Bei starker
abziehen. Abweichung (> 10 %) Doppelsensor austauschen.
Gefahr
Doppelsensor sitzt direkt im Heizwasser
(Verbrihungsgefahr).

Vor Sensorwechsel Heizkessel heizwasser-
seitig entleeren.

A Gefahr
Gefahr eines Stromschlags durch austreten-
des Heizwasser.
Dichtheit des Doppelsensors prifen.
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Speichertemperatursensor/Auslauftemperatursen-

sor

1.

Leitung und Stecker des Speichertemperatursen-
sors [5] oder Auslauftemperatursensors [4] priifen.

Adern von Stecker des Sensors abklemmen.

Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit
Wert flr die aktuelle Temperatur aus folgendem
Diagramm vergleichen.

Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austau-
schen.

Sensor hydraulische Weiche

1.

Leitung und Stecker des Temperatursensors [9]
am Elektronikmodul ADIO (Erweiterungssatz
Mischer) prufen.

Adern von Stecker des Sensors abklemmen.

Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit
Wert fir die aktuelle Temperatur aus folgendem
Diagramm vergleichen.

Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austau-
schen.

AuBentemperatursensor

1.

114

Leitung und Stecker des AulRentemperatursensors
prifen.

Adern 1 und 2 von aulRenliegendem Stecker
abklemmen.

Hinweis

Je nach Geréteausflihrung befindet sich der Ste-
cker bei den bodenstehenden Kompakt-Geréten im
Gerét.

Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit
Wert fir die aktuelle Temperatur aus folgendem
Diagramm vergleichen.

Bei starker Abweichung von der Kennlinie (> 10 %)
Adern am Sensor abklemmen. Messung direkt am
Sensor wiederholen.

Bauseitige Leitung prufen. 2-adrige Leitung, max.
35 m Lange bei einem Leiterquerschnitt von

1,5 mm?

Je nach Messergebnis Leitung oder Aulientempe-
ratursensor austauschen.

Abgastemperatursensor

1.

Leitung und Stecker des Abgastemperatursensors
© prifen.

Leitungen am Abgastemperatursensor (C) abzie-
hen.

Sensor durch Y-Drehung (gegen Uhrzeigersinn)
ausbauen (Bajonettverschluss).

Widerstand des Sensors messen. Widerstand mit
Wert fur die aktuell erfasste Temperatur aus fol-
gendem Diagramm vergleichen.

Bei starker Abweichung (> 10 %) Sensor austau-
schen.

Sensor mit Y4-Drehung (im Uhrzeigersinn) ein-
bauen.

Gefahr

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen
fUhren.

Bei Wiederinbetriebnahme abgasseitige
Dichtheit prufen.

Leitungen am Abgastemperatursensor (€) wieder
aufstecken.

Falls die zulassige Abgastemperatur tiberschritten
wurde, verriegelt der Abgastemperatursensor das
Gerat. Brenner nach Abkuhlen der Abgasanlage
an der Bedieneinheit entriegeln.
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Instandsetzung (Fortsetzung)

= Abgastemperatursensor

= Vorlauftemperatursensor

= Speichertemperatursensor

= Auslauftemperatursensor

= Temperatursensor hydraulische Weiche

20
0\
8 A
6

4

N
g N
< \
5 1
& 0,8 N
™ \\
5 0,6 N\
i)
=

10 30 50 70 90
Temperatur in °C

Sensortyp: NTC 10 kQ
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Stérungsbehebung

= Aullentemperatursensor

200

100 ™N
80 ™
60 TN
40 S

20
N

10
8

Widerstand in kQ

6 -20 -10 0 10 20 30
Temperatur in °C

Sensortyp: NTC 10 kQ

Stérung bei Erstinbetriebnahme (Stérungsmeldung F.416)

Die Regelung prtft bei Erstinbetriebnahme die kor-
rekte Platzierung des Abgastemperatursensors. Falls
Stérungsmeldung F.416 angezeigt wird:

1. Prifen, ob der Abgastemperatursensor richtig
montiert ist (Bajonettverschluss). Siehe vorherge-
hende Abbildung.

2. Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursen-
sors korrigieren.

3. Widerstand des Abgastemperatursensors messen.

Siehe vorhergehendes Kapitel. Falls erforderlich,
defekten Abgastemperatursensor austauschen.

Hinweis zum Austausch Zentral-Elektronikmodul HMU und Feuerungsautomat BCU

Falls Feuerungsautomaten BCU und/oder Zentral-
Elektronikmodul HMU ausgetauscht wird, muss der
Austausch mit Hilfe des Software-Tool ,Vitoguide®
erfolgen.

4. Netzschalter ausschalten.

5. Netzschalter wieder einschalten.
Inbetriebnahme-Assistenten wieder starten.

6. Abgasseitige Dichtheit prufen.

Hinweis

Falls Stérungsmeldung F.416 weiterhin angezeigt wird,
obwohl der Abgastemperatursensor richtig montiert ist:
Bei Erstinbetriebnahme kann es zu Brennerstérungen
z. B. durch Luft in der Gasleitung kommen. Stérung
beseitigen und Gerét entriegeln.

Siehe Montageanleitung Ersatzteil und Internet-
adresse: ,,www.vitoguide.info“
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Plattenwarmetauscher priifen

Abb. 57

1.

116

Heizkessel entleeren: 5.

= Heizwasserseitig siehe Seite 112
= Trinkwasserseitig siehe Seite 54

Bedieneinheit in Wartungsposition anbringen 6.

(siehe Seite 32).
Befestigungsschrauben Iésen.

Plattenwarmetauscher abziehen und nach vorn
herausnehmen.

Heizwasser- und trinkwasserseitige Anschlisse
auf Verschmutzung und Verkalkung prifen, ggf.
Plattenwarmetauscher austauschen.

Einbau mit neuen Dichtungen in umgekehrter Rei-
henfolge.

Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben

3,2 Nm
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Instandsetzung (Fortsetzung)

Hydraulikeinheit und Riicklaufrohr ausbauen

Falls Bauteile der Hydraulikeinheit ausgetauscht wer-
den muissen.

Abb. 58

Stérungsbehebung
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Stérungsbehebung

Instandsetzung (Fortsetzung)

Riicklaufrohr ausbauen:

Abb. 59

Hinweis
Nach Austausch des Rlicklaufrohres, neuen Leitungs-
binder verwenden.

Netzanschlussleitung austauschen
Bei Austausch der Netzanschlussleitung nur die als

Ersatzteil lieferbare Netzanschlussleitung von
Viessmann verwenden.
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Instandsetzung (Fortsetzung)

Sicherung prifen

Abb. 60

1. Netzschalter ausschalten.

2. Je nach Anordnung: Bedieneinheit mit Konsole in
Wartungsposition bringen.

3. Zentral-Elektronikmodul HMU abklappen.

4. Abdeckung (& abbauen.

Stérungsbehebung

5. Sicherung F1 prifen (siehe Anschluss- und Ver-
drahtungsschema).

Gefahr

Falsche oder nicht ordnungsgeman einge-

baute Sicherungen kénnen zu erhohter

Brandgefahr fuhren.

= Sicherungen ohne Kraftaufwand einset-
zen. Sicherungen korrekt positionieren.

= Nur baugleiche Typen mit der angegebe-

nen Auslosecharakteristik verwenden.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird fiir den Warmeerzeuger ein
Vorlauftemperatur-Sollwert ermittelt in Abhangigkeit
von der Aulientemperatur oder Raumtemperatur und
von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.

Der ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert wird zum
Feuerungsautomaten ubertragen. Der Feuerungsauto-
mat ermittelt aus Vorlauftemperatur-Soll- und -Istwert
den Modulationsgrad und steuert dementsprechend
den Brenner.

Die Vorlauftemperatur wird durch den elektronischen
Temperaturwachter im Feuerungsautomaten begrenzt.

Anschluss Heizkreispumpe fiir Heizkreis ohne
Mischer

Nur bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen.

Entliftungsprogramm

Im Entliftungsprogramm wird 20 min lang die Umwalz-
pumpe je 30 s abwechselnd ein- und ausgeschaltet.
Das 3-Wege-Umschaltventil wird abwechselnd fiir eine
bestimmte Zeit in Richtung Heizbetrieb und Trinkwas-
sererwarmung geschaltet. Der Brenner ist wahrend
des Entliftungsprogramms ausgeschaltet.

Befillungsprogramm

Im Auslieferungszustand ist das 3-Wege-Umschaltven-
til in Mittelstellung, damit die Anlage vollstandig befillt
werden kann. Nachdem die Regelung eingeschaltet
wurde, fahrt das 3-Wege-Umschaltventil nicht mehr in
Mittelstellung.

Falls die Anlage bei eingeschalteter Regelung beflllt
werden soll, wird das 3-Wege-Umschaltventil im Beful-
lungsprogramm in Mittelstellung gefahren und die
Pumpe eingeschaltet.

Heizkennlinie

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwi-
schen AulRentemperatur und Vorlauftemperatur dar.
Vereinfacht: Je niedriger die Auflentemperatur, umso
hoéher muss die Vorlauftemperatur sein, damit der
Raumtemperatur-Sollwert erreicht wird.

Im Auslieferungszustand eingestellt:

= Neigung = 1,4
= Niveau =0
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Falls ein Heizkreis ohne Mischer hinter der hydrauli-
schen Weiche angeschlossen wird, kann die Umwalz-
pumpe an Ausgang P2 angeschlossen werden. Die
Funktion des Ausgangs wird im Inbetriebnahme-Assis-
tenten eingestellt.

Inbetriebnahme-Assistent starten: Siehe ,Erstin-
betriebnahme, Inspektion und Wartung®.

Falls der Ausgang P2 fir eine andere Funktion benutzt
wird, kann die Umwalzpumpe an eine Erweiterung EM-
P1 (Zubehor) angeschlossen werden.

EntliGftungsprogramm aktivieren: Siehe ,Erstin-
betriebnahme, Inspektion und Wartung®.

Befullungsprogramm aktivieren: Siehe ,Erstinbe-
triebnahme, Inspektion und Wartung®.

In dieser Einstellung kann die Regelung ausgeschaltet
und die Anlage vollstandig befillt werden. Wenn die
Funktion aktiviert wird, geht der Brenner aul3er Betrieb.
Nach 20 min wird das Programm automatisch inaktiv.

Hinweis

Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer
vorhanden sind: Die Vorlauftemperatur des Wéarmeer-
zeugers ist um eine Differenztemperatur héher als die
Vorlauftemperatur flir die Heizkreise mit Mischer. Diffe-
renztemperatur im Auslieferungszustand eingestellt
auf 8 K.

Die Differenztemperatur ist (iber folgende Parameter
einstellbar:

m Heizkreis 2: Parameter 934.5

m Hejzkreis 3: Parameter 935.5

m Heizkreis 4: Parameter 936.5
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)
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Abb. 61
Einstellbereiche Neigung: Anderung des Raumtemperatur-Sollwerts
® FuBbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
= Niedertemperaturheizungen: 0,8 bis 1,6 % Bedienungsanleitung

Raumtemperatur-Sollwert
Reduzierte Raumtemperatur

Normale Raumtemperatur oder Komfort Raumtem-

peratur 90‘

Fir jeden Heizkreis getrennt einstellbar. @
Die Heizkennlinie wird entlang der Achse Raumtempe-
ratur-Sollwert verschoben. Die Ein- und Ausschalt-
punkte der Heizkreispumpen sind abhangig von der
Einstellung Heizgrenze AulRentemperatur fir Heiz-

. * L
kreis.... QOI 7 , -20

| )
© 1] ®
Abb. 63 Beispiel 2: Anderung des reduzierten Raum-
temperatur-Sollwerts von 5 °C auf 14 °C

90

Vorlauftemperatur in °C
AuRentemperatur in °C

©

20 (© Raumtemperatur-Sollwert in °C
©
®

*

: .90 Heizkreispumpe ,Aus”
' —_ Heizkreispumpe ,Ein*
© | ® ..
Abb. 62 Beispiel 1: Anderung des Raumtemperatur- Anderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts
Sollwerts von 20 auf 26 °C
% Bedienungsanleitung

(® Vorlauftemperatur in °C
AuBentemperatur in °C
(© Raumtemperatur-Sollwert in °C Neigung und Niveau andern
(D® Heizkreispumpe ,Aus*
(E) Heizkreispumpe ,Ein* Fir jeden Heizkreis getrennt einstellbar.
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Funktionsbeschreibung

Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

904

-_.-_....----l-"" (),:2

Kesselwasser- bzw
Vorlauftemperatur in °C

-.--l-"-

+20 20
Aulentemperatur in °C
Abb. 64

(® Neigung andern
Niveau andern (vertikale Parallelverschiebung der
Heizkennlinie)

Erh6hung der Vorlauftemperatur der Heizkreise bei
Betrieb mit Raumtemperatur-Aufschaltung

Je hoher der Wert umso grofRer der Einfluss der
Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heiz-
kreises.

Estrichtrocknung

Bei der Aktivierung der Estrichtrocknung unbedingt die
Angaben des Estrich-Herstellers bertcksichtigen.

Bei aktivierter Estrichtrocknung werden die Heizkreis-
pumpen aller Heizkreise eingeschaltet und die Vorlauf-
temperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach
Beendigung (30 Tage) werden die Heizkreise mit
Mischer automatisch mit den eingestellten Parametern
geregelt.

Hinweis

Wéhrend der Estrichtrocknung ist beim Kombigeréat
keine Warmwasserbereitung méglich. Beim Umlauf-
oder Kompaktgerét wird die Warmwasserbereitung
nach 30 Minuten fiir eine Stunde (Parameter 1087.1)
unterbrochen, um das Estrichprogramm durchzufiih-
ren.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu

erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum

Aufheizen enthalten:

» Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperatur-
Sollwerten

» Erreichte max. Vorlauftemperatur.

= Betriebszustand und AuRentemperatur bei Ubergabe
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Parameter Raumeinflussfaktor

Heizkreis Parameter

1 (ohne Mischer) 933.7 (Nur einstellen falls
nur ein Heizkreis vorhan-

den)
2 (mit Mischer) 934.7
3 (mit Mischer) 935.7
4 (mit Mischer) 936.7

Beispiel fir Ermittlung der Erhdhung der Vorlauftempe-
ratur Gber Wert der Heizkennlinie bei Abweichung des
Raumtemperatur-Istwerts vom Raumtemperatur-Soll-
wert:

= Raumtemperatur-Sollwert = 20,0 °C (RT Soll)

= Raumtemperatur-Istwert = 18,0 °C (RT Ist)

= Neigung Heizkennlinie = 1,4

= Raumeinflussfaktor = 8 (Auslieferungszustand)

Ermittlung der Erh6hung der Vorlauftemperatur

(RT Soll - RT Ist) x (1 + Neigung) x Raumeinflussfak-
tor/4 = Erhéhung der Vorlauftemperatur tber Wert der
Heizkennlinie

(20-18)x(1+1,4)x8/4=9,6

Erhéhung der Vorlauftemperatur Gber Wert der Heiz-
kennlinie = 9,6 K

Verschiedene Temperaturprofile sind Uber Parameter
897.0 einstellbar.

Hinweis
Temperaturprofil 6 endet nach 21 Tagen.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung
wird die Funktion weiter fortgesetzt. Ist die Estrich-
trocknung beendet oder manuell ausgeschaltet, wird
die Anlage nach den eingestellten Parametern gere-
gelt.
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Parameter 897.0 ,,Estrichtrocknung*:

Temperaturprofil A (EN 1264-4)
A
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Abb. 65

Temperaturprofil B (ZV Parkett- und FulRbodentechnik)
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Abb. 66
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Temperaturprofil E
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Abb. 69

Funktionsbeschreibung
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Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Temperaturprofil F
A

NWrOOD
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-
o
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Abb. 70 Endet nach 21 Tagen.

Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der
reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhangigkeit
von der Aulientemperatur automatisch angehoben
werden. Die Temperaturanhebung erfolgt geman der
eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum norma-
len Raumtemperatur-Sollwert oder Komfort Raumtem-
peratur-Sollwert. Abhangig davon, welcher Raumtem-
peratur-Sollwert in der nachsten Zeitphase aktiv wird.

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand
i

90+
804
70+
Q
£ 60+
5
©
(0]
o
1S
Q
5
&
35 S
'?9(,,77 30

Die Grenzwerte der Aulientemperatur fir Beginn und
Ende der Temperaturanhebung sind in den Parame-
tern 1139.0 und 1139.1 einstellbar.

Abb. 71

(A Heizkennlinie fiir Betrieb mit normaler Raumtem-
peratur oder Komfort Raumtemperatur

Heizkennlinie fur Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur
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Regelungsfunktionen (Fortsetzung)

Verkiirzung der Aufheizzeit

Beim Ubergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtem-
peratur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur
oder Komfort Raumtemperatur wird die Vorlauftempe-
ratur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie
erhoht.

Beispiel

1
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6

Uhrzeit
Abb. 72

Vorlauftemperatur-Sollwert in °C

N+ ———————— — —

o

(A Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur
oder Komfort Raumtemperatur

Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend einge-
stellter Heizkennlinie

(© Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Parame-
ter 424.3

(D Zeitdauer des Betriebs mit erhéhtem Vorlauftem-
peratur-Sollwert entsprechend Parameter 424.4:
60 min

Trinkwassererwarmung

Funktionsbeschreibung

Der Wert und die Zeitdauer fir die zusatzliche Erho-
hung des Vorlauftemperatur-Sollwerts werden in den
Parametern 424.3 und 424.4 eingestellt.

Aufheizung des Ladespeichers aus kaltem Zustand

Falls die vom Speichertemperatursensor erfasste Tem-

peratur niedriger ist, als der vorgegebene Sollwert,

wird die Heizungs-Umwalzpumpe eingeschaltet und

das 3-Wege-Umschaltventil umgeschaltet.

= Bei Kesselwassertemperatur = Speichertemperatur-
Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.

= Bei Kesselwassertemperatur < Speichertemperatur-
Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach
Erreichen der erforderlichen Kesselwassertempera-
tur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Nachheizung wahrend Zapfvorgang

Wahrend eines Zapfvorgangs tritt Kaltwasser im unte-
ren Bereich in den Ladespeicher ein.

Der Ladespeicher wird bis zum Speichertemperatur-
Sollwert aufgeheizt. Wenn am Speichertemperatursen-
sor die vorgegebene Temperatur erreicht ist, wird die
Aufheizung beendet.

Wenn die Temperatur am Speichertemperatursensor
unter den vorgegebenen Sollwert sinkt, wird die Hei-
zungs-Umwalzpumpe eingeschaltet und das 3-Wege-
Umschaltventil umgeschaltet.
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Funktionsbeschreibung

Trinkwassererwarmung (Fortsetzung)

= Bei Kesselwassertemperatur = Speichertemperatur-
Sollwert wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.

= Bei Kesselwassertemperatur < Speichertemperatur-
Sollwert wird der Brenner eingeschaltet und nach
Erreichen der erforderlichen Kesselwassertempera-
tur die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Erhohte Trinkwasserhygiene

Das Trinkwasser kann fir die Dauer einer Stunde auf
einen vorgegebenen (héheren) Trinkwassertempera-
tur-Sollwert (ca. 65 °C) aufgeheizt werden.

Uber den Auslauftemperatursensor wird das Trinkwas-
ser auf die vorgegebene Temperatur geregelt.

Nach Beenden des Zapfvorgangs wird der Ladespei-
cher weiter aufgeheizt, bis am Speichertemperatursen-
sor die vorgegebene Trinkwassertemperatur erreicht
ist.

Gefahr

Verletzungsgefahr durch erhéhte Warmwasser-
temperatur.

Anlagenbetreiber auf Gefahren durch erhohte
Auslauftemperatur an den Zapfstellen hinwei-
sen.

Ggf. bauseitige MalRnahmen zum Verbrihschutz
vorsehen.

Externe Heizkreisaufschaltung (falls vorhanden)

Hinweis
Nur in Verbindung mit witterungsgefiihrten Betrieb.
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= Funktionsweise:

- Ist die externe Anforderung aktiv (Stecker 96 oder
digitaler Eingang am Elektronikmodul DIO
geschlossen), wird der Heizkreis mit Warme ver-
sorgt.

- Ist die externe Anforderung inaktiv (Kontakt offen),
wird die Warmeversorgung des Heizkreises been-
det (unabhangig vom aktuellen Raumtemperatur-
Sollwert oder der Schaltzeit).

Im Display der Regelung werden folgende Status-

meldungen angezeigt:

- S.94 (Heizkreis 1)

- S.95 (Heizkreis 2)

- S.96 (Heizkreis 3)

' Achtung
Es erfolgt kein Frostschutz der angeschlos-
senen Heizkreise.

= Anschluss:

- Falls nur ein Heizkreis aufgeschaltet wird,
Anschluss Stecker 96 verwenden: Siehe Seite 24.

- Falls mehrere Heizkreise (max. 3) aufgeschaltet
werden, Anschluss aller Kontakte an der Erweite-
rung EM-EA1 (Elektronikmodul DIO) mit der Teil-
nehmernr. 1 (Drehschalter = 1) anschlief3en.

Siehe Montageanleitung Erweiterung EM-
EA1
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Zentral-Elektronikmodul HMU
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A1 Zentral-Elektronikmodul HMU
A2 Bedieneinheit HMI mit Kommunikationsmodul
(TCU 200)
A3 Schaltnetzteil
X... Elektrische Schnittstellen

HEBER

Anschluss- und Verdrahtungsschema

3 456

Aulientemperatursensor
Speichertemperatursensor

Netzanschluss
PlusBus
CAN-BUS
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Anschluss- und Verdrahtungsschema

Zentral-Elektronikmodul HMU (Fortsetzung)

Eingang 230 V potenzialfrei, Ausgang 230 V
156] Ausgang Netzspannung
P1 Speicherladepumpe
P2 Parametrierbarer Ausgang fur:
= Trinkwasserzirkulationspumpe
oder
= Umwalzpumpe fiir Heizkreis ohne Mischer
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®

Zum Feuerungsautomaten BCU
Zum Feuerungsautomaten BCU
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Anschluss- und Verdrahtungsschema

Feuerungsautomat BCU
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PWM Steuersignal Netzanschluss
X... Elektrische Schnittstellen Zindeinheit
[3]A/B Vorlauftemperatursensor 1 und 2 100 Geblasemotor
[4] Auslauftemperatursensor [100)A Ansteuerung Geblasemotor
lonisationselektrode 163 Wasserdrucksensor
Abgastemperatursensor [163]JA Wasserdrucksensor
Interne Umwalzpumpe (Primarpumpe) ® Feuerungsautomat BCU
3-Wege-Umschaltventil Zentral-Elektronikmodul HMU (Stecker [156])
Gasmagnetventil © Zentral-Elektronikmodul HMU (Stecker X4)
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Protokolle

Protokolle
Einstell- und Messwerte Sollwert Erstinbetrieb- | Wartung/Service |Wartung/Service
nahme
Datum
Unterschrift
Ruhedruck mbar <575
kPa <575
Anschlussdruck (FlieRB-
druck)
[ ] bei Erdgas ........ mbar | Siehe Tabel-
kPa le
[] bei Fliissiggas ....... mbar | »Anschluss-
9 kPa druck® (Erst-
inbetriebnah-
me ...)
(] Gasart eintragen
Kohlendioxidgehalt CO,
bei Erdgas
= bei unterer Warmeleistung  Vol.-% | Siehe ,Ver-
» bei oberer Warmeleistung ~ Vol.-% | Prennungs-
bei Flissi qualitat pra-
ei Flussiggas fen* (Erstin-
= bei unterer Warmeleistung  Vol.-% | petriebnah-
= bei oberer Warmeleistung ~ Vol.-% |me ...)
Sauerstoffgehalt O,
= bei unterer Warmeleistung  Vol.-%
= bei oberer Warmeleistung Vol.-%
Kohlenmonoxidgehalt CO
= bei unterer Warmeleistung  ppm <1000
= bei oberer Warmeleistung ppm <1000
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Technische Daten

Technische Angaben

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie
II2N3P
Typ B2TF
Nenn-Warmeleistungsbereich (Angaben nach
EN 15502-1)
Ty/Tg = 50/30 °C (P(50/30))
Erdgas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32
Flussiggas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32
Ty/Tr = 80/60 °C (Pn(80/60))
Erdgas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5
Flissiggas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5
Nenn-Warmeleistung bei Trinkwassererwar-
mung
Erdgas kw 2,2 bis| 2,2 bis 22 2,2 bis | 2,2 bis 33,9
17,6 28,6
Flussiggas kw 2,2 bis| 2,2 bis 22 2,2 bis | 2,2 bis 33,9
17,6 28,6
Nenn-Warmebelastung (Qn)
Erdgas kw 2,3 bis 2,3 bis 2,3 bis | 2,3 bis 29,9
10,3 17,8 23,4
Flissiggas kW 2,3 bis 2,3 bis 2,3 bis| 2,3 bis 29,9
10,3 17,8 23,4
Nenn-Warmebelastung bei Trinkwassererwar- kW 18,1 22,7 29,5 34,9
mung (Qnw)
Produkt-ID-Nummer CE-0085CT0017
Schutzart
= Raumluftunabhéngiger Betrieb IP X4 gemall EN 60529
= Raumluftabhangiger Betrieb IP X0 gemafd EN 60529
Schutzklasse I
NOy Klasse 6
Gasanschlussdruck
Erdgas mbar 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2
Fllssiggas mbar 50 50 50 50
kPa 2 5 5 5
Max. zul. Gasanschlussdruck™
Erdgas mbar 25,0 25,0 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5 2,5 2,5
Flissiggas mbar 57,5 57,5 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75 5,75 575
Schall-Leistungspegel
(Angaben nach EN ISO 15036-1)
— bei Teillast dB(A) 38,8 38,8 38,8 38,8
— bei Nenn-Warmeleistung (Trinkwassererwar- dB(A) 471 49,2 50,7 52,6
mung)
Nennspannung V 230
Nennfrequenz Hz 50

"1 Liegt der Gasanschlussdruck (iber dem max. zul. Gasanschlussdruck, muss ein separater Gasdruckregler der Anlage vor-

geschaltet werden.
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Technische Angaben

Technische Daten (Fortsetzung)

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie

II2N3P

Typ B2TF

Nenn-Warmeleistungsbereich (Angaben nach

EN 15502-1)

Ty/Tg = 50/30 °C (P(50/30))

Erdgas kw 2,5bis11| 2,5bis19| 2,5bis 25| 2,5 bis 32

Flissiggas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32

Ty/Tg = 80/60 °C (Pn(80/60))

Erdgas kw 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23 | 2,2 bis 29,3

10,1 17,5
Fliissiggas kw 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23 | 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Gerateabsicherung A 6,3

Vorsicherung (Netz) A 16

Kommunikationsmodul (eingebaut)

Frequenzband WiFi MHz 2400 bis 2483,5

Max. Sendeleistung dBm 17

Frequenzband Low Power Funk MHz 2400 bis 2483,5

Max. Sendeleistung dBm 6

Versorgungsspannung VvV DC 24

Leistungsaufnahme w 4

Elektr. Leistungsaufnahme

= Im Auslieferungszustand w 38 51 78 110

Zulassige Umgebungstemperatur

= bei Betrieb °C +5 bis +35

= bei Lagerung und Transport °C -5 bis +60

Einstellung elektronischer Temperaturwachter 91

(TN) °C

Einstellung elektronischer Temperaturbegren- 110

zer °C

Gewicht ohne Heizwasser kg 111,5

Ausdehnungsgefal

Inhalt I 18 18 18 18

Vordruck bar 0,75 0,75 0,75 0,75
kPa 75 75 75 75

Zul. Betriebsdruck heizwasserseitig (PMS) bar 3
MPa 0,3

Abmessungen

Lange mm 595

Breite mm 600

Hohe mm 1400

Anschliisse (mit Anschlusszubehdr)

Kesselvorlauf und -riicklauf R Y4

Kalt- und Warmwasser R Ve

Zirkulation R V2

Gasanschluss R ¥

Abgasanschluss @ mm 60

Kondenswasseranschluss (Schlauchtllle) @ mm 20 bis 24
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Technische Daten (Fortsetzung)

Technische Angaben

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie
II2N3P

Typ

B2TF

Nenn-Warmeleistungsbereich (Angaben nach
EN 15502-1)

Tv/Tg = 50/30 °C (P(50/30))

Erdgas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32

Flussiggas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32

Ty/Tg = 80/60 °C (Pn(80/60))

Erdgas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Flissiggas kW 2,2 bis 2,2 bis| 2,2 bis 23 | 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Zuluftanschluss @ mm 100
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Technische Angaben

Technische Daten (Fortsetzung)

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie

II2N3P

Typ B2TF

Nenn-Warmeleistungsbereich (Angaben nach

EN 15502-1)

Ty/Tg = 50/30 °C (P(50/30))

Erdgas kw 2,5bis11| 2,5bis19| 2,5bis 25| 2,5 bis 32

Flissiggas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32

Ty/Tg = 80/60 °C (Pn(80/60))

Erdgas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3

10,1 17,5
Fliissiggas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Trinkwasser-Ladespeicher

Inhalt I 100 100 100 100

Zul. Betriebsdruck (trinkwasserseitig) bar 10 10 10 10
MPa 1 1 1 1

Trinkwasser-Dauerleistung kW 14,8 19,7 26,5 32,5

bei Trinkwassererwarmung von 10 auf 45 °C I/h 366 485 647 794

Leistungskennzahl N, -2 1,2 1,4 2,1 2,6

Warmwasser-Ausgangsleistung /10 154 164 196 216

bei Trinkwassererwarmung von 10 auf 45 °C min

Spezifischer Wasserdurchfluss I/h 18,3 20,26 23,84 25,87

Max. Trinkwassertemperatur °C 60 60 60 60

Anschlusswerte

bezogen auf die max. Belastung und

1013 mbar/15 °C

Erdgas E m3/h 1,92 2,40 3,12 3,69

Erdgas LL m3/h 2,23 2,79 3,63 4,29

Fllssiggas kg/h 1,41 1,76 2,29 2,71

Abgaskennwerte

Temperatur (bei Ricklauftemperatur von 30 °C)

— bei Nenn-Warmeleistung °C 39 41 46 59

— bei Teillast °C 38 38 38 38

Temperatur (bei Ricklauftemperatur von 60 °C) °C 65 67 72 77

Massestrom (bei Trinkwassererwarmung)

Erdgas

— bei Nenn-Warmeleistung kg/h 32,2 40,4 54,2 62,1

— bei Teillast kg/h 3,2 3,2 3,2 3,2

Flissiggas

— bei Nenn-Warmeleistung kg/h 30,6 39,8 53,2 61,1

— bei Teillast kg/h 3,9 3,9 3,9 3,9

Verflugbarer Férderdruck Pa 250 250 250 250
mbar 2,5 2,5 2,5 2,5

Max. Kondenswassermenge I/h 2,5 3,2 4.1 4.9

nach DWA-A 251

Norm-Nutzungsgrad bei

2 Bei 70 °C mittlerer Kesselwassertemperatur und Speicherbevorratungstemperatur Tsp = 60 °C.

Die Warmwasser-Leistungskennzahl N, &ndert sich mit der Speicherbevorratungstemperatur Tsp.

Richtwerte: Tsp = 60 °C — 1,0 x N; Tsp =55 °C — 0,75 x N; Tsp = 50 °C — 0,55 x N; Tsp =45 °C — 0,3 x N,.
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Technische Daten (Fortsetzung)

Technische Angaben

Gas-Heizkessel, Bauart B und C, Kategorie
II2N3P

Typ

B2TF

Nenn-Warmeleistungsbereich (Angaben nach
EN 15502-1)

Tv/Tg = 50/30 °C (P(50/30))

Erdgas kw 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis 25| 2,5 bis 32

Flussiggas kW 25bis11| 2,5bis19| 2,5bis25| 2,5 bis 32

Ty/Tr = 80/60 °C (Pn(80/60))

Erdgas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Fliissiggas kW 2,2 bis 2,2 bis | 2,2 bis 23| 2,2 bis 29,3
10,1 17,5

Ty/Tgr =40/30 °C % bis 98 (Hs)

Energieeffizienzklasse

—Heizen A

— Trinkwassererwarmung, Zapfprofil XL A

Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B.
im Gasantrag) oder zur (iberschldgigen, volumetri-
schen Ergénzungspriifung der Einstellung. Wegen der
werkseitigen Einstellung diirfen die Gasdrlicke nicht
abweichend von diesen Angaben verdndert werden.
Bezug: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

Bauarten Abgasanlage

Lieferlander

Bauarten Abgasanlage

AE, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FlI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LV, MD,
ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SK, TR, UA,
uz

B23v B23Pa BSSa C13’ C33’ C43! C537 CGSv C831 C83P1 C93

BE

823, B23Pa B331 C13’ C331 C43 C531 C831 CB3P= CQS

DE, LU, SI

8231 BZ3P! B33! C13X! CS3X! C43X! C53X! CG3X! C83X1 C83P1
C93X

Gaskategorien

Lieferlander

Gaskategorien

AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ

|on/ 21

AE, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR,
HR, HU, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LV, LU, MD, ME, MT,
NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA, UZ

lonsp/l2Hsp

BE

I2N

DE, FR

”2N3P

CcY

l3p

NL

“2EK3P

PL

II2N3P/”2ELW3P

Das Gasbrennwert-Gerat ist flr den Betrieb mit Erdgas
mit einer Wasserstoffbeimischung von bis zu 20 Vol-%
geeignet.
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Technische Angaben

Elektronische Verbrennungsregelung

Die elektronische Verbrennungsregelung nutzt den
physikalischen Zusammenhang zwischen der Hohe
des lonisationsstroms und der Luftzahl A. Bei allen
Gasqualitaten stellt sich bei Luftzahl 1 der maximale
lonisationsstrom ein.

Das lonisationssignal wird von der Verbrennungsrege-
lung ausgewertet. Die Luftzahl wird auf einen Wert
zwischen A= 1,2 und 1,5 einreguliert. In diesem
Bereich ergibt sich eine optimale Verbrennungsquali-
tat. Der elektronische Gaskombiregler regelt danach je
nach vorliegender Gasqualitat die erforderliche Gas-
menge.

Zur Kontrolle der Verbrennungsqualitat wird der CO,-
Gehalt oder der O,-Gehalt des Abgases gemessen.
Mit den gemessenen Werten wird die vorliegende Luft-
zahl ermittelt.

136

Fir eine optimale Verbrennungsregelung kalibriert sich
das System zyklisch oder nach einer Spannungsunter-
brechung (Aulerbetriebnahme) selbsttatig. Dabei wird
die Verbrennung kurzzeitig auf max. lonisationsstrom
einreguliert (entspricht Luftzahl A=1). Die selbsttatige
Kalibrierung wird kurz nach dem Brennerstart durchge-
fuhrt. Der Vorgang dauert ca. 20 s. Dabei kdnnen kurz-
zeitig erhohte CO-Emissionen auftreten.
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Entsorgung
Endgiltige AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfahig. Komponen- Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Ent-

ten und Betriebsstoffe der Anlage gehdren nichtin den  sorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. War-
Hausmdill. metragermedien) kdnnen Uber die kommunale Sam-

Zur AuBerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei melstelle entsorgt werden. Weitere Informationen hal-
schalten und die Komponenten ggf. abkuhlen lassen. ten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Alle Komponenten missen fachgerecht entsorgt wer-

den.
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Bescheinigungen

Konformitatserklarung

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, Die vollstandige Konformitatserklarung ist mit Hilfe der
D-35108 Allendorf, erklaren in alleiniger Verantwor- Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:
tung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion DE: www.viessmann.de/eu-conformity

und Betriebsverhalten den europaischen Richtlinien AT: www.viessmann.at/eu-conformity

und den erganzenden nationalen Anforderungen ent- CH: www.viessmann.ch/eu-conformity-de

spricht. Hiermit erklart Viessmann Climate Solutions oder

SE, D-35108 Allendorf, dass der Funkanlagentyp des www.viessmann.ch/eu-conformity-fr
bezeichneten Produktes der Richtlinie 2014/53/EU ent-

spricht.

Herstellerbescheinigung gemaR 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf, bestatigen, dass das Produkt Vitodens 222-F die
nach 1. BImSchV § 6 geforderten NO, -Grenzwerte einhalt.

Allendorf, den 1. Marz 2021 Viessmann Climate Solutions SE

ppa. Uwe Engel
Senior Vice President Engineering & Technology
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